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N zkuSebni laboratof &, 1456 akreditovana CIA die CSN EN [SO/IEC 17025:20058
Tlavi T 1456
Protokol o zkouskach &  295/14/PV
Zadavatel rozboru:
1ICO: 278432 Obec Vitézna
DIC: Koclérov &p. 123
Smlouva o dilo &.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna
Cislo vzorku: 241 . Material; pitnd voda
Misto odbé&ru: Vitgzna,Kocléfov,Ep.123,0U,umyvarna, vlevo za hl.vchodem
Zdroj: CS Koclétov-Globus
Datum a ¢as odb¥ru: 17.2.2014 9:45 Typ odbéru: bodovy
Datum pfijmu; 18.2.2014 Odb¥r provedi: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkoudek od - do: 18.2.2014 - 10.3.2014 Odebréno dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: uptny vyhl.252/2004S8b.

Pozndmka: radiologie dle vyh1.307/20028b.

Terénni mé&feni -

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuZebni metoda Limit _Nejistota V/N
Teplota °C 8,0 N

Chlér volny mg/l 0,17 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A 0,30  MH A%
Chlér celkovy aktivni mg/] 0,18 SOP CH25 (CSN SO 7393-2) A

Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Pach pFijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A plijatelny v
Chut’ piijatelnd  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A plijatelna v
Reakce vody {pH) 1.5 SOP CHI14 (CSN 150 10523) A 650-950 MH 02 V
Konduktivita mS/m 484 SOP CHIL (CSN EN 27388) A 1250 MH % V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/l 3.1 SOP CH23 (CSN EN IS0 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/l <0,100 SOP CH28 (CSN 757372) A

CHSK Mn mg/1 <0,50 SOPCHI0 (CSNENISO 8467y A 3,0 MH Vv
Chloridy mg/| 14,8 SOP CHB (CSN IS0 9297) A 00,0 MH % V
Sirany mg/1 36,3 SOP CHI16 (CSN 757477) A 2500 MH 0% V
Dusitany mg/| <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0500 NMH \Y
Dusi&nany mg/1 41,45 SOP CH5 A 50,0 NMH 15% V
Amonné jonty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN 1SO 7150-1) A 0,500 MH v
Fluoridy mg/1 <0,20 SOP CHA8 (TNV 757431) A 1,50 NMH v
Bor mg/] <0,050 SOP CH32 (CSN IS0 9390) A 1,000 NMH A"
Zelezo mg/1 <0,05 SOP CH20 (CSN IS0 6332) A 0,20 MH \%
Mangan mg/l <0,020 SOP CHI2 (CSN 180 6333) A 0,050 MH \%
Hlinik mg/] <0,02 SOP CH21 (CSN 18O 10566) A 0,20 MH v
Vépnik mg/] 73,9 SOP CH18 (CSN 18O 6058) A min30 MH 0% V
Hoidik mg/] 13,2 SOP CH17 (CSN 180 6059) A minl0 MH 15% V
Vapnik a hofgik mmol/] 2,39 SOP CHI17 (CSN IS0 6059) A 15%
Barva mgPt/1 <5,0 SOP CH22 (CSNENISO 7887) A 20 MH Y
Absorbance (254 nm) <0,010 SOP CH1 (SN 757360) A

Zéakal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 5,00 MH \Y%
Huminové latky mg/1 <20 SOP CH27 (SN 757536) A

Bromi&nany ng/l <1,5 subdodévka SA 100 NMH v
CN celk. mg/l 0,001 subdodavka SA 0,050 NMH v
Na mg/l 83 subdodavka SA 2000 MH A%
Ni ugfl 1,70 subdodavka SA 200 NMH v
Ph ng/l <0,5 subdodavka SA 10,0 NMH v
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Fyzikilni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku¥ebni metoda Limit Nejistota  V/N
As png/l 4,0 subdodévka SA 10,0 NMH v
Cu ug/l 11,4 subdodavka SA 10000 NMH A%
Se ug/l <0,5 subdodévka SA 100  NMH v
Hg ng/l <0,05 subdodavka SA 1,00 NMH v
Cd pg/l <0,05 subdodavka SA 500 NMH \%
Cr ng/l 1,10 subdodéavka SA 500  NMH v
Sb ug/l 1,00 subdodavka SA 50 NMH \Y
vinylCi ug/l <0,20 subdodavka SA 050  NMH A%
DCM pe/l <0,10 subdodéavka SA

c-1,2-DCE pg/l <0,10 subdodavka SA

t-1,2-DCE pg/l <0,10 subdodavka SA

TCM pg/t 0,73 subdodavka SA 30,00 MH AY
1,2-DCEt pg/l <0,10 subdodavka SA 3,00 NMH v
TTCM pg/l <0,10 subdodavka SA

TCE pg/l <0,10 subdodévka SA 10,00 NMH v
Benzen pg/l <0,10 subdodavka SA 1,0 NMH A%
Toluen ug/l <0,10 subdodavka SA

Xyleny ng/l <0,10 subdodévka SA

EtB ng/l <0,10 subdodavka SA

Styren peg/l <0,10 subdoddvka S5A

TTCE pe/l <0,10 subdodavka SA 10,00  NMH v
CB pg/l <0,10 subdodavka SA

DCB pgl <0,10 subdodavka SA

NTOL - subdodavka SA

BrDCM pg/l 0,97 subdodavka SA

DBrCM pg/l 1,10 subdodévka 5A

TBrM pg/l 0,12 subdodavka SA

THM ug/l 2,9 subdodévka SA 100,00 NMH Vv
PAU-4 ng/l <10 subdodévka SA 1000 NMH A%
Acenaften ng/l <5,0 subdodévka SA

Fluoren ng/l <5,0 subdodévka SA

Fenanthren ng/l <2,0 subdodvka SA

Anthracen ng/l <5,0 subdodéavka SA

Fluoranthen ng/l <1,0 subdodavka SA

Pyren ng/l <1,0 subdodavka SA

B(a)anthr ng/l <1,0 subdodavka SA

Chrysen ng/l <1,0 subdodavka SA

B(b)flu ng/1 <1,0 subdoddvka 8A

B(k)flu ng/l <1,0 subdodavka SA

B(a)pyren ng/l <1,0 subdodavka SA 10,0 NMH v
Db{ah)anthr ng/1 <1,0 subdodévka SA

B(ghi)per ng/l <1,0 subdodévka SA

In{c,d)pyr ng/l <1,0 subdodavka SA

dEtatrazin ng/l 11,0 subdodévka SA  100,0  NMH Vv
Simazin ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH Vv
Atrazin ng/l 7.2 subdodévka SA 100,06 NMH v
Propazin ng/l <5,0 subdodéavka SA 100,00 NMH Vv
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Terbutylazin ng/l <5,0 subdodévka 5A 1000  NMH v
Ametryn ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Prometryn ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Terbutryn ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH \Y
Cyanazin ng/1 <10,0 subdodévia SA 1000 NMH Vv
Lenacil ng/l <35,0 subdodavka SA 100,06 NMH v
Hexazinon ng/l <10,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Trifluralin ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH Vv
Pendimethalin ng/l <10,0 subdodavka SA 100,00 NMH A%
Dimethoate ng/l <25,0 subdodavka SA 100,00 NMH v
Metazachlor ng/1 <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Metoalachlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv

-1
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Fyzikalni a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuZebni metoda Limit Nejistota__ V/N
Alachlor ng/l <50 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Acetochlor ng/| <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A"
Propachlor ng/| <25,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Desmetryn ng/l <20,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Diazinon ng/1 <20,0 subdodévka SA 1000 NMH Vv
Dichlobenil ng/l <25,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Dimetachlor ng/l <50 subdodévka SA 100,00 NMH \Y
Metribuzin ng/1 <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Fenpropimotrph ng/l <5,0 subdoddvka SA 100,00 NMH A%
Fenpropidin ng/1 <5,0 subdodivka SA 1000 NMH \Y
Irgarol ng/l <10,0 subdodévka SA 1000 NMH \%
Quinoxyfen ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
DEET ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Chlorpyrifos ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Chlorpyrifos-methyl ng/! <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Chlorfenvinphos ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Malathion ng/l <5,0 subdodavka SA 100,00 NMH v
Parathion-ethyl ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Pesticidni latky celkem ng/l 18,0 subdodavka SN 5000 NMH Vv
Parathion-methyl ng/] <10,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y%
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodévka SA 1000 NMH \Y
Fenthion ng/l <5,0 subdoddvka SA 1000 NMH A%
Flusilazol ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH AY
Radiochemické
ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda
Celk.beta Bq/l <0,043 subdodavka SA
NVA c.beta By/l 0,020 subdodavka sA
NDA ¢.beta Bg/l 0,043 subdodévka SA
Celk.alfa Bqg/l <0,057 subdodévka SA
NVA c.alfa Bqg/l 0,026 subdodévka SA
NDA c.alfa Bq/l 0,057 subdodavka 3A
Rn 222 By/l 16,1 subdodavka SA
NVA Rn222 Bg/l 0,049 subdodavka SA
NDA Rn222 Bqg/l 0,145 subdodavka SA
Mikrobiologické a biologické
ukazatele Jednotka Vysledek  Zku¥ebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 S0P MBI (CSN EN 13S0 9308-1) A 0 MH v
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MBI (SN ENISO9308-1) A 0 NMH v
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN IS0 7899-2) A 0 NMH \'
Po&ty kolonif pfi 36°C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN 180 6222) A 20 MH v
Podty kolonii p#i 22 °C KTl/ml 0 SOP MB4 (CSN EN 150 6222) A 200 MH Vv
Clostridium Perfringens  KTJ/100mi 0 SOP MB35 (vyhl.252/2004Sb.) A 0 MH A
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP B (CSN 757712) A 0 MH "
MO-Potet organismi jedinci/mi 6 SOP B1 (CSN 757712) A 50 MH A%
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 757713) A 10 MH \Y

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich Vyhlaice MZd €.252/2004Sb.

Odbér vzorku provedeny zkudebni laboratotf je dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkou3ek na viech listech Protokolu o zkouskach se tykaji pouze zkouseného vzorku. Protokol o zkoutkach

nesmi byt bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe reprodukovén jinak nez cely.

Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavén s limitni hodnotou vyhlagky MZd &. 252/2004 Sb.

Vysledky radiochemickych rozbort jsou vyhodnoceny podle vyhl.£.307/2002 Sb. na ptiloZeném ,Hodnoceni obsahu

radionuklidi* vydaném Povodi Labe H. Kralové, s.p.

Zkratky a oznadeni:

MH - mezn4 hodnota, NMH - nejvy%&i mezn4 hodnota

V/N - zkoudeny vzorek v daném ukazately vyhovuje / nevyhovuje



Protokol o zkouskich &  295/14/PV Liste: 4/4

A - zkusebni metody a odbéry, kterd jsou pfedmétem akreditace
N - zkuSebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

SA - subdodavka akreditovana

SN - subdodavka neakreditovans

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je roziifend nejistota, kterd byla vypottena za pouziti koeficientu rozsifeni k=2, coZ odpovida hiading
spolehlivosti 95% a nezahmuje nejistotu vzorkovéni.

Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova
V Trutnové dne: 10.3.2014

gr. Sarka Bryknarova
vedouci laboratofe

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s
Hydrolab
DIG: CZ60108711
Revoluéni 19
541 51 Trutnov



POVODI LABE, ststni podnik

Odbor vodohospodafskych laboratoki, Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE, tel 495088777, fax.495088742
1C0: 70890005 DIC: CZ70890005

HODNOCENI OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODE
ve smyslu vyhlasky & 307/2002 Sb. v platném zné&ni

Zadavatel : Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Revoluéni 19

TRUTNOV

541 01

. Identifikace dodavatele vody: Obec Vitézna
Identifikace vodovodu: v.v. Vitézna, okr. Trutnov
Misto odbéru: Vitézn4 KocléFov OU (vrt
Globus)

Pivod a druh vody, iiprava vody: podzemni, dodavans
Datum odbéru vzorku: 17.02.2014  09:45 hod.
Odebral: p- Elhenicky, Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Cislo vzorku (kéd laboratofe PL): 1617/2014
Cislo protokolu o zkousce: 733/2014

Na zaklad¢ vysledki radiochemického rozboru Ize podle metodiky SUJB ohodnotit vy3e uvedeny
vzorek vody nasledovné:

Celkové objemova aktivita alfa nepFevySuje smé&rnou hodnotu 0,2 Bg/litr. Celkova objemova
- aktivita beta nepFevySuje smérnou hodnotu 0,5 Bq/litr. Objemova aktivita radonu
nepfevyiuje smérnou hodnotu 50 Bg/litr. Hodnoceni je vyhotoveno pro vodu dod4vanou

- k veFejnému zasobovani pitnou vodou (tabulka & 4, vyhlaska &. 307/2002 Sb. v platném znéni,
pfiloha ¢&. 10).

Toto vyhodnoceni je dodavatel vody spolu s protokolem o zkoudce povinen predloZit
regionainimu centru Statniho ufadu pro jadernou bezpe&nost.

Hodnoceni zpracoval: Mgr. Ale$ Locker Povodi Labe,
V'tasltfm_l}I d]él; 9
V Hradei Krélové, 10.03.2014 50003 HRADEC KRALOVE
i

ol
Pouzité mefici pfistroje: EMS3(alfa, beta aktivita), MC2256R(radon), platnost ovéfeni méfidla

MC2256R: do 31.12.2015, méfeni provedli pov&feni pracovnici laboratofe Povodi Labe HK
Priloha: Vypis z vyhlasky €. 307/2002 Sb. v platném znéni, piiloha &. 10, tabulka &. 4, 5, 6



Ptiloha &. 10 k vyhladce €. 307/2002 Sb. ve znéni vyhlasky &. 499/2005 Sb.

Tabulka &. 4
Smémé hodnoty objemovych aktivit v dodavané vodé
Ukazatel obsahd radionuklidd Smérna hodnota objemové aktivity [Bq/l]
balena kojenecka pitnad voda pro vefejné zasobovani, balena pfirodni
voda balené stolni voda a balena pitnd voda | minerélni voda

obiemova aktivita ““Rn 20 50 100
celkovd objemova aktivita alfa 0,1 0,2 0.5
objemova aktivita tritia 100 Bg/l
celkovd indikativni davka *) 0,1 mSwirok
celkova objemova aktivita beta po 0.1 0.5 1
odedteni plispévku *°K

*Jealkovd indikativnl dévka Je roéni Gvazek efektivni davky z pf-ﬁmu viach radionuklidl pfitemnych va vodé s vyjimkou tritia, drasliku 40, radenu 222 a produkii jsho pfamény;
hodnota celkové indikativni dévky se pollédd za nepfekrotenou, pokud celkovd objemové aktivita alfa a soutasnd calkové objemavé aklivita beta nepfevysuji smém. hodnoty

Tabulka €. 5 v tabulce uvedené mezni hodnoty nezohled#iuji chemickou toxicitu uranu, kters musi byt posouzena zviat,
Mezni hodnoty objemovych aktivit, pfi jejichZ pfekro&eni se nesmi voda dodavat

Radionuklild Mezni hodnoty objemové aktivity [Bqg/]
balené kojenecka pitn& voda pro vefejné zascbovani, balené& pfirodni
voda %) balend stolni voda a balen4 pitna voda *) | mineralni voda *)
Pb-210 0,2 0,7 1.4
Po-210 0,1 04 08
Rn-222 100 300 8600
Ra-224 07 6 12
Ra-226 0,4 1.5 3
Ra-228 0,1 05 1
Th-228 0,5 6 12
Th-230 0,4 3 6
Th-232 04 3 6
U234 5 12 24
U-238 5 42 24

3) vynlddka £, 29211897 Sb. O pozadavcich na zdravotnl nezAvadnost balenych vod a 0 2zplsabu jejich tpravy, ve znénl pozdéiich pledpist

Tabulka é. 6
Rozsah rozbord obsahu pfirodnich radionuklidi v dodavané voda
Druh dodavané vody Pitna voda pro vetejné Balena kojenecka voda Balen4 voda jina neZ
zasobovani kojenecka
Zakladni rozbor objemova aktivita Rn-222, pokud se jednd o vodu z podzemniho zdroje

celkové objemova aktivila alfa 4)
ceikovéa objemova aktivita beta %)

Doplijicl rozbor Analyza zastoupeni jednotlivych pfirodnich radionuklidii ve vodg, v niz bylo zZjist&no
pfekroZeni smémé hodnoty, podle nasledujiciho postupu;
- obsah uranu, pokud celkova objemova aktivita alfa pfevy$i smémou hodnotu

- objemova aktivita Ra-226, pokud celkové objemovd aktivita alfa po odedtenl
prispévku uranu pievysi smémou hodnotu
- objemova aktivita Ra-228, pokud objemova aktivita Ra-226 pfevy$i smémou hodnotu
celkové aktivity alfa
- stanoveni dalich v tabulce €. 5 uvedenych radionuklidd emitujicich zafenl alfa,
pokud celkova objemové aklivita alfa po oded&teni pfispévku Ra-226 a uranu plevysi
: smé&mou hodnotu
- obsah drasliku, pokud cetkovd objemova aklivita beta pfevysi smémou hodnotu
- stanovenl dalSich v tabulce &. 5 uvedenych radionuklid( emitujicich zateni beta,
pokud celkova objemova aktivita beta po ode&teni pfispévku K-40 pievysi smémou
hodnotu
cetnost sledovani jednou za rok | jednou za rok jednou za rok

%) GSN 757611 Jakest vod. Stanoveni radionukiidu. Calkova objemova aktivita alfa ~} CSN 757612 Jakost vod. Stanoveni radionukiidy. Calkova objemova aktivita beta
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3/,/"/,—;‘?*:\: zkuSebni laboratoF & 1456 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

HhT UL 1456
Protokol o zkouSkiach & 296/14/PV

Zadavatel rozboru:

1ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Kocléfov &p. 123

Smlouva o dilo £.2/2013/Lab. 544 62 Vitézni

Cislo vzorku: 242 Materidl: pitna voda

Misto odb&ru: Vitézni,Komérov &p.75,pekamna,3atna,umyvadlo

Zdroj: grav. Ctytdomi

Datum a &as odb&ru: 17.2.2014 9:25 Typ odbéru: bodovy

Datum p¥ijmu: 18.2.2014 Odbé#r provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkouSek od - do: 18.2.2014 - 10.3.2014 Odebréno dle SOP: SOP V] (A)
Typ rozboru; uplny vyhl.252/20048b.,

Poznamka: radiologie dle vyhl.307/2002Sb.

Terénni m&Feni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota °C 6,0 N

Chlér volny mg/l 0,07 SOP CH25 (CSN 1SO 7393-2) A 030 MH v
Chlor celkovy aktivni mg/] 0,08 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A

Fyzikélni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku3ebni metoda Limit Nejistota__ V/N
Pach pFijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A plijatelny v
Chut pFijatelnd  SOP CH 24 (&SN EN 1622) A ptijaelng v
Reakce vody (pH) 7,6 SOP CH14 ({SN iSO 10523) A 650-950 MH %02 V
Konduktivita mS/m 46,4 SOP CH11 (CSN EN 27838) A 1250 WMH 5% V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/] 34 SOP CH23 (CSN EN ISO 9963-1) A 5%
ZNK 8.3 (celk. acidita) mmol/] <0,100 SOP CH28 (CSN 757372) A

CHSK Mn mg/1 <0,50 SOP CHi0 (CSNENISO 8467) ~ A 3,0 MH v
Chloridy mg/1 92,4 SOP CHB (CSN IS0 9297) A 1000 MH % V
Sirany mg/] 323 SOP CH16 (CSN 757477) A 2500 WMH 0% V
Dusitany mg/1 <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0500 NMH Vv
Dusitnany mg/1 25,56 SOP CH3 A 50,0 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN ISO 7150-1) A 0,500 MH v
Fluoridy mg/l <0,20 SOP CH38 (TNV 757431) A 1,50 NMH v
Bor mg/1 <0,050 SOP CH32 (CSN IS0 9390) A 1,000 NMH v
Zelezo mg/1 <0,05 SOP CH20 (CSN 1S0 6332) A 020 MH \Y%
Mangan mg/| <(,020 SOP CHI12 (CSN 180 6333) A 0,050 MH v
Hlinik mg/l <(,02 SOP CH21 (CSN IS0 10566) A 0,20 MH \Y
Vapnik mg/1 72,8 SOP CH18 (CSN IS 6058) A min30 MH 1% V¥
HoF&ik mg/l 7,8 SOP CH17 (CSN IS0 6059) A minl0 MH ** 5% N
Vépnik a hofgik mmol/l 2,13 SOP CH17 (CSN ISOQ 6059) A 15%
Barva mgPt/l <5,0 SOP CH22 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH A
Absorbance (254 nm) <0,010 SOP CH1 (CSN 757360) A

Zékal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500  MH \Y
Huminové latky mg/l <2,0 SOP CH27 (CSN 757536) A

Bromi¢nany pg/l <1,5 subdodéavka SA 10,0 NMH A%
CN celk. mg/] <0,001 subdodavka SA 0,050 NMH v
Na mg/l 6,2 subdodavka SA 2000 MH Vv
Ni ng/l 1,40 subdodavka SA 200  NMH \%

Vv

Pb ug/l <0,5 subdodévka SA 10,0 NMH
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Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota _V/N
As ug/l 4,0 subdodévka SA 10,0 NMH v
Cu ng/l 6,8 subdodavka SA 10000 NMH Vv
Se pe/l <0,5 subdoddvka SA 100 NMH v
Hg ng/l <0,05 subdodavka SA 1,00 NMH Vv
Cd ng/l <0,05 subdodavka SA 500  NMH Vv
Cr ng/l <1,00 subdodavka SA 500 NMH v
Sb ng/l 2,00 subdodévka SA 50 NMH v
vinyICl ng/l <0,20 subdodévka SA 0,50 NMH \%
DCM ng/l <0,10 subdodévka SA

¢-1,2-DCE ng/l <0,10 subdodévka SA

t-1,2-DCE ng/l <0,10 subdodavka SA

TCM neg/l 0,39 subdodavka SA 30,00 MH v
1,2-DCEt pg/l <0,10 subdoddvka SA 3,00 NMH v
TTCM ng/l <0,10 subdodavka SA

TCE pg/l <0,10 subdodavka SA 10,00  NMH v
Benzen ng/l <0,10 subdodavka 5A 1,0 NMH v
Toluen ug/l <0,10 subdodavka SA

Xyleny ug/l <0,10 subdodavka 5A

EtB pgl <0,10 subdodavka 5A

Styren ng/l <0,10 subdodavka SA

TTCE ug/l <0,10 subdodavka SA 10,00  NMH v
CB pgl <0,10 subdodévka SA

DCB pg/t <0,10 subdodavka SA

NTOL - subdodavka 5A

BrDCM pg/l 0,42 subdodavka 5A

DBrCM pgll 0,38 subdodavka SA

TBrM pg/l <(,10 subdodédvka SA

THM pg/l 1,20 subdodivka SA 100,00 NMH v
PAU-4 ng/l <1,0 subdodévka SA 1000 NMH \%
Acenaften ng/l <50 subdodavka SA

Fluoren ng/l <5,0 subdodavka SA

Fenanthren ng/l <2,0 subdodéavka SA

Anthracen ng/l <5,0 subdodavka SA

Fluoranthen ng/l <1,0 subdodavka SA

Pyren ng/1 <1,0 subdodavka sA

B(a)anthr ng/l <1,0 subdodévka SA

Chrysen ng/l <1,0 subdodévka SA

B(b)flu ng/l <1,0 subdodavka SA

B{k)flu ng/l <1,0 subdodivka SA

B(a)pyren ng/l <1,0 subdodivka SA 10,0 NMH \%
Db(ah)anthr ng/l <1,0 subdodévka SA

B(ghi)per ng/l <1,0 subdodavka SA

In(c,d)pyr ng/l <1,0 subdodavka LY

dEtatrazin ng/l 44,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Simazin ng/l <5,0 subdodéavka SA 1000 NMH v
Atrazin ng/t 32,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Propazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000  NMH \Y
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Terbutylazin ng/l1 <5,0 subdodavka SA 1000  NMH v
Ametryn ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Prometryn ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Terbutryn ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH \Y
Cyanazin ng/l1 <10,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Lenacil ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Hexazinon ng/l <10,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Trifluralin ng/l <50 subdodévka SA 1000 NMH \Y
Pendimethalin ng/l <10,0 subdodévka SA 1000 NMH Vv
Dimethoate ng/l <25,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Metazachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Y
Metoalachlor ng/l <5,0 subdodavka 5A  100,0 NMM A"
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Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek _ Zku3ebni metoda Limit Nejistota V/N
Alachlor ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH A%
Acetochlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y%
Propachlor ng/l <25,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Desmetryn ng/l <20,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Diazinon ng/l <20,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Dichlobenil ng/l <25,0 subdodévka SA 1000 NMH vV
Dimetachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \%
Metribuzin ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH Vv
Fenpropimorph ng/1 <5,0 subdodavka SA 1000  NMH v
Fenpropidin ng/l <5,0 subdodivka SA  100,0 NMH \%
Irgarol ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Quinoxyfen ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
DEET ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH \'
Chlorpyrifos ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A
Chlorpyrifos-methyl ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Chlorfenvinphos ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Malathion ng/l <5,0 subdodavka SA 100,06 NMH A
Parathion-ethyl ng/l <10,0 subdodavka SA 100,06 NMH Vv
Pesticidni latky celkem ng/l 76,0 subdodavka SN 500,60 NMH \Y
Parathion-methyl ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodavka SA 1000  NMH A%
Fenthion ng/l <5,0 subdodéavka SA 1000 NMH v
Flusilazol ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Radiochemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZKkuSebni metoda

Celk.beta Bq/l 0,065 subdodévka SA

NVA c.beta Bq/l 0,021 subdodavka SA

NDA c.beta Bg/l 0,044 subdodévka SA

Celk.alfa Bg/l 0,082 subdodavka SA

NVA c.alfa Bg/l 0,021 subdodavka SA

NDA c.alfa Bq/l 0,045 subdodavka sA

Rn 222 Bq/l 4,4 subdodévka SA

NVA Rn222 By/l 0,051 subdodévka SA

NDA Rn222 Bg/l 0,152 subdodavka sA

Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek _ Zku¥ebni metoda Limit V/N
Koliformn{ bakterie KTJ/100ml 0 SOP MBI (CSN ENISO 9308-1) A 0 MH AY
Escherichia coli KTI/100ml] 0 S0P MBI (CSNEN ISO9308-1) A 0 NMH v
Enterokoky KTJ1/100m| 0 SOP MB3 (CSN ISO 7899-2) A 0 NMH v
Potty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN ISO 6222) A 20 MH \Y
Poéty kolonif pfi 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN ISO 6222) A 200 MH v
Clostridium Perfringens  KTJ/100ml 0 SOP MBS (vyhl.252/2004Sb.) A 0 MH v
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP B1 (CSN 757712) A 0 MH v
MO-Pocet organismil jedinci/ml 14 SOP B1 (CSN 757712) A 50 MH Vv
MO-Abioseston % 1 SOP B2 (CSN 757713) A 10 MH v

Vysledek rozboru nevyhovuje Vyhlasce MZd &.252/2004Sb. v nésledujicich ukazatelich:
HoFtik

Odber vzorku provedeny zkusebni laboratot{ je dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkouSek na viech listech Protokolu o zkouskéch se tykaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkoudkéach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe reprodukovan jinak ne¥ cely.

Interpretace v¥sledkii:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlasky MZd &. 252/2004 Sb.

Vysledky radiochemickych rozborii jsou vyhodnoceny podle vyhl.£.307/2002 Sb. na ptilozeném ,,Hodnoceni obsahu
radionuklidd” vydaném Povodi Labe H. Kr#lové, s.p.

Zkratky a oznadenf:
MH - mezn4 hodnota, NMH - nejvy$i meznd hodnota
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MH** - meznd hodnota ptedstavuje minimum a plati pro vody s umé&le sni¥ovanym obsahem vapniku nebo hotéiku
V/N - zkouseny vzorek v daném ukazately vyhovuje / nevyhovuje

A - zku3ebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zku3ebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

SA - subdodévka akreditovana

SN - subdodévka neakreditovana

< - pod mez{ stanovitelnosti

Uvedena nejistota je roziitena nejistota, kterd byla vypodtena za pouZiti koeficientu rozsifeni k=2, coZ odpovida hlading
spolehlivosti 95% a nezahmuje nejistotu vzorkovéni.

Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova
V Trutnové dne: 10.3.2014

Mgy Sarka Bryknarova
edouci laboratofe

Vadovody a kanalizace Tititngy, |
f»j ydrolap
Dic: CZe0i08711

Bevolugn/ 1g
541 51 Tritpen,



POVODi LABE, statni podnik

Odbor vodohospodéiskych laboratoH, Vita Nejediého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE, tel 495088777, fax.495088742
ICO: 70890005 DIC: CZ70890005

HODNOCENI OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODE
ve smyslu vyhlaZky & 307/2002 Sb. v platném zné&ni

Zadavatel : Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Revoluéni 19
TRUTNOV
541 01
Identifikace dodavatele vody: Obec Vitézna
Identifikace vodovodu: v.v. Vitézna, okr. Trutnov
Misto odbéru: Vitéznia Komarov pekarna &fp. 75 sit’ (pram.
Ctyidomi)
Piivod a druh vody, iprava vody: podzemni, dodavans
Datum odbéru vzorku: 17.02.2014  09:25 hod.
Odebral: p. Elhenicky, Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Cislo vzorku (ké6d laboratoFe PL): 1616/2014
Cislo protokolu o zkousce: 732/2014

Na zaklad® vysledki radiochemického rozboru lze podle metodiky SUJB ohodnotit vyse uvedeny
vzorek vody nésledovné:

Celkovd objemova aktivita alfa nepFevySuje sm&rnou hodnotu 0,2 Bg/litr. Celkova objemova
aktivita beta nepFevy¥uje smérnou hodnotu 0,5 Bg/litr. Objemova aktivita radonu
nepfevySuje smérnou hodnotu 50 Bg/litr. Hodnoceni je vyhotoveno pro vodu dodavanou

k vefejnému zasobovini pitnou vodou (tabulka & 4, vyhlaska &. 307/2002 Sb. v platném znéni,
pfiloha &. 10).

Toto vyhodnoceni je dodavatel vody spolu s protokolem o zkousce povinen predloZit
regiondlnimu centru Statniho Gfadu pro jadernou bezpegnost.

Povodi Labe,
c . stétnf podnik
Hodnoceni zpracoval: Mgr. Ale¥ Locker Vita Nejediého 951
. 500 03 HRADEC KRALOVE
V Hradci Kralové, 10.03.2014 K

oy

Pouzité métici pfistroje: EMS3(alfa, beta aktivita), MC2256R (radon), platnost ovéfeni mé&fidla
MC2256R: do 31.12.2015, méeni provedli povéfeni pracovnici laboratore Povodi Labe HK
Ptiloha: Vypis z vyhlasky &. 307/2002 Sb. v platném znéni, ptiloha &. 10, tabulka €. 4, 5, 6



Pfiloha . 10 k vyhlasce &. 307/2002 Sb. ve znéni vyhlasky &. 499/2005 Sb.

Tabulka &. 4
Smérné hodnoty objemovych aktivit v doddvané vodd
Ukazatel obsahd radionuklid( Smérna hodnota objemové aktivity [Bqg/l]
balen4 kojenecka pitna voda pro vefejné zdsobovani, balena ptirodni
voda balena stolni voda a balena pltns voda | mineralni voda

objemova aktivita ““Rn 20 50 100
celkova objemova aktivita alfa 0.1 0,2 0,5
objemova aktivita tritia 100 Bg/l
celkova indikativn| davka *) 0,1 mSvfrok
celkova objemova aktivila beta po 0,1 0,5 1
odelteni pispévku *%K

“yoelkové Indlkativii dévka je rofni Gvazek efektivni dévk

Tabulka €. 5 Vv tabulce uvedend mezni hodnoty nezohlediiuji chemickou toxicitu uranu, kterd musi byt posouzena zviast,

y z pfijmu viech radionukildd plitomnych ve vodé s vyjimkou tritia, drasiiku 40, radonu 222 a pradukta jehe pfamény;
hodnota celkové Indikativnl dévky se poklida za nepfekradenou, pokud celkova objemové aktivita alfa a soubasné cefkovd objemova aktivita beta nepfevyduji smérm. hodnety

Mezni hodnoty objemovych aktivit, pfi jejichZ pfekro&eni se nesmi voda dodavat

Radionuklid Mezni hodnoty objemové aktivity [Bq/l]
balené kojenecka pitna voda pro vefejné zasobovani, balena pfirodni
voda %) balena stolni voda a balena pitna voda *) | mineralni voda %)
Pb-210 0,2 0.7 1,4
Po-210 0,1 04 0.8
Rn-222 100 300 600
Ra-224 0,7 6 12
Ra-226 04 1,5 3
Ra-228 0,1 05 1
Th-228 0,5 6 12
Th-230 0,4 3 6
Th-232 04 3 6
U-234 5 12 24
U-238 5 12 24

3) vyhlddka €. 20211897 Sh. O poiadavcich na zdravolni nezavadnost balenych vad a o zpdsobu jejich Upravy, ve znéni pozdéjiich predpisd

Tabulka &. 6

Rozsah rozbori obsahu pfirodnich radionuklid( v dodavané vods

Druh dodavané vody

Pitna voda pro vefejné
zasobovani

Balené kojeneck voda

Balena voda Jin4 neZ

koisnacka

Zakladni rozhor

celkova abjemova aktivita alfa *)
celkova objemova akiivita beta %)

objemova akfivita Rn-222, pokud se jedna o vodu z podzemniho zdroje

Doplfujici rozbor

pfispévku uranu pievydi smémou hodnotu

calkové aktivity alfa

smérmnou hodnotu

hodnotu

Analyza zastoupeni jednatlivych plirodnich radionuklidl ve vodé, v niZ bylo zZjisténo
pfekroteni smérné hodnoty, podle nasiedujiciho postupu:
- obsah uranu, pokud celkova objemova aktivita alfa pfevysi smé&mou hodnotu

- objemova aktivita Ra-226, pokud celkova objemova aktivita alfa po odeéteni
- objemova aktivita Ra-228, pokud objemova aklivita Ra-226 pievysi smérnou hodnotu

- stanoveni dalsich v tabulce &. 5 uvedenych radionuklidii emitujicich zaten! alfa,
pokud celkova objemova aklivita alfa po odedteni pfispévku Ra-226 a uranu plevyél

- obsah drasliku, pokud cetkové objemova aktivita beta pfevysi smérmou hodnotu

- stanoveni daldich v tabulce &. 5 uvedenych radionuklidi emitujicich zateni beta,
pokud celkova abjemové aktivita beta po odeéleni pispévku K-40 plevysi smémou

&etnost sledovani

jednou za rok jednou za rok

jednou za rok |
%) CSN 757611 Jakost vod, Stancveni radionuklidd, Colkova objemova aktivita alfa ) CSN 757612 Jakosl vod, Stanoven| radionuklidd, Celkova objemova aktivita beta




