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L 1456
Protokol o zkouskach & 304/15/PV

Zadavatel rozboru:

ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Kocléfov &p. 123

Smlouva o dilo £.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 245 Materisil: pitnd voda

Misto odbéru: Vitézna, Kocléfov ép.l23,0U,umyvéma,vlevo za hl.vchodem

Zdroj: CS Kocléfov-Globus

Datum a as odb&ru: 16.2.2015 10:30 Typ odb&ru: bedovy

Datum pFijmu: 17.2.2015 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkousek od - do: 17.2.2015 - 6.3.2015 Odebrino dle SOP:  SOP V1 (A)
Typ rozboru: ipiny vyhl.252/20048b.
Poznamka: radiclogie dle vyhl.307/20028b.

Terénni m&feni -

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuZebni metoda Limit Nejistota V/N
Teplota °C 6,0 N

Chlér volny mg/l 0,30 SOP CH25 (CSN 150 7393-2) A 030 MH v
Chlér celkovy aktivni mg/l 0,32 SOP CH25 (CSN 150 7393-2) A

Fyzikilni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuZebni metoda Limit Nejistota V/N
Pach pEijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A phjatciny v
Chut pFijatelnd  SOP CH 24 (CSNEN 1622) A phijatcing v
Reakce vody (pH) 7.5 SOP CH14 (CSN 130 10523) A 650-950 MH +02 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/1 33 SOP CH23 (CSN ENTSO 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk, acidita) mmol/l 0,205 SOP CHz28 (CSN 757372) A 10%
Konduktivita mS/m 48,2 SOF CHI11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/l 0,60 SOP CHIO (CSN ENISO 8467) A 30 MH 12% V
Chloridy mg/1 14,9 SOP CHS (CSN (S0 9297) A 100,0 MH LAY
Sirany mg/l 33,6 SOP CHI6 (CSN 757477) A 2500 MH 0% V
Dusitany mg/] <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH A%
Dusi¢nany mg/] 42,14 SOP CHS A 500 NMH 15% V¥
Amonné ionty mg/1 <0,050 SOP CH2 (TSN ISD 7150-1) A 0,500 MH v
Fluoridy mg/l <0,20 S0P CH38 (TNV 75743 1) A 1,50 NMH v
Bar mg/1 <0,050 SOP CH32 (CSN IS0 9390) A 1,000 NMH v
Zelezo mg/1 <0,05 SOP CH20 (CSN IS0 6332) A 020 MH 1
Mangan mg/] <0,020 SOP CH12 (CSN 180 6333) A 0,050 MH v
Hlinik mg/] <0,02 SOP CH21 (CSN 18O 10566) A 020 MH v
Vapnik mg/1 75,5 SOP CHI8 (CSN 150 6058) A min30 MH 0% vV
Hot¢ik mg/] 10,4 SOP CHI7 (CSN IS0 6039) A minl0 MH 15% V
Viépnik a hoE&ik mmol/| 2,31 S0P CH17 (CSN IS0 6059) A 15%
Barva mgPt/l <5,0 SOP CH22 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH A"
Absorbance (254 nm) 0,012 SOP CHI (&SN 757360) A 12%
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Fyzikdlni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Zakal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH \Y
Huminové latky mg/1 <2,0 SOP CH27 (CSN 757536) A

Bromi¢nany pe/l <1,5 subdodavka SA 100 NMH \Y%
CN celk. mg/l <0,001 subdodavka SA 0,050 NMH A
Na mg/l 8,7 subdodavka SA 2000 MH AY
Ni ngl <1,00 subdodivka SA 20,0 NMH v
Pb pg/l 1,0 subdodévka SA 10,0 NMH A
As pg/l 6,0 subdodavka SA 10,0 NMH v
Cu pg/l 6,7 subdodavka SA 10000 NMH \Y
Se g/l <0,5 subdodavka SA 10,0 NMH A%
Hg pe/l <0,05 subdodavka SA 1,00 NMH v
Cd pg/l 0,65 subdodivka SA 500 NMH A%
Cr pe/l <1,00 subdodavka SA 50,0 NMH v
Sb ug/l 1,30 subdodavka SA 50 NMH \Y%
vinyICl ug/l <0,20 subdodévka SA 050 NMH A
DCM ug/l <0,10 subdodévka SA

c-1,2-DCE ug/l <0,10 subdodavka SA

t-1,2-DCE ug/l <0,10 subdodévka SA

TCM ng/l 0,68 subdodavka SA 30,00 MH Vv
1,2-DCEt ug/l <0,10 subdodévka SA 3,00 NMH v
TTCM pg/l <0,10 subdodévka SA

TCE pg/l <(,10 subdodavka SA 10,00 NMH v
Benzen pgl <0,10 subdodavka SA L0 NMH v
Toluen pgfl <0,10 subdodavka SA

Xyleny ng/l <0,10 subdodavka SA

EtB pg/l <0,10 subdodavka SA

Styren pg/l <0,10 subdodévka SA

TTCE ng/l <0,10 subdodavka SA 10,00 NMH v
CB pg/l <0,10 subdodavka SA

DCB pg/l <0,10 subdodavka SA

NTOL - subdodévka SA

BrDCM pg/l 0,76 subdodavka SA

DBrCM ug/l 0,76 subdodévka SA

TBrM ng/l <0,10 subdodévka SA

THM g/l 2,20 subdodévka SA 100,00 NMH A%
PAU-4 ng/l 7.5 subdoddvka SA 1000 NMH \Y
Acenaften ng/l <5,0 subdodavka SA

Fluoren ng/l <5,0 subdodavka SA

Fenanthren ng/l <2,0 subdodévka SA

Anthracen ng/l <5,0 subdodavka SA

Fluoranthen ng/l <1,0 subdodavka SA

Pyren ng/l <1,0 subdodévka 8A

B(a)anthr ng/l <L0 subdodavka SA

Chrysen ng/l <1,0 subdodavka SA

B(b)flu ng/l 13 subdodavka SA

B(k)flu ng/l i,8 subdodévka SA

B(a)pyren ng/l <1,0 subdodivka SA 10,0 NMH Vv
Db(ah)anthr ng/l <1,0 subdodavka S5A

B{(ghi)per ng/l 2,2 subdodivka SA

In{c,d)pyr ng/l 2,2 subdodévka SA

dEtatrazin ng/l 9.4 subdodévka SA 100,00 NMH v
Simazin ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Atrazin ng/l 7,1 subdodévka SA 1000 NMH A%
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Fyzikdini a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek _ Zku3ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Propazin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Terbutylazin ng/l <5,0 subdodavka 5A 1000 NMH A%
Ametryn ng/l <5,0 subdodévka S5A 1000 NMH v
Prometryn ng/1 <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Terbutryn ng/1 <5,0 subdodavka SA 100,06 NMH \Y
Cyanazin ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Lenacil ng/1 <5,0 subdodavka SA 1000  NMH \Y
Hexazinon ng/1 <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Trifluralin ng/] <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Pendimethalin ng/1 <10,0 subdodavka SA 1000 NMH vV
Dimethoate ng/l <25,0 subdodavka SA  100,0 NMH \Y
Metazachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 100,00 NMH v
Metoalachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Alachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Acetochlor ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Propachlor ng/l <25,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Desmetryn ng/l <20,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Diazinon ng/l <20,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Dichlobenil ng/l <250 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Dimetachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Metribuzin ng/l <5,0 subdoddvka SA  100,0 NMH Vv
Fenpropimorph ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH A%
Fenpropidin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Irgarol ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Quinoxyfen ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A
DEET ng/l <10,0 subdodévka SA  100,0 NMH \Y
Chlorpyrifos ng/l <5,0 subdodavka 5A  100,0 NMH A%
Chlorpyrifos-methyl ng/l <5,0 subdodavka SA 100,0  NMH Vv
Chlorfenvinphos ng/l <5,0 subdodéavka SA 1000 NMH Vv
Malathion ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0  NMH A%
Parathion-ethy| ng/1 <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH A"
Pesticidni latky celkem ng/l 17,0 subdodavka SA 5000 NMH A%
Parathion-methyl ng/1 <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodévka SA 1000 NMH \Y
Fenthion ng/] <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Flusilazol ng/l <5,0 subdodavka SA 100,06 NMH Vv
Radiochemické
ukazatele Jednotka Vysledek  Zku3ebni metoda
Celk.beta By/l 0,048 subdodavka SA
NVA c.beta Bg/l 0,022 subdodavka SA
NDA c.beta Bg/1 0,048 subdodavka SA
Celk.aifa Bg/1 0,058 subdodivka SA
NVA c.alfa B/l 0,024 subdodévka SA
NDA c.alfa By/l 0,053 subdodévka SA
Rn 222 Bq/l 18,3 subdodavka SA
NVA Rn222 Bg/l 0,039 subdodavka SA
NDA Rn222 Byg/l 0,117 subdodévka SA
Mikrobiologické a biologické
ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KT3I/ 100ml 0 SOP MB1 (CSN EN IS0 9308-1) A 0 MH \Y
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Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuZebni metoda Limit VIN
Escherichia coli KTJ/100m] 0 S0P MB1 (CSN ENISO9308-1) A 0 NMH AY
Enterokoky KTJ)/100ml 0 SOP MB3 (CSN 150 7899-2) A 0 NMH AY
Polty kolonii p¥ 36°C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN ISO 6222) A 40  DH na v
Poity kolonil pti 22 °C KTJ/ml ] SOP MB4 (CSN EN 180 6222) A 200 DH b2 \%
Clostridium Perfringens  KTJ/100ml 0 SOP MBS (vyhl.252/20048b.) A 0 MH A
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP BI (CSN 757712) A 0 MH \Y
MO-Potet organismii jedinci/ml 8 SOP B1 (CSN 757712) A 50 MH v
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 757713) A 10 MH Vv

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd €.252/2004Sb. ve zn&ni pozd.pfedpisii.

Odbér vzorku provedeny zkusebni laborato¥{ je dokumentovén v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkoudek na viech listech Protokoiu o zkouskéch se tykajl pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkouskach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkusebni laboratote reprodukovan jinak nez cely.

Interpretace vysledki:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlagky MZd & 252/2004 Sb. ve znéni pozdé&jiich predpisi.
Vysledky radiochemickych rozbori jsou vyhodnoceny podle vyhl.2.307/2002 Sb. na pfiloZeném ,,Hodnoceni obsahu

o

radionuklidi“ vydaném Povodi Labe H. Krélové, s.p.

Zkratky a oznaéeni:

MH - mezna hodnota, NMH - nejvy3si mezna hodnota, DH - doporu&ena hodnota

DH Y pokud u zasobované oblasti nelze pro maly poget vzorki urtit, zda se jednd o abnormélni zménu, plati jako
meznd hodnota pro podty kolonii pki 36 °C 4¢ KTJ/ml a pro poéty kolonii pti 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro nahradni zasobovani, pro vodu dodévanou ve vzduinych, vodnich a pozemnich dopravnich prostfedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojd produkujicich méng nez 5 m3 za den, plati doprorudena hodnota
pro pocty kolonii pfi 36°C do 100 KTJ/ml a pro potty kolonii pki 22 °C do 500 KTJ/ml.

V/N - zkouSeny vzorek v daném ukazately vyhovuje / nevyhovuje

A - zku3ebni metody a odbiry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkudebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace
SA - subdodavka akreditovand

< - pod mezi stanovitelnosti

Uveden4 nejistota je roz§ifena nejistota, kter byla vypottena za pouziti koeficientu rozsiteni k=2, coZ odpovida hlading
spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovéni,

WY & banzlizeee friticy, 2.3
Hydrefab /
DI 730108711
Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova Revowdii 19
V Trutnové dne: 16.3.2015 Salid Tratnay

Mgr, Sarka Bryknaroy4
vedouci laboratore



POVODI LABE, statni podnik ’

Odbaor vodohospodafskych laboratofi, Vita Nejedléha 951, 500 03 HRADEC KRALOVE, tel 455088777, fax. 495088742
1CO: 70890005 DIC:; CZ70890005

HODNOCENI OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODLI
ve smyslu vyhladky & 307/2002 Sb. v platném znéni

Zadavatel : Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Revoluéni 19

TRUTNOV
541 01
Identifikace dodavatele vody: Obec Vitézna
Identifikace vodovodu: Vitézna, Trutnov
Misto odbéru: Vitézna Kocléfov OU (vrt globus)
Piived a druh vody, iiprava vody: podzemni, dodavani
Datum odbéru vzorku; 16.02.2015 10:30 hod.
Odebral: p. Elhenicky, VAK Trutnov
Cislo vzorku (kéd laboratofe PL): 1368/2015
Cislo protokolu o zkousce: 626/2015

Na zékladé vysledkii radiochemického rozboru lze podle metodiky SUJB ohodnotit vyge
uvedeny vzorek vody nasledovné:

Celkova objemova aktivita alfa nepFevy¥uje smérnou hodnotu 0,2 Bq/litr. Celkova objemova
aktivita beta nepFevySuje smérnou hodnotu 0,5 Bq/litr. Objemové aktivita radonu
nepievySuje smérnou hodnotu 50 Bg/litr. Hodnoceni je vyhotoveno pro vodu dodavanou

k vefejnému zdsobovini pitnou vodou (tabulka &. 4, vyhlaska ¢. 307/2002 Sb. v platném -
znéni, pfiloha &. 10).

Toto vyhednaoceni je dodavatel vody spolu s protokolem o zkoudce povinen piedloZit
regionalnimu centru Statniho ufadu pro jadernou bezpeénost.

Hodnoceni zpracoval: Jarmila Linderova Povodi Labe,

statnd i
V Hradci Kralové, 05.03.2015 ,‘éﬁ'u(’é’/ Vita Ii?;r}eﬁi?;t 951

300 03 HMRADEC KRAT.QVE
(14 )

PouZité méfici pfistroje:EMS3(alfa, beta aktivita), MC2256R(radon), platnost ovéfeni méfidla
MC2256R: do 31.12.2015, méfeni provedli povéteni pracovnici laboratote PL Hradec Kralové
Pfiloha: Vypis z vyhladky &. 307/2002 Sb. v platném znéni, ptiloha & 10, tabulka &. 4,5,6.



Ptiloha €. 10 k vyhlasce &. 307/2002 Sb. ve znéni vyhlasky & 499/2005 Sb.

Tabulka &. 4

Smérné hodnoty objemovych aktivit v dodavané voda

Ukazatel obgah( radionuklidd Smérna hodnota objemové aktivity [Bq/l)
balena kojenecka pitna voda pro vefejné zdsobovani, balana ptirodni
voda balen4 stolni voda a balen pitna voda | mineralni voda
objemova aklivita ““Rn 20 50 100
celkova objemova aklivita alfa 0,1 02 0,5
objemova aktivita tritia 100 Bg/l
celkovd indikativnl déavka *) 0,1 mSvirok
celkova objerﬁové aktivita beta po odeéteni 0,1 0.5 1
Fispavku *°K

*Jcalkovd indikativnl davka |8 rodni dvazek efaktivni davk
piemény, hodnota celkevé indikativnl davky se poklada z
smérn, hadnoty

¥ 2 plijmu viech radionukildl pfitomny ch ve vodd s vyjimkou tritia, drasliku 43, radonu 222 a produktll jeho
a nepfekrodenou, pokud celkové abjemova akiivita alta a soudasnd celkava ohjemavé aklivita bata nepfevysuji

Tabulka €. 5 v tabulce uvedens mezni hodnoty nezohledfiuji chemickou toxicitu uranu, kterd musi byt posouzena zviast.

Mezni hodnoty objemovych aktivit, pFi jejichz pfekrodeni se nesmi voda dodavat

Radionuklid Mezni hodnoty objomové aktivity {Ba/)
balena kojenecka pitna voda pro vefe]né zasobovani, balena pfirodni
voda ’) balen4 stolni voda a balena pitna voda *) | mineralni voda 3

Pb-210 0,2 0,7 1,4
Po-210 0,1. 0,4 0,8
Rn-222 100 300 600
Ra-224 0,7 B 12
Ra-226 0,4 1,5 3
Ra-228 0.1 0.5

Th-228 0.5 6 12
Th-230 0,4 3 6
Th-232 04 3 6

U-234 5 12 24

U-238 5 12 24

Tabulka &. 6

3) vyhiazka & 292/1997 Sb. O poZadaveich na zdravolni nezavadnost balenych vad a o zpUsobu jejich Gpravy, va zndnl pozdéjiich predpist

Rozsah rozboru obsahu pfirodnich radionuklidi v dodavané voda

Druh dodéavané vody

2asobovani

Pitna voda pro vefejné

Balené kojenecka voda

Balena voda jina ne#

kojenecksa

Zakladnl rozbor

celkova objemové aktivita alfa %)
celkova objemova aktivita beta *)

objemova aklivita Rn-222, pokud se jedna o vodu z podzemniho zdroje

Doplfujlci rozbor

pfispévku uranu pfevy$i smérnou hodnotu

hodnotu celkové aktivity alfa

smérnou hodnotu

hodnoty

Analyza zastoupeni jednotlivych pFirodnich radionuklidd ve voda, v niz bylo zjisténa
pfekroteni smérné hodnoty, podie nasledujicino postupu:
- obsah uranu, pokud celkové objemova aktivita alfa plevy&i smérnou hodnotu

- objemova aktivita Ra-226, pokud celkova objemova aktivita alfa po odedteni
- objemovd aktivita Ra-228, pokud objemova aklivita Ra-226 pievyii smérnou

- stanoveni daiSich v tabulce €. 5 uvedenych radionuklidd emitujicich zé&feni alfa,
pokud celkové objernova aktivita alfa po odedteni ptispévku Ra-226 a uranu prevysi

- obsah drasliku, pokud celkova objemova aktivita beta pfevysi smérmou hodnotu

- stanoveni dalSich v tabulce ¢. 5 uvedenych radionuklid( emitujicich zéfeni beta,
pokud celkové objemova aktivita beta po ode&teni prispévku K-40 pievyil smérnou

Cetnost sledovani

jednou za rok

jednou za rok

jednou za rok

“) CSN 757611 Jakast vod. Stanovani radlonuklidy. Celkova objemovd aktivita alfa

aktivita beta

%) £SN 757612 Jakost vad. Stanoveni radianukiiay,

Celkava objsmové
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L 1456
Protokol o zkouskach ¢ 305/15/PV

Zadavatel rozboru:

ICO: 278432 Obec Vitézni

DIC: KocléFov &p. 123

Smlouva o dilo &2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 246 Material: pitna voda

Misto odb&ru: Vitézna Komdrov £p.75,pekérna, fatna,umyvadlo

Zdroj: grav. Ctyfdomi

Datum a &as odb¥ru: 16.2.2015 10:10 Typ odbéru; bodovy

Datum pfijmu: 17.2.2015 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkou¥ek od - do: 17.2.2015- 6.3.2015 Odebréno dle SOP: SOP VI {A)
Typ rozboru: liplny vyhl.252/20048b.
Poznamka: radiologie dle vyhl.307/2002Sb.

Terénni méFen| -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku3ebni metoda Limit Nejistota_ V/N
Teplota °C 6,0 N

Chlér volny mg/l 0,11 S0P CH25 (CSN IS0 7393-2) A 030 MH v
Chlér celkovy aktivni mg/l 0,12 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A

Fyzikélni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Pach pFijatelny  SOP CH 24 (SN EN 1622) A pijateiny v
Chut’ pfijatelnd  SOP CH 24 (SN EN 1622) A phijatelna v
Reakce vody (pH) 7,5 SOP CH14 {CSN ISO 10523) A 650-95 MH 02 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/| 31 SOP CH23 (CSN EN ISO 9963-1) A 5%
ZNK 8.3 (celk. acidita) mmol/l 0,188 SOP CH28 (CSN 757372) A 10%
Konduktivita mS/m 42,0 SOP CHI11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% OV
CHSK Mn mg/l <0,50 SOP CH10 (CSN EN ISO 8467) A 3,0 MH v
Chloridy mg/l 83 SOP CHS (CSN IS0 9297) A 100,0 MH % V
Sirany mg/l 33.6 SOP CH16 (CSN 757477) A 250,0 MH 0% V
Dusitany mg/l <0,010 S0P CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH v
Dusi&nany mg/] 24,94 SOP CH5 A 500 NMH  15% ¥V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN 150 7150-1) A 0,500 MH \%
Fluoridy mg/l <0,20 SOP CH38 (TNV 75743 1) A 1,50 NMH v
Bér mg/] 0,051 SOP CH32 (CSN 180 9390) A 1,000 NMH  20% V
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN IS0 6332) A 020 MH \Y%
Mangan mg/] <0,020 SOP CH12 (CSN 180 6333) A 0,050 MH v
Hlinik - mg/l <0,02 SOP CH21 (CSN 1SO 10566) A 020 MH Y
Vépnik mg/1 57,9 SOP CH18 (CSN 1SO 6058) A min30 MH 0% V
Hok&ik mg/1 17,4 SOP CH17 (CSN 1SO 6059) A minl0 MH 5% V
Vapnik a hotéik mmol/] 2,16 SOP CH17 (CSN 1SO 6059) A 15%
Barva mgPt/] <5,0 SOP CH22 (CSNENISO 7887y A 20 MH \Y%
Absorbance (254 nm) <0,010 SOP CH1 (C'SN 757360) A
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Fyzikdlni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku¥ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Zikal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH v
Huminové latky mg/l <2,0 SOP CH27 (CSN 757536) A

Bromitnany pg/l <18 subdoddavka SA 10,0 NMH A%
CN celk. mg/1 <0,001 subdodavka SA 0,050 NMH \Y
Na mg/l 6,4 subdodévka SA 2000 MH v
Ni ng/l <1,00 subdodévka SA 200 NMH Vv
Pb ng/l 1,1 subdedavka SA 10,0 NMH v
As ng/l 5,7 subdodavka SA 10,0 NMH v
Cu ng/l 5,0 subdodivka SA  1000,0 NMH v
Se ng/l 0,7 subdodivka SA 10,0 NMH v
Hg pg/l <0,05 subdodavka SA 1,00 NMH v
Cd ug/l <0,05 subdodavka SA 500 NMH v
Cr pg/l <1,00 subdodavka SA 50,0 NMH v
Sb ng/l 1,40 subdodavka 5A 50  NMH v
vinylCl] pg/l <0,20 subdodévka SA 0,50 NMH v
DCM pg/l <0,10 subdodavka SA

c-1,2-DCE pg/l <0,10 subdodavka SA

t-1,2-DCE pue/l <0,10 subdodavka SA

TCM pg/l 0,36 subdodavka SA 3000 MH Vv
1,2-DCEt ug/l <0,10 subdodévka SA 300 NMH Vv
TTCM pug/l <0,10 subdodévka SA

TCE pg/l <0,10 subdodévka SA 10,00 NMH v
Benzen pg/l <0,10 subdodavka SA 1,6 NMH \Y
Toluen pg/l <0,10 subdodévka SA

Xyleny g/l <0,10 subdodavka SA

EtB pg/l <0,10 subdodavka SA

Styren ng/l <L,10 subdodavka SA

TTCE pg/l <0,10 subdodévka SA 1000 NMH \Y
CB pg/l <0,10 subdodavka SA

DCB pg/l <0,10 subdodavka SA

NTOL - subdodavka SA

BrDCM ug/l 0,39 subdodavka SA

DBrCM pg/l 0,38 subdodavka SA

TBrM ng/l <0,10 subdodévka SA

THM pg/l 1,10 subdodavka SA 100,00 NMH hY
PAU-4 ng/l <1,0 subdodavka SA 100,00 NMH A
Acenaften ng/1 <5,0 subdodavka SA

Fluoren ng/1 <5,0 subdodavka SA

Fenanthren ng/] <2,0 subdodavka SA

Anthracen ng/ <5,0 subdodévka SA

Fluoranthen ng/l <1,0 subdodavka SA

Pyren ng/l <1,0 subdodavka SA

B(a)anthr ng/l <1,0 subdodévka SA

Chrysen ng/l <1,0 subdodavka SA

B(b)flu ng/l <1,0 subdodévka SA

B{k)flu ng/l <1,0 subdodavka SA

B(a)pyren ng/l <1,0 subdodavka SA 100 NMH \%
Db{ah)anthr ng/l <1,0 subdodévka SA

B{ghi)per ng/l <1,0 subdodévka SA

In(c,d)pyr ng/1 <1,0 subdodavka SA

dEtatrazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Simazin ng/l <50 subdodavka SA  100,0 NMH vV
Atrazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
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ukazatele Jednotks Vysledek  ZKkuZebni metoda Limit Nejistota V/N
Propazin ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH \Y
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH A%
Terbutylazin ng/1 <5,0 subdoddvka SA 1000 NMH \Y%
Ametryn ng/l <5,0 subdedavka SA 1000 NMH v
Prometryn ng/l <5,0 subdodéavka SA  100,0 NMH v
Terbutryn ng/! <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \%
Cyanazin ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Lenacil ng/l <5,0 subdodavka SA 100,00 NMH v
Hexazinon ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0  NMH A%
Trifluralin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Pendimethalin ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0  NMH v
Dimethoate ng/l <25,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Metazachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A
Metoalachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 100,0 NMH v
Alachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \%
Acetochlor ng/l <5,0 subdodavka SA 100,00 NMH A
Propachlor ng/l <25,0 subdodavka SA 1000 NMH A
Desmetryn ng/l <20,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Diazinon ng/l <20,0 subdodavka SA  100,0 NMH A
Dichlobenil ng/l <25,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Dimetachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A"
Metribuzin ng/l <5,0 subdodédvka SA 1000 NMH A
Fenpropimorph ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Fenpropidin ng/| <5,0 subdodévka SA 1000 NMH Vv
Irgarol ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0  NMH \Y
Quinoxyfen ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0  NMH Vv
DEET ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Chlorpyrifos ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH A
Chlorpyrifos-methy! ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Chlorfenvinphos ng/1 <5,0 subdodéavka 5A 1000 NMH \
Malathion ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH \Y
Parathion-ethyl ng/1 <10,0 subdodévka SA 1000 NMH \%
Pesticidni latky celkem ng/l 0,0 subdodavka SA 5000 NMH A
Parathion-methyl ng/l <10,0 subdodavka SA 100,00 NMH v
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodavka SA 100, NMH vV
Fenthion ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Flusilazol ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH Vv
Radiochemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda

Celk.beta Bg/l 0,109 subdodévka SA

NVA c.beta Bq/l 0,020 subdodévka SA

NDA c.beta Byl 0,041 subdodavka SA

Celk.alfa Bg/l 0,070 subdodévka SA

NVA c.alfa Bq/l 0,018 subdodévka SA

NDA c.alfa Bg/l 0,040 subdodévka SA

Rn 222 Bq/l 5.7 subdodavka SA

NVA Rn222 Bg/l 0,019 subdodévka 5A

NDA Rn222 Bg/l 0,060 subdodavka SA

Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku¥ebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MBI (CSN EN IS0 9308-1) A 0 MH A
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Mikrobiologickeé a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek _ ZkuSebni metoda Limit V/N
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MBI (CSN EN IS0 9308-1) A 0  NMH A
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN ISO 7899-2) A 0 NMH Vv
Potty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN ISO 6222) A 40  DH b2 A%
Pocty kolonif pfi 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN SO 6222) A 200 DH 1 A%
Clostridium Perfringens  KTI/100ml 0 SOP MB5 (vyhl.252/20045b) A 0 MH \Y%
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP B1(CSN 757712) A 0 MH Vv
MO-Potet organisimi jedinci/ml 4 S0P B1 (CSN 757712) A 50 MH Vv
MO-Abioseston % 3 SOP B2 (CSN 757713) A 10 MH Vv

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd &.252/20048b. ve znéni pozd.ptedpisd.

Odbér vzorku provedeny zkusebni laboratoti je dokumentovéan v Protokolu o odbéry.

Vysledky zkouSek na viech listech Protokoiu o zkouskéch se tykajl pouze zkouseného vzorku. Protokol o zkoukéch
nesmf byt bez pisemného souhlasu zkusebni laboratote reprodukovan jinak nez cely,

Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnévan s limitni hodnotou vyhlasky MZd & 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjiich pedpisi.
Vysledky radiochemickych rozbori jsou vyhodnoceny podle vyhl.&.307/2002 Sb. na pfiloZeném , Hodnoceni obsahu
radionuklidd* vydaném Povodi Labe H. Kralové, s.p.

Zkratky a oznadeni:

MH - meznd hodnota, NMH - nejvy$si mezna hodnota, DH - doporu¢end hodnota

DH " pokud u z4sobované oblasti nelze pro maly podet vzork{ uréit, zda se jednd o abnormalni zménu, plati jako
meznd hodnota pro potty kolonii pti 36 °C 40 KTJ/ml a pro potty kolonii pti 22 °C 200 K'YJ/ml.

DH 2 pro néhradni zasobovani, pro vodu doddvanou ve vzdugnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostredcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroji produkujicich méné ne% 5 m3 za den, plati doprorutena hodnota

pro potty kolonii pti 36°C do 100 KTJ/ml a pro po&ty kolonii pti 22 °C do 500 KT§/ml.

V/N - zkouseny vzorek v daném ukazately vyhovuje / nevyhovuije

A - zkuSebni metody a odbéry, které jsou predmétem akreditace

N - zkuSebni metody, které nejsou predmétem akreditace

SA - subdoddvka akreditovana

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je rozsifend nejistota, kterd byla vypodtena za pouZiti koeficientu rozsiteni k=2, co odpovida hlading
spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

u,/a{
Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova : ;
V Trutmové dne: 16.3.2015 ‘

Mer. Sarka Bryknayova
vedouci laboratofe



POVODI LABE, statni podnik

Odbor vodohospoddfskych laboratoF, Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE, tel 495088777, fax 495088742
1C0: 70890005 DIC: CZ70890005

HODNOCENI OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODE
ve smyslu vyhlasky & 307/2002 Sb. v platném znéni

Zadavatel : Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Revoeluéni 19

TRUTNOV
54101
Identifikace dodavatele vody: Obec Vitézna
Identifikace vodovodu: Vitézna, Trutnov
Misto odbé&ru: Vitézna Komarov, pekdrna &p.75, sit’ (pram.('ltyl‘domi)
Piivod a druh vody, tiprava vody: podzemni, doddvans
Datum odbé&ru vzorku: 16.02.2015 10:10 hod.
Odebral: p. Elhenicky, VAK Trutnov
Cislo vzorku (kod laboratofe PL): 1369/2015
Cislo protokolu o zkousZce: 627/2015

Na zéklad¢ vysledkii radiochemického rozboru Ize podle metodiky SUJB ohodnotit vyie
uvedeny vzorek vody nasledovné:

Celkova objemova aktivita alfa nepfevySuje smérnou hodnotu 0,2 By/litr. Celkova objemova
aktivita beta nepfevySuje smérnou hednotu 0,5 Bg/litr. Objemova aktivita radonu
nepfevySuje smérnou hodnotu 50 Bg/litr. Hodnoceni je vyhotoveno pro vodu dodivanou

k vefejnému zasobovini pitnou vodou (tabulka &. 4, vyhléska &. 307/2002 Sb. v platném
znéni, ptiloha &. 10).

Toto vyhodnoceni je dodavate! vody spolu s protokolem o zkoudce povinen piedloZit
region&lnimu centru Statniho U¥adu pro jadernou bezpe&nost. N
Poved;i |4

. be,
Hodnoceni zpracoval: Jarmila Linderova Vita ﬁ:};@‘}‘é’i}'g 051
V Hradei Krélové, 05.03.2015 / 50003 Hra by
’ o 17{/ Bﬁf ERAL.QVE

Pouzité méfici pristroje:EMS3(alfa, beta aktivita), MC2256R(radon), platnost ovéfeni métidla
MC2256R: do 31.12.2015, méfeni provedli povéieni pracovnici laboratofe PL Hradec Kralové
Ptiloha: Vypis z vyhladky €. 307/2002 Sb. v platném znéni, pfiloha &. 10, tabulka &. 4,5,6.



Pfiloha &. 10 k vyhlasce €. 307/2002 Sb. ve zné&ni vyhlasky & 499/2005 Sb.

Tabulka &. 4

Smérné hodnoty objemovych aktivit v dodavané vodé

Ukazatel obsahi radionuklidd

$mérna hodnota objemové aktivity [Bg/T]

balena kojenecka pitné voda pro vefajné zasobovani, balena pfirodni
voda balena stolni voda a balenéa pitna voda | mineralni voda

objemova aktivita ““Rn 20 50 100
celkové objemova aktivita alfa 01 0.2 05
objemova aktivita tritia 100 Bg/l
celkova indikativni davka 0,1 mSvirok
celkova objemové aktivita beta po odeéteni 0.1 0,5 1
pfispévku *°K

“Jeelkova indikativni dévka je rotai Gvazek efektivni davky 2z pijmu vEach radionuklidu pritomnych ve vodd s vyjimkou tritia, drasliku 40, radonu 222 a produktl jgho
plemény; hodnota celkové indikatival dévky se poklada za nepfekrotencu, pokud celkova objemové aklivita alfa a soudasné celkova objemava aktivita beta nepfavysuji

smém. hodnoty

Tabulka &. 5 v tabulce uvadené mezni hodnoty nezohledfuji chemickou toxigitu uranu, kter& musi byt posouzena zvIadt.

Mezni hodnoty objemovych aktivit, pFi jejichZ pfekro&eni se nesmi voda dodavat

. Radionuklid

Mezni hodnoty objemové aktivity [Bqg/l]

balena kojenecka pitné voda pro vefejné zasobavani, balenéa pfirodni
voda *) balena stoini voda a balena pitn voda *) | mineralni voda *)
Pb-210 0.2 07 1,4
Po-210 0,1 0,4 0,8
Rn-222 100 300 600
Ra-224 0,7 6 12
Ra-226 04 1,5 3
Ra-228 0,1 0,5 1
Th-228 ) 0.5 8 12
Th-230 0.4 3 6
Th-232 0.4 3 6
U-234 5 12 24
U-238 5 12 24

3) vyhidéka &, 202/1997 Sb. O pozadaveich na zdravoltni nezavadnpst balenych vod a o zpisabu jejich Opravy, ve znéni pozdéjsich piedpisd

Tabulka &. 6

Rozsah rozbord obsahu pfirodnich radionuklid( v dodavané vods

Dtuh dodévané vody

Pitné voda pro vefajné

zasobovani

Balené kojenecka voda

Balena voda jina nok

kojenecki

Zakladnl rozbor

objemova aktivita Rn-222, pokud se jedna o vodu z pedzemniho zdroje

celkova objemova aktivila alfa *)
celkovd objemova aktivita beta %)

Dopliwjic! rozbor

Analyza zastoupeni jednotlivieh pfirodnich radionuklidd ve voda, v niz bylo zjidténo
prekrogeni smérné hodnoly, podle nasleduijiciho postupu;
- obsah uranu, pokud celkova objemaova aktivita alfa pfevy$i smé&mou hodnotu

- objemova aktivita Ra-226, pokud celkova objemova aktivita alfa po odedtenl

plispévku uranu pfevysl smérnou hodnotu

- objemova aktivita Re-228, pokud objemova aklivita Ra-226 pfevysi smérnou

hodnotu celkové aktivity alfa

- stanoveni daidich v tabulce &. 5 uvedenych radionuklidl emitujicich zafeni alfa,
pokud cetkova objemové aktivita alfa po cdedteni pfispévku Ra-226 a uranu prevysi

smérnou hodnoty

- obsah drasliku, pokud celkové objemové aktivita beta prevyii smérnou hodnotu

- stanoveni dal3ich v tabulce &, 5 uvedenych radionuklidl emitujicich z&feni beta,
pokud celkova objemové aktivita beta po odetteni piispévku K-40 plevydi smérnou

hodnotu

tetnost sledovani

jednou za rok

jednou za rok

jednou za rok

") CEN 757611 Jakost vod. Stanoveni radlonukiido, Celhova objlamovi aktivita aifa

aktlvita beta

v

}CSN 757612 Jakast vod, Stanaveni radionuklidu,

Calkova objemovi



