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Zadavatel rozboru:

ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: KocléFov &p. 123

Smlouva o dflo £2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 1729 Materidl: pitna voda

Misto odb¥ru: Vit&zna, Huntifov &p.307 bytovka,byt &.1,p.Zbra%

Zdroj: pram. Kozi Rohy

Datum a &as odb&ru: 20.10.20149:10 Typ odbéru: bodovy

Datum p¥ijmu: 21.10.2014 Odbér proved: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkouSek od - do: 21.10.2014 - 7.11.2014 Odebréno dle SOP; SOP V1 (A)
Typ rozboru: uplny vyhl.252/20048b.
Poznéimka: - radiologie dle vyh1.307/2002Sb.

Terénni mé&Feni -

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuZebni metoda Limit Nejistota V/N
Teplota °C 12,5 N

Chlér volny mg/| 0,06 SOP CH25 (CSN 180 7393-2) A 030 MH \Y
Chlér celkovy aktivmi mg/l 0,07 SOP CH25 (CSN 1SO 7393-2) A

Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku3ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Pach pFijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A ptijatelny v
Chut’ pFijatelnd  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A pfijatelng v
Reakce vody (pH) 6,7 SOP CH14 (CSN 150 10523) A 650-950 MH %02 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/1 0,7 SOP CH23 (CSN EN IS0 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/l 0,342 SOP CH28 (CSN 757372) A 10%
Konduktivita mS/m 26,5 SOP CH11 (CSN EN 27888) A 1250 MH % Vv
CHSK Mn mg/1 <0,50 SOP CH10(CSN EN ISO 8467) A 30 MH \Y
Chloridy mg/l 29,5 SOP CHg (CSN 150 9297) A 100,06 MH % V
Sirany mg/l 43,7 SOP CHI16 (CSN 75747T) A 2500 MH 0% V
Dusitany mg/1 <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0500 NMH Vv
Dusi¢nany mg/l 16,35 SOP CH4 (CSN IS0 7890-3) A 500 NMH 20% V
Amonné ionty mg/1 <0,050 SOP CH2 (CSN IS0 7150-1) A 0,500 MH A’
Fluoridy mg/l <0,20 SOP CH38 (TNV 757431) A 1,50  NMH v
Bor mg/1 <0,050 SOP CH32 (CSN ISO §390) A 1,000 NMH v
Zelezo mg/1 0,22 SOP CH20 (CSN ISO 6332) A 0,20 MH 15% N
Mangan mg/l 0,026 SOP CH12 (CSN IS0 6333) A 0050 MH 15% WV
Hlinik mg/l <0,02 SOP CH21 (CSN 180 10566) A 0,20 MH v
Vépnik mg/1 28,2 SOP CHI8 (CSN ISO 6058) A min30 MHY» 10% N
Hoktik mg/1 59 SOP CH17 (CSN ISO 6059) A minloc MH®» 15% N
Vapnik a hottik mmol/l 0,95 SOP CH17 (€SN ISO 6059) A 15%
Barva mgPt/l <5,0 SOPCH22 (CSNENISO 7887) A 20 MH v
Absorbance (254 nm) 0,024 SOP CH1 (CSN 757360) A 12%
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Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuZ¥ebni metoda Limit V/N
Escherichia coli KTIJ/100ml 0 SOP MBI (CSNEN IS0 9308-1) A 0 NMH \Y
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN ISO 7899-2) A 0  NMH A"
Potty kolonii p¥i 36°C KTJ)/mt 1 SOP MB4 (CSN EN 180 6222) A 40 DH b \Y
Potty kolonii pii 22 °C KTJ/ml 0 S0P MB4 (CSN EN 1SO 6222) A 200 DH w v
Clostridium Perfringens  KTJ/100ml 0 SOP MBS (vyhl.252/20045b.) A 0 MH A%
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP B1 (CSN 757712) A 0 MH %
MO-Pocet organismi jedinci/m} 0 SOP B1 (TSN 757712) A 50 MH v
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 757713) A 10 MH v

Vysledek rozboru nevyhovuje Vyhladce MZd &.252/2004Sb. v nasledujicich ukazatetich:
Hok¥ik, Zelezo, Vapnik

Odber vzorku provedeny zkudebni laboratot Je dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkou3ek na viech listech Protokolu o zkouskéach se tykaji pouze zkougeného vzorku. Protokol o zkouskéch
nesmf{ byt bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe reprodukovén jinak neZ cely.

Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlasky MZd &. 252/2004 Sh.

Vysledky radiochemickych rozbord jsou vyhodnoceny podle vyhl.&.307/2002 Sb. na ptiloZeném ,.Hodnoceni obsahu
radionuklidd“ vydaném Povodi Labe H. Kralove, s.p.

Zkratky a oznadeni:

MH - mezné hodnota, NMH - nejvy$§i mezna hodnota, DH - doporucens hodnota

DH Y pokud u zAsobované oblasti nelze pro maly podet vzorki urgit, zda se jedna o abnormalni Zzménu, piati jako
mezna hodnota pro potty kolonii pfi 36 °C 40 KTHml a pro potty kolonii pfi 22 °C 200 KT J/ml.

DH ) pro néhradni zasobovani, pro vodu dodévanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostfedeich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojt produkujicich mén& nez 5 m3 za den, plati doprorudena hodnota

pro polty kolonii pfi 36°C do 100 KTJ/ml a pro poity kolenii p#i 22 °C do 500 KT)/ml.

MH ¥ mezna hodnota ptedstavuje minimum a plati pro vody s uméle snizovanym obsahem vapniku a horiku.

V/N - zkouSeny vzorek v daném ukazately vyhovuje / nevyhovuje

A - zku3ebni metody a odbery, které jsou predmeétem akreditace

N - zkudebni metody, kieré nejsou pfedmatem akreditace

SA - subdoddvka akreditovana

<~ pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je roziifena nejistota, kterd byla vypottena za pouZit koeficientu rozsifeni k=2, coZ odpovida hlading
spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova
V Trutnové dne: 11.11.2014
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POVODI LABE, statni podnik

Odbor vodohospodatskych laborato¥!, Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE, 1el.495088777, fax. 495088742
1CO: 70890005 DIC; CZ70850005

HODNOCENI OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODE
ve smyslu vyhlasky & 307/2002 Sb. v platném znéni

Zadavatel : Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Revoluéni 19
TRUTNOV
541 01
Identifikace dodavatele vody: Obec Vitézna
Identifikace vodovodu: v.v. Huntifov, okr. Trutnov
Misto odbéru: Vitézna—Huntifov, bytovky,&p.307(vrt Kozi Rohy)
Piivod a druh vody, iprava vody: podzemni, dodavans
Datum odbéru vzorku: 20.10.2014  09:10 hod.
Odebral: p- Elhenicky, Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Cislo vzorku (kéd laboratofe PL: 13833/2014
Cislo protokolu o zkou¥ce: 4538/2014

Na zaklade vysledkii radiochemického rozboru Ize podle metodiky SUJB ohodnotit vyde
uvedeny vzorek vody nasledovné:

Celkova objemova aktivita alfa nepfevySuje smérnou hodnotu 0,2 Bg/litr. Celkova objemova
aktivita beta nepfevySuje smérnou hodnotu 0,5 Bg/litr, Objemova aktivita radonu
nepFevySuje smérnou hodnotu 50 Bg/litr. Hodnoceni je vyhotoveno pro vodu dodivanou

k vefejnému zisobovini pitnou vodou (tabulka ¢. 4, vyhlagka &. 307/2002 Sb. v platném
znéni, pfiloha €. 10).

Toto vyhodnocenf je dodavatel vody spolu s protokolem o zkousce povinen piedloZit
regionalnimu centru Statniho Gfadu pro jadernou bezpeénost.

Hodnoceni zpracoval: Mgr.Ale¥ Locker .T":.\-,-,:,,_:__: Tan
00 05 NG
V Hradci Kralové, 07.11.2014 0003 HR A fy 00 951
14 KRALovg

% il
PouZité¢ méFici ptistroje: EMS3(alfa, beta aktivita), MC2256R (radon), platnost ovéteni méfidla
MC2256R: do 31.12.2015, mé&feni provedli povéieni pracovnici laboratofe PL Hradec Kralové

Priloha: Vypis z vyhlasky €. 307/2002 Sb. v platném znéni, pfiloha ¢. 10, tabulka &. 4,5.,6.



Pfiloha £. 10 k vyhlagce & 307/2002 Sb. ve znéni vyhlasky & 499/2005 Sb.

Tabulka &. 4

Smérné hodnoty objemovych aktivit v dodavané vodé

Ukazatel obsahd radionuklida

Smérné hodnota cbjemové aktivity [Ba/l]

balena kojeneckd pitna voda pro vefejné zasohovani, balena pfirodni
voda balena stolni voda a balena pitna voda | mineralni voda

objemova aktivita “*‘Rn 20 50 100
celkovd objemova aktivita alfa 0.1 02 0,5
objemova aktivita tritia 100 Bg
celkova indikativni davka ") 0,1 mSvirok
celkova objemova aktivita beta po 0,1 0,5 1
odedteni plispéviu *°K
*)oslkovd indikativni dévka je roéni Gvazek efektivai ddvky 2 phijmu viech radionukiidi pfitomnych ve vodé s vyjimkou iritla, drasliku 40, radonu 222 & produktt jeho

premény; hodnola celkové indikativni davky s poklada za nepfekrodencu, pokud celkové objsmové aktivita alfa a soudasné celkové abjemové aktivita beta nepfevy$uiji

smém. hodnoly

Tabulka &. 5 v tabulce uvedené mezni hodnoty nezohlediiuji chamickeu toxicity uranu, kters musi byt posouzena zviadt,

Mezni hodnoty objemovych aktivit, pii jejichZ pfekro&eni se nesmi voda dodavat

Radionuklid

Maozni hodnoty objemové aktivity [Bg/)

balena kojonecka pitné voda pro vefejné zasobovani, balena ptirodni
voda %) balena stolni voda a balena pitns voda *) | mineralni voda %)
Pb-210 0,2 0,7 1,4
Po-210 0.1 04 0.8
Rn-222 100 300 600
Ra-224 0.7 6 12
Ra-226 0.4 1.5 3
Ra-228 0,1 0,5 1
Th-228 0.5 [5 12
Th-230 04 3 6
Th-232 04 3 6
U-234 5 12 24
u-238 5 12 24

3) vyhladka & 29211997 Sb. O po3adaveich na zdravotnl nezdvadnast balenych vod a o zplsobu jejich apravy, ve znénl pozdéjsich predpist

Tabulka €. 6

Rozsah rozbord obsahu pfirodnich radionuklidii v dodavané vodé

Druh dodévané vody

Pitna voda pro vefejné Balena kojenecka voda Balena voda jina ne:
zdsohovani kojenacka

Zakladni rozbor

objemova aktivita Rn-222, pokud se jedn4 o vodu z podzemniho zdroje
celkova objemova aktivita alfa %)
celkova objemovd aktivila beta )

Doplitujici rozbor

Analyza zastoupeni jednotlivych pfirodnich radionuklidl ve voda, v ni3 bylo zjist&no
pfekrofeni smémé hodnoty, podle nasledujiciho postupu;
- obsah uranu, pokud celkovs objemova aktivita alfa pfevysi smémou hodnotu

- objemova aklivita Ra-226, pokud celkova objemova aktivita aifa po odedteni
ptispévku uranu pfevysi smémou hodnotu
- objemova aktivita Ra-228, pokud objemova aktivita Ra-226 pfevysi smémou
hadnotu celkové aktivity alfa
- stanoveni dalSich v tabulce €. 5 uvedenych radionuklidii emitujicich zateni alfa,
pokud celkova objemova aktivita alfa po odeéteni pFispévku Ra-226 a uranu plevysi
smérnou hodnotu
- obsah drasliku, pokud celkova objemova aktivita beta pfevysi smémou hodnotu

- stanoveni dalich v tabulce ¢. 5 uvedenych radionuklida emitujicich zafeni beta,
pokud celkova objemové aktivita beta po odetteni pispévku K-40 ptevysi smé&mou
hodnotu

tetnost sledovani

jednou za rok I jednou za rok ] jednou za rok

%) CSN 757611 Jakost vod. Stancvaeni radionukiida. Celkova objemova aklivita alfa “} C8N 757612 Jakost vod, Stancveni radicnuklian, Celkava objemova akivila beta
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Protokol o zkouskach ¢, 1624/14/PV

Zadavatel rozboru:

ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Koclérov &p. 123

Smlouva o dflo &.2/2013/Lab, 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 1728 Material: pitna voda

Misto odb&ru: Vitézna,Hajemstvi &p.33,HZS, kuchyii v hl.budové

Zdroj: pram. Hajemstvi

Datum a &as odbéru: 20.10.20149:50 Typ odbéru: bodovy

Datum pfijmu: 21.10.2014 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkou$ek od - do: 21.10.2014 - 6.11.2014 Odebréno dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: uplny vyhl.252/2004Sb.

Poznamka: radiologie dle vyhl.307/2002Sb.

Terénni m&Feni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota °C 13,0 N

Chlér volny mg/] 0,28 SOP CH25 (CSN 180 7393-2) A 030 MH Y
Chlér celkovy aktivni mg/] 0,29 S0P CH25 (CSN 180 7393-2) A

Fyzikilni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek Zku3ebni metoda Limit Nejistota V/N
Pach pFijatelny  SOPCH 24 (&SN EN 1622) A pijatelny \Y
Chur pfijatelnd  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A plijatelng Vv
Reakce vody (pH) 6,8 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 650-950 MH 02 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/l 0,7 SOP CH23 (CSNEN IS0 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/l 0,125 SOP CH28 (CSN 757372) A 10%
Konduktivita mS/m 16,0 S0P CH11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% vV
CHSK Mn mg/| <0,50 S0P CH10 (CSN EN ISO 8467) A 3.0 MH v
Chloridy mg/1 <5,0 SOP CHB8 (CSN 180 9297) A 100,0 MH v
Strany mg/1 33,0 SOP CHI16 (CSN 757477) A 250,00 MH 0% V
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH v
Dusiénany mg/l 4,62 SOP CH5 A 500 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN 150 7150-1) A 0500 MH Vv
Fluoridy mg/l <0,20 SOP CH38 (TNV 757431) A 1,50 NMH \%
Bor mg/1 <{,050 SOP CH32 (CSN IS0 9390) A 1,000 NMH v
Zelezo mg/l 0,16 SOP CH20 (CSN IS0 6332) A 020 MH 15% V
Mangan mg/l <0,020 SOP CH12 (CSN 180 6333) A 0050 MH Vv
Hlinik mg/l <0,02 SOP CH21 (CSN 18O 10566) A 020 MH A%
Vépnik mg/l 18,2 SOP CHI8 (CSN 1SO 6058) A min30 MH®» 10% N
Hof#tik mg/l <5,0 SOP CH17 (CSN IS0 6059) A minl0 MH » N
Viépnik a ho¥eik mmol/] 0,61 SOP CH17 (CSN I50 6059) A 15%
Barva mgPt/] <5,0 SOP CH22 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH Vv
Absorbance (254 nm) <0,010 SOP CH1 (&SN 757360) A
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Fyzikdlnf a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Z4akal ZFt <2,00 SOP CHI9 (CSN EN 7027) A 500 MH \%
Huminové latky mg/l <2,0 SOP CH27 (CSN 757536) A

Bromiénany ng/l <l,5 subdodavka SA 10,0 NMH \%
CN celk. mg/1 <0,001 subdodavka SA 0,050 NMH v
Na mg/1 41 subdodavka SA  200,0 MH v
Ni ng/l 2,30 subdodévka SA 20,0 NMH \'
Pb pe/l <0,5 subdodavka 5A 10,0 NMH \"
As ug/l 1,0 subdodavka SA 10,0 NMH A%
Cu ng/l 90,2 subdodavka SA 10000 NMH Vv
Se ng/l <0,5 subdodavka SA 10,0 NMH v
Hg pgl <0,05 subdodévka SA 100 NMH v
Cd ug/l <0,05 subdodavka SA 500 NMH Vv
Cr ug_/] <1,00 subdodavka SA 50,0 "NMH A%
Sb pg/t <1,00 subdodavka SA 50 NMH v
vinylCl pg/l <(,20 subdodévka SA 0,50 NMH v
DCM pgfl <0,10 subdodavka SA

c-1,2-DCE pgsl <0,10 subdodévka SA

t-1,2-DCE pg/l <0,10 subdodavka SA

TCM ng/l 2,80 subdodavka SA 3000 MH A
1,2-DCEt ng/l <0,10 subdodévka SA 3,00 NMH v
TTCM pg/l <0,10 subdodavka SA

TCE ng/l <0,10 subdodévka SA 10,00 NMH v
Benzen pg/l <0,10 subdoddvka SA 1,0 NMH Vv
Toluen ng/l <0,10 subdoddvka SA

Xyleny ng/l <0,10 subdodavka SA

EtB ug/l <0,10 subdodavka 5A

Styren ng/l <0,10 subdodéavka SA

TTCE ug/l <0,10 subdodavka SA 10,00 NMH \Y
CB pg/l <0,10 subdodavka SA

DCB pg/l <0,10 subdodévka SA

NTOL - subdodavka SA

BrDCM pg/l 2,70 subdodavka 5A

DBrCM pg/l 2,00 subdodavka SA

TBrM pg/l <0,10 subdodévka SA

THM pg/l 7,50 subdodévka SA 100,00 NMH A%
PAU-4 ng/l <1,0 subdodévka SA 100,06 NMH v
Acenaften ng/l <5,0 subdodavka SA

Fluoren ng/l <5,0 subdodéivka SA

Fenanthren ng/l <20 subdodévka SA

Anthracen ng/l <5,0 subdodavka SA

Fluoranthen ng/1 <1,0 subdoddvka SA

Pyren ng/l <1,0 subdodavka SA

B(a)anthr ng/! <1,0 subdodavka SA

Chrysen ng/l <1,0 subdodavka SA

B(b)flu ng/l <1,0 subdodéavka SA

B(k)flu ng/1 <1,0 subdodévka SA

B(a)pyren ng/1 <1,0 subdodévka SA 10,0 NMH v
Db{ah)anthr ng/1 <1,0 subdodavka SA

B(ghi)per ng/1 <1,0 subdodavka SA

In(c,d}pyr ng/l <1,0 subdodéavka SA

dEtatrazin ng/1 <50 subdodavka SA 1000 NMH v
Simazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Atrazin ng/i <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A"
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Fyzikalni a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota V/N
Propazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH A%
Terbutylazin ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH Vv
Ametryn ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH AY
Prometryn ng/l <50 subdodévka SA 1000 NMH v
Terbutryn ng/l <50 subdodivka SA 100,00 NMH Vv
Cyanazin ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Lenacil ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Hexazinon ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Trifluralin ng/l <50 subdodévka SA 1000 NMH v
Pendimethalin ng/l <10,0 subdodévka SA 1000 NMH AY
Dimethoate ng/l <250 subdodavka SA 100,06 NMH \Y
Metazachlor ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH A%
Metoalachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Alachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Acetochlor ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH \'%
Propachlor ng/l <25,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Desmetryn ng/l <20,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Diazinon ng/l <20,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Dichlobenii ng/l <250 subdodévka SA 1000 NMH \%
Dimetachlor ng/l <50 subdodéivka SA 1000 NMH \Y
Metribuzin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Fenpropimorph ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Fenpropidin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Irgarol ng/l <10,0 subdodévka SA 1000 NMH \Y
Quinoxyfen ng/l <5,0 subdodavka SA 10600 NMH v
DEET ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Chlorpyrifos ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH Vv
Chlorpyrifos-methyl ng/l <5,0 subdodédvka SA 1000 NMH A
Chlorfenvinphos ng/1 <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Malathion ng/t <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Parathion-ethyl ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Pesticidni latky celkem ng/l 0,0 subdodavka SA  500,0 NMH v
Parathion-methyl ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodévka SA 100,06 NMH \%
Fenthion ng/l <5,0 subdodéivka SA 1000 NMH v
Flusilazol ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Radiochemické
uknzatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda
Celk.beta Bg/l 0,061 subdodévka SA
NVA c.beta Byg/l 0,007 subdodévka SA
NDA c.beta Byg/l 0,016 subdodévka SA
Celk.alfa Bq/l <0,037 subdodévka SA
NVA c.alfa Bg/l 0,017 subdodévka SA
NDA c.alfa Bq/l 0,037 subdodévka SA
Rn 222 Bqg/l 2,6 subdodévka SA
NVA Rn222 Bg/l 0,154 subdodavka SA
NDA Rn222 BgA 0,451 subdodavka SA
Mikrobiologické a biologické
ukazatele Jednotka Vysledek  ZKufebni metoda Limit V/N
Koliformn{ bakterie KTIJ/100m} 0 SOP MBI (CSN EN [SO 9308-1) A 0 MH \%
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Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZKku¥ebni metoda Limit V/N
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MBI (CSN EN ISO 9308-1) A ¢ NMH v
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN ISO 7899-2) A ¢ NMH v
Poéty kolonii pfi 36°C KTl/ml 1 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 40 DH b v
Pocty kolonif pfi 22 °C KTJ/ml 1 SOP MB4 (CSN EN ISO 6222) A 200 DH bva Vv
Clostridium Perfringens  KTJ/100ml 0 SOP MBS (vyhl.252/20048b.) A 0 MH v
MO-Zivé organismy jedinei/ml 0 SOP B1 (CSN 757712) A 0 MH A%
MO-Pocet organismi jedinci/ml 0 SOP B1 (CSN 757712) A 50 MH \Y
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 757713) A 10 MH v

Vysledek rozboru nevyhovuje Vhlasce MZd &.252/2004Sb. v nasledujicich ukazatelich;
Ho#lik, Vapnik

Odbér vzorku provedeny zkusebni laboratoki Jje dokumentovén v Protokolu o odbgru.

Vysledky zkousek na viech listech Protokolu o zkouskach se tykaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkouskach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkudebni laboratote reprodukovén jinak neZ cely.

Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlasky MZd &. 252/2004 Sb.

Vysledky radiochemickych rozborii jsou vyhodnoceny podle vyhl.£.307/2002 Sb. na pfiloZeném ».-Hodnoceni obsahu
radionuklidd* vydaném Povodi Labe H. Krlové, s.p.

Zkratky a oznateni:

MH - mezn4 hodnota, NMH - nejvy3si mezna hodnota, DH - doporuten4 hodnota

DH Y pokud u zisobované oblasti nelze pro maly poet vzorkii urgit, zda se jedna o abnormélni zménu, plati jako
meznd hodnota pro potty kolonii pti 36 °C 40 KTJ/ml a pro pocty kolonii pti 22 °C 200 KT /ml.

DH ? pro nahradn{ zasobovant, pro vodu dodévanou ve vzdunych, vodnich a pozemnich dopravnich prostfedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojil produkujicich mén& nez 5 m3 za den, plati doproru¢ena hodnota

pro pocty kolonif pti 36°C do 100 KTJ/ml a pro potty kolonii pti 22 °C do 500 XT)/ml.

MH ¥ mezna hodnota pfedstavuje minimum a plati pro vody s uméle snizovanym obsahem vépniku a hoFiku.

V/N - zkouSeny vzorek v daném ukazately vyhovuje / nevyhovuje

A - zkusebni metody a odbéry, které jsou predmétem akreditace

N - zku3ebni metody, které nejsou predmétem akreditace

SA - subdoddvka akreditovana

< - pod mez{ stanovitelnosti

Uvedena nejistota je roziifena nejistota, ktera byla vypottena za pouziti koeficientu rozsiteni k=2, coz odpovid4 hlading
spolehlivosti 95% a nezahmuje nejistotu vzorkovan.

Protokol vypracoval: Megr. Sarka Bryknarova
V Trutnove dne: 11.11.2014

vedouci labdratote



POVODI LABE, statni podnik

Odbor vodehospodatskych laboratoti, Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE, tel 495088777, fax. 495088742
1CO: 70890005 DIC: CZ70850005

HODNOCENI OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODE
ve smyslu vyhlasky & 307/2002 Sb. v platném znéni

Zadavatel : Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Revoluéni 19

TRUTNOV
541 01

Identifikace dodavatele vody: Obec Vitézna

Identifikace vodovodu: v.v. Hiajemstvi, okr. Trutnov

Misto odbéru: Vitézna~Hajemstvi,8k.stF. HZS,&p.33(pram. Hajemstvi)
Piivod a druh vody, aprava vody: podzemni, doddavans

Datum odbéru vzorku: 20.10.2014  09:30 hod.

Odebral; p. Elhenicky, Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Cislo vzorku (kéd laboratofe PL: 13832/2014

Cislo protokolu o zkou¥ce: 4537/2014

Na zéaklad¢ vysledki radiochemického rozboru Ize podle metodiky SUJB ohodnotit vyse
uvedeny vzorek vody nasledovné:

Celkova objemova aktivita alfa nepievySuje smérnon hodnotu 0,2 Bg/litr. Celkova objemova
aktivita beta nepfevySuje smérnou hodnotu 0,5 Bg/litr. Objemova aktivita radonu
nepfevySuje smérnou hodnotu 50 Bq/litr. Hodnoceni je vyhotoveno pro vodu dodavanoun

k vefejnému zasobovini pitnou vodou (tabulka &. 4, vyhlaska &. 307/2002 Sb. v platném
znéni, ptiloha &. 10).

Toto vyhodnoceni je dodavatel vody spolu s protokolem o zkousce povinen pfedloZit
regionalnimu centru Statniho G¥adu pro jadernou bezpe&nost.

Hodnoceni zpracoval: Mgr.Ale$ Locker

V Hradci Krédlové, 07.11.2014

PouzZité méfici piistroje: EMS3(alfa, beta aktivita), MC2256R(radon), platnost ovéfeni méfidla
MC2256R: do 31.12.2015, méfeni provedli povéfeni pracovnici laboratofe PL Hradec Kralové
Pfiloha: Vypis z vyhlasky ¢. 307/2002 Sb. v platném znéni, ptiloha &. 10, tabulka &. 4,5,6.



Pfiloha &€. 10 k vyhla&ce &. 307/2002 Sb. ve znéni vyhlasky &. 499/2005 Sb.

Tabulka ¢. 4

Smérné hodnoty objemovych aktivit v dodavané vodé

Ukazatel obsah radionuklidd Smérna hodnota objemové aktivity [Bg/l]
balena kojenecka pitné voda pro vefejné zasobovani, balenéa pfirodni
voda balena stolni voda a balena pitna voda | mineralni voda

objemova aktivita ““Rn 20 ‘50 100
celkova chjemova aktivita alfa 0,1 0,2 0.5
objemova aktivita tritia 100 Bg/l
celkova indikativn! davka *) 0,1 mSv/rok
celkova objemova aktivita beta po 0.1 0,5 1
odedteni pfispévku *°K

“Joelkova indikativni dévka ja rofni (vazek efektivni davky z plijmu véech radionuklidi pFitomnych ve voo# s vymkou tritia, drasllku 40, radonu 222 & produkit jeho

pfeméiny, hodnota celkové Indikativni davky se poklédé
smérn. hadnoty

za nepfeksatanoy, pokud celkova objemova aktivita alfa a soutasnd celkova objemova akiivita beta nepfevyduji

Tabulka &. 5 v iabulce uvedens mezni hodnoty nezohlediuji chemickou toxicitu uranu, ktera musi byt posouzena zviaat.

Mezni hodnoty objemovych aktivit, pfi jejichZ pfekrodeni se nesmi voda dodavat

Radionuklid Mezni hodnoty objemové aktivity [Bg/l]
balena kojenecka pitna voda pro vefe|né z4sobovani, balena pfirodni
voda *) balend stolni voda a balen4 pitna voda ) | mineraini voda %)
Pb-210 0,2 0,7 1,4
[Fo-210 0.1 0.4 0,8
Rn-222 100 300 600
Ra-224 0,7 -] 12
Ra-226 0,4 1.5 3
Ra-228 0,1 0,5 1
[Th-228 0.5 6 12
Th-230 04 3 6
Th-232 0.4 3 6
U-234 5 12 24
U-238 5 12 24

Tabulka £. 6

3) vyhlédka & 2921997 §b. {3 paZadavcich na zdravotni nezavadnost balenych vod a o zpiisobu jejich dpravy, ve znéni pozadjdich pfedpist

Rozsah rozbori obsahu pfirodnich radionuklidli v dodavané vods

Druh dodavané vody

Pitna voda pro vefejné Balena voda jina neZ
zasobovani kojenacka

Balen4 kojenecka voda

Zakladni rozbor

objemova aktivila Rn-222, pokud se jednd o vodu z podzemniho zdroje
celkova objemova aktivita alfa %)
celkovi objemova aktivita beta °)

Doplfiufici rozbor

Analyza zastoupeni jednotlivych p¥irodnich radionuklidd ve vodé, v niz bylo zjisténo
pfekroteni smérné hodnoty, podie nasledujiciho postupu;
- obsah uranu, pokud celkova cbjemova aktivita alfa plevysi smémou hodnotu

- objemova aklivita Ra-226, pokud celkova objemova aktivita alfa pe cdedteni
prispévku uranu pievysi smémou hodnotu
- objernova aktivita Ra-228, pokud objemové aktivita Ra-226 pfevysi smémou
hodnotu celkové aktivity alfa
- stanoveni dalSich v tabulce &. 5 uvedenych radionuklidd emitujicich zafeni alfa,
pokud celkova objemova aklivita alfa po odedteni pfispévku Ra-226 a uranu plevysi
smémou hodnotu
- obsah drasliku, pokud celkava cbjemova aklivita beta pfevy$i smémou hadnotu

- slanoveni dalSich v tabulce €. 5 uvedenych radionuklidd emitujicich zafeni beta,
pokud celkova objemova aktivita beta po odeéteni prispavku K-40 pfevydi smémou
hodnotu

&etnost sledovani

jednou za rok I jednou za rok jednou za rok

*) CSN 757611 Jakost vod. Stanaveni radionukhidt, Celkova objemovd aktivita alfa ) CSN 757812 Jakost vod. Stanoveni radionuklioy, Celkova objemova aktivita beta




