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Protokol o zkouskach & 337/16/PV

Zadavatel rozboru:

1CO: 278432 Obec Vitézn4

DIC: Kocléfov &p. 123

Smilouva o dilo ¥.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 237 Materidl: pitna voda

Misto odbéru: Vitéznd,Kaclékov &p. 123,0U,um)’(véma,vlevo(CS Kocléfov-Globus)

Zdroj: CS Koclétov-Globus

Datum a &as odbéru: 16.2.2016 9:00 Typ odbé&ru: bodovy

Datum pfijmu: 16.2.2016 Odb&r provedl: Ethenicky Miian

Datum provedeni zkoudek od - do: 17.2.2016 - 14.3.2016 Odebréno dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: aplny vyhl.252/20045b.

Terénni méFeni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zkufebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota °C 7,0 N

Chiér voiny mg/| 0,21 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A 030  MH v
Chlér celkovy aktivni mg/1 0,23 SOP CH25 (CSN 180 7393-2) A

Fyzikdlni a chemicke

ukazatele Jednotka Vysledek _ Zku3ebni metoda _ Limit Nejistota _ V/N
Pach ptijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A pfijatelny A%
Chut pFijatelnd  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A pfijatelna \Y
Reakee vody (pH) 7,6 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 650-950 MH 02 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/| 3,3 SOP CH23 (CSN EN 150 9963-1) A 5%
ZNK 8.3 (celk. acidita) mmol/l <0,100 SOP CH28 (CSN 757372) A

Konduktivita mS/m 47,5 S0P CHI1 (CSN EN 27488) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/1 <0,50 SOP CHI0 (CSN EN 15O 8467) A 30 MH v
Chloridy mg/l 15,3 SOP CHE (CSN 1SO 9297) A 1000 MH 7% V
Sirany myg/1 4718 SOP CHI6 (CSN 757477) A 2500 MH 10% V
Dusitany mg/} <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH v
Dusiénany mg/| 40,93 SOP CH3 A 500 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN ISO 7150-1) A 0500 MH A%
Fluoridy mg/1 <0,20 SOP CHA8 (TNV 757431) A L50  NMH v
Bér mg/l <0,050 SOP CH32 (CSN 150 9390) A 1,000  NMH AY
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN 150 6332) A 020 MH A
Mangan mg/l <0,020 SOP CH12 (CSN [SO 6333) A 0,050 MH \Y
Hlinik mg/l <0,02 SOP CH21 (CSN IS0 10566) A 020 MH AY
Viapnik mg/I 78,1 SOP CH18 (CSN 1S 6058) A min30 MH 10% V
Ho#dik mg/l 8,3 SOP CHI17 (CSN ISO 6059) A minl0 MH» 15% N
Vapnik a hottik mmol/l 2,29 SOP CH17 (CSN 150 6059) A 15%
Barva mgPt/l <5,0 SOP CH22 (CSN EN 1SO 7887) A 20 MH V
Absorbance (254 nm) 0,010 SOP CHI (CSN 757360) A 12%
Zékal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH Y
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Fyzikdini & chemiekeé

Miazatele  Jediotka . Vysledek ZkuSebnimetoda.. . Limit . Nejistots _ V/N
Huminové [dtky mg/t «2:0 5OP CH2T (C8N 757516) A

Bromignany pp/l <1,5 stibdudavka 8A 10,0 NMH \Y
€N celk. mg/t 0,001 siibdodavka SA 0,030 NMH v
Na mg/t 1.5 subdodavka SA 3000 MH A
Ni pg/l 320 subdodavka SA 20,0 NMH \Y
Pb pe/t 0,7 subdodivkn SA 100 NMH v
As gl 5,1 subdodévka SA 100 NMH \Y
Cu pg/l 6,4 subdodavka SA 10000 NMH V'
Se ug/l 0.5 subdodvia SA 100 NMH \'
Hg ng! 0,06 subdodévka SA 100 NMH A%
cd pg/l 0,05 subdodavka SA 500 NMM A%
Cr ug/l 2,20 subdodévka SA 500  NMH A
Sb g/l <1,00 subidodavka SA 50 NMH A%
vinylCl pg/l <0,20 subdodavka SA 050 NMH v
DCM ng/l <0,10 subdodavka SA

c-1,2-DCE ug/l <0,10 subdodavka SA

t-1,2-DCE ug/l <0,10 subdodavka SA

TCM ug/l 0,48 subdodavka SA 30,00 MH A%
1,2-DCEt ug/l <0,10 siibdodavka SA 3,00 NMH \Y
TTCM ug/l <0,10 subdodévka SA

TCE ug/l <0,10 stibdodévka SA 10,00 NMH \Y
Benzen g/l <10 stbdoddvkn SA 10 NMH \Y
Toluen pg/t «<0,08 subdodavka 8A

Xyleny pg/l <05 subtodavka SA

Ew3 ng/l <0,05 subdodavka 5A

Styren pe/l <0,10 subdodavka SA

TTCE pg/l <0,10 subdodévka SA 1000 NMH AY
CB ug/l <10 subdodiavka SA

DCB pg/l <0,10 subdodavka SA

NTOL - subdodavka SA

BrDCM ng/l 0,71 subdodévka SA

DBrCM ug/l 0,96 subdodévka SA

TBrM ug/l 0,34 subdodavka SA

THM ng/l 2,50 subdodavka 8A 100,00 NMH A%
PAU-4 ng/l <1,0 subdoddvica SA 1000 NMH v
Acenaften ng/l <5,0 sttbdodavka SA

Fluoren ng/l «5,0 subdodavka SA

Fenanthren ng/l 6,2 sebdoddvka 54

Anthracen ng/l <3,0 subdodivka SA

Fluoranthen ng/l <1,0 subdodavka SA

Pyren ng/l <1,0 sibdodavka SA

B(a)anthr ng/l <1,0 subdodévka SA

Chrysen ng/l <1,0 subdodavka 5A

B(b)flu ng/l <1,0 subdodavka SA

B(lk)flu ng/l <1,0 subdodavka SA

B(a)pyren ng/l <1,0 subdodévka SA 10,0 NMH A%
Db{ah)anthr ng/l <1,0 subdodivka SA

B(ghi)per ng/l <1,0 subdodévka SA

In(c,d)pyr ng/l <L0 subdodavka SA

dEtatrazin ng/1 13,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Simazin ng/ <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Atrazin ng/] 9,7 subdodavka SA  100,0 NMH A
Propazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
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Fyzikdini a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek _ ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Sebutylazin ng/l <80 subdodavka SA 1000 NMH A%
Terbutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH \Y
Ametryn ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Prometryn ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Terbutryn ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH vV
Cyanazin ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Lenaci] ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Hexazinon ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH A
Trifluralin ng/l <5,0 subdodavka SA 100,06 NMH v
Pendimethalin ng/l <10,0 subdodévka 5A 1000 NMH A
Dimethoate ng/l <25,0 subdodavka SA 1000 NMH vV
Metazachior ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH AY
Metoalachlor ng/! <5,0 subdodivka SA 100,06 NMH v
Alachlor ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Acetochlor ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Propachlor ng/l <25,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Desmetryn ng/l <20,0 subdodavka SA  100,0 NMH \Y
Diazinon ng/l <20,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Dichlobenil ng/l <25,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Dimetachlor ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH AY
Metribuzin ng/l <5,0 subdodéavka SA 1000 NMH Vv
Fenpropimorph ng/l <5,0 subdodévka SA 100,06 NMH AY
Fenpropidin ng/l <50 subdodavka SA  100,0 NMH AY
Irgarol ng/l <10,0 subdodévka SA 1000 NMH Vv
Quinoxyfen ng/1 <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
DEET ng/l <10,0 subdodavka SA 100,00 NMH A
Chlorpyrifos ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Chlorpyrifos-methyl ng/l <5,0 subdodévka S5A  100,0 NMH v
Chlorfenvinphos ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Malathion ng/l <50 subdodévka SA 100,0  NMH \Y
Parathion-ethyl ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Pesticidni litky celkem ng/l 23,0 subdodavka SA  500,0 NMH \Y
Parathion-methyl ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH A
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodévka $A  100,0 NMH Y
Fenthion ng/l <%,0 subdoddvka SA  100,0 NMH v
Flusilazol ng/l <50 subdodavka SA 1000 NMH \'
Mikrobiologické a biologické
ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml ] SOP MBI (¢SN EN 10 9308-1) A 0 MH v
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MBI (ESN EN 150 9308-1 A 0 NMH A
Enterokoky KTI/100m] ) SOP MB3 (CSN ISO 7899-2) A 0 NMH v
Polty kolonii p¥i 36°C KTl/ml 0 SOP MB4 (CSN EN 150 6222) A 40 DH v
Potty kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 200 DH w A%
Clostridium Perfringens  KTJ/100ml 0 SOP MBS {vyhl.252/2004Sb.) A 0 MH v
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP BI (CSN 757712) A ¢ MH \Y
MO-PoZet organismi jedinci/ml 0 SOP B1 (GSN 757712) A 50  MH v
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 757713) A 10 M™MH v

Vysledek rozboru nevyhovuje vyhl. MZd £.252/2004Sb. ve znéni pozd&jiich predpisi v nasledujicich ukazatelich:

Ho#tik
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Odbér vzorku provedeny zkuSebni laboratol je dokumentovan v Protokolu o odbéry.

Vysledky zkoudek na vizeh listech Protokolu o zkouskach se tykaji pouze zkouserngho vzorku, Protokol o zkoudkach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkudebni laboratoFe reprodukovan jinak neZ cely.

Interpretace vystedki:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlagky M2Zd &, 252/2004 Sb. ve zagni pozdijsich predpisil.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezné hodnota, NMH - nejvy3si mezné hodnota, DH - doporu¢ena hodnota

DH " pokud u z4sobované oblasti nelze pro maly polet vzorkil urgit, zda se jedna o abnormalni zménu, platf jako
mezha hodnota pro potty kolonil pti 36 °C 40 KT.J/ml a pro potty kolonil pri 22 °C 200 KTd/m).

DH » pro nahradni zésobovani, pro vodu dodévanou ve vzdudnyeh, vodnich a pozemnich dopravnich prostredcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojd produkiijitich méné ne 5 m3 za den, plati doprorugend hodnota
pro patty kolonii pi 36°C do 100 K'T4/ml a pro podty kolonif p# 22 °C do 500 KT)/ml.

MH 3 mezna hodnota predstavuje minimum a plati pro vody s unéle sni%ovanym obsahem vapntku a hoiiku.
VIN - zkoueny vzorek v daném ukazately vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuebni metody a odbry, které jsou predmétem akreditace

N - zku3ebnf metody, které nejsou pfedmétem skreditace

8A -~ subdodévka akreditovana

< - pod mezl stanovitelnosti

Uvedend nejistota je roziitena nejistota; kterd byla vypottena za pouZit] koeficientu roz8itenf k=2, cot odpovid4 hlading
spolehlivosti 95% a nezahriuje nejistotu vzorkovani.

ST Trtman 4.5

Protokol vypracoval: Mgr, S4rka Bryknarova _
¥ Trutnové dne: 14.3.2016 .

Flaiineassatsineasasionisniaiailosioinn winfliiiseaiariie,

Mgr, Sdrka Bryknaro¢a
vedouci laboratof
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Protokol o zkouSkach é. 338/16/PV

Zadavatel rozboru:

1ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: KocléFov &p. 123

Smiouva o dilo ¥.2/2013/Lab, 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 238 Material: pitnd voda

Misto odbé&ru: Vitéznd,Komarov &p.75,pekarna,$atna,umyvadlo (grav.Ctytdomf)

Zdroj: grav. CtyFdomi

Datum a &as odb&ru: 16.2.2016 8:30 Typ odbéru: bodovy

Datum p¥jmu: 16.2.2016 Odbir provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkouSek od - do: 17.2,2016 - 14.3.2016 Odebréno dle SOP: SOP V| {A)
Typ rozboru: lplny vyhl.252/20048b.

Terénni méreni -

ukazatele Jednotka ___Vysledek _Zku¥ebni metoda Limit Nejistota_V/N
Teplota °C 8,0 N

Chlér volny mg/l 0,12 SOP CH25 (CSN 1S0 7393-2) A 0,30 MH A%
Chlér celkovy aktivni mg/1 0,16 SOP CH25 (CSN 150 7393-2) A

Fyzikdlni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek Zku3ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Pach plijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A prijatelny AY
Chut’ pEijatelnd  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A plijatelna v
Reakce vody (pH) 7,5 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 650-950 MH %02 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/l 3,0 SOP CH23 (CSN EN IS0 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/l 0,123 SOP CH28 (CSN 757372) A 10%
Konduktivita mS/m 39,7 SOP CH11 {CSN EN 27388) A 1250 MH % V
CHSK Mn mg/l <(,50 SOP CHI10 (CSN EN IS0 8467) A 30 MH A%
Chloridy mg/l 8,2 SOP CHS8 (CSN 180 9297) A 100,06 MH % VY
Sirany mg/1 34,9 S0P CH16 (CSN 757477) A 2500 MH 0% V
Dusitany mg/1 <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH A%
Dusi¢nany mg/l 26,06 SOP CHS A 500 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN IS0 7150-1) A 0500 MH \Y
Fluoridy mg/| <0,20 SOP CH38 (TNV 757431) A 1,50  NMH \Y
Bor mg/I <,050 SOP CH32 (CSN 1SO 9390) A 1,000 NMH \Y
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN 180 6332) A 0,20 MH \%
Mangan mg/1 <0,020 SOP CHI2 (CSN IS0 6333) A 0,050 MH v
Hlinik mg/ <0,02 S0P CH21 (CSN ISO 10566) A 020 MH \Y%
Vapnik mg/l 63,8 SOP CHI8 (CSN ISO 6058) A min30 MH 10% V
Hoigik mg/l 1,5 SOP CH17 (CSN ISO 6039) A minl0 MH 15% V
Viépnik a horeik mmol/] 2,07 SOP CH17 (CSN 150 6059) A 15%
Barva mgPt/] <85,0 SOPCH22 (CSNENISO7887) A 20 MH \%
Absorbance (254 nm) 0,017 SOP CHI (CSN 757360) A 12%
Zakal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH Vv
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Fyzikalni a ehemické

ukazatele . . Jedeotksa  Vysledek __Zku$ebni metoda , Limit Nefistota _ V/N
Huminové latky mg/l <2,0 SOP CH27 (C8N 757536) A

Bromignany ugh <1,5 subdodavks $A 100 NMH v
CN celk. mg/| <0,001 subtlodavka SA 0080 NMH \'
Na mg/1 6,7 subdodévka 8A 2000 MH v
Ni ug/l 1,70 stbilodavka SA 20,0 NMH v
Pb pgsl <0,5 siibdodavka SA 16,0 NMH v
As gl 51 subdodavka S8A 160 NMH \Y
Cu ng/i 36 subdodavka SA 1000,0 NMH V%
Se g/l 0,6 subdodavka SA 10,0 NMH A
Hg ug/l <0,08 stibdodévka SA 100 NMH v
Cd ugsl 0,08 subdodavka SA 500 NMHM v
Cr ng/l 1,80 stibdodavka SA  S00  NMH \Y
Sh ug/l <1,00 subdodévka SA 50 NMH v
vinylCl pg/l <0,20 subdodavka SA 0,50 NMH v
DCM pefl 0,13 subdodavka SA

¢=1,2-DCH w1 0,10 stibdoddvka SA

t-1,2-DCE g/l <0,10 siibdodivka 8A

TCM fg/l 0,44 stibttodavka A 30,00 MH Y
1,2-DCEt ugsl <0,10 subdodavka SA 3,00 NMH v
TTCM ug/l <10 subdogavka SA

TCE g/l <0,10 subdodavka SA 10,00 NMH v
Benzen g/l <0,10 subdodavka SA L0 NMH AY
Toluen ug/l <0,05 subdodavka 8A

Xyleny ug/l <0,08 subdodavka SA

EtB ug/l <0,058 subdodavia SA

Styren ug/l <0,10 subdodavka SA

TTCE ug/l <0,10 subdodavka SA 10,00 NMH \%
CB e/l «0,10 subdoddvka SA

DCB g/l <0,10 subdodavis SA

NTOL - swbdodavka SA

BrDCM pg/l 0,40 subdodavka SA

DBCM g/l 0,41 subdodavka SA

TBrM pg/l <0,10 subdodavka 5A

THM ug!l 1,30 subdodévka SA 100,00 NMH \%
PAU-4 ng/i <1,0 subdodévka SA  100,0 NMH \'
Acenafien ng/! 24,0 subdodavka SA

Fluoren nig/l <50 subdudavka 8A

Fenanthren ng/l <2,0 subdodévika SA

Anthracen ng/l <8,0 subdodavka SA

Fluoranthen ng/l <1,0 subdodavks SA

Pyren ng/l <1,0 subdodavka SA

B(a)anthr ng/l <1,0 subdodavka SA

Chrysen ng/i <L subdodévka SA

B(b)flu ng/l <1,0 subdodavka SA

B(k)flu ng/l <10 subdodévka 5A

B(a)pyren ng/l <1,0 subdodévka SA 10,0 NMH A%
Db(ah)anthr ng/l <1,0 subdodévka SA

B(ghi)per ng/l <1,0 subdodévka 5A

In(c,d)pyr ng/l <1,0 subdodévka SA

dEtatrazin ng/l 41,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Simazin ng/l <5,0 subdodavka S5A 1000 NMH A%
Atrazin ng/l 26,0 subdodévka SA 100,00 NMH v
Propazin ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
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Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka __Vysledek _ ZkuSebni metoda Limit Nejistots __V/N
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodéavka SA 1000 NMH v
Terbutylazin ng/| <5,0 subdodévka 54 100,0 NMH \Y
Ametryn ng/l <5,0 subdodévka SA 100,00 NMH v
Prometryn ng/1 5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Terbutryn ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH A%
Cyanazin ng/ <10,0 subdodavka SA 100,60 NMH Vv
Lenacil ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH Vv
Hexazinon ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Trifluralin ng/l <5,0 subdoddvka SA  100,0 NMH A%
Pendimethalin ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH AY
Dimethoate ng/l <250 subdodavka SA  100,0 NMH v
Metazachlor ng/l <8,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Metoalachlor ng/1 <5,0 subdodéavka SA  100,0 NMH v
Alachlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Acetochlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Propachlor ng/l <25,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Desmetryn ng/l <20,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Diazinon ng/l <20,0 subdodavka 5A 1000 NMH v
Dichlobenil ng/l <25,0 subdodavka SA 100,00 NMH \Y
Dimetachlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Metribuzin ng/l <5,0 subdodévka SA100,0  NMH \Y
Fenpropimorph ng/l <5,0 subdodévka S5A 1000 NMH v
Fenpropidin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Irgarol ng/l <10,8 subdodavka SA 1000 NMH A\
Quinoxyfen ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH Vv
DEET ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Chlorpyrifos ng/l <5,0 subdoddvka SA  100,0 NMH v
Chlorpyrifos-methy! ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Chlorfenvinphos ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Malathjon ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH A%
Parathion-ethyl ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH AY
Pesticidni latky celkem ng/l 67,0 subdodavka SA 5000 NMH v
Parathion-methyl ng/! <10,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodavka SA  100,0  NMH \Y%
Fenthion ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH AY
Flusilazol ng/i <5,0 subdoddvka SA  100,0 NMH \Y

Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit VIN
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MBI (CSN EN 150 9308-1) A 0 MH A%
Escherichia coli KTJ/100m] 0 SOP MBI (CSN EN 150 9308-1) A 0  NMH v
Enterokoky KTJ/100m] 0 SOP MB3 (CSN 150 7899-2) A 0 NMH v
Potty kolonii pii 36°C KTI/ml 0 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 40 DH b A"
Potty kolonii pti 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 200 DH bha A
Clostridium Perfringens  KTJ/100ml 0 SOP MBS (vyhl.252/20048b.) A 0 MH AY
MO-Zivé organismy iedinci/ml 0 SOP B1 (CSN 757712) A 0 MH \Y%
MO-Potet organismd jedinci/ml 0 SOP B1 (SN 757712) A 50 MH v
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (SN 757713) A 10 MH \"

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd &.252/2004Sb. ve znéni pozd.ptedpisi.
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Odbeér vzorku provedeny zku¥ebn( laboratofi je dokumentovin v Protokolu o odbstu,

Vysledky zkoulek na viech lstsoh Protokolu o zkoiitkich se tykaji pouze zkou¥eného vzorku. Protokol o zkouskach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkuiebnf laboratote reprodukovan Jjinak neZ eely.

interpretave vysiedki:

Vysledek rozboru je poravnavan s limitnf hodnotou vyhilagky M2Zd &, 252/2004 Sb. ve ziignl pozd&jéich predpist.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezn4 hodnota, NMH - nejvy$&i mezn4 hodnota, DH - doporuéend hodnota

DH Y pokud u z4sobované oblasti nelze pro maly pocet vzorkil urtit, zda se jedns o abnormalni zménu, piati jako
mezna hodhota pro polty kolonil pti 36 °C 40 K'TJ/ml a pro poéty kolonil pli 22 °C 200 KTJ/m.

DH Y pro nahiadni zasobovani, pro vodu doddvanou ve vzdusnych, vodrnlteh a pozemnich dopravnich prostredcich
a pro vodu 2 malyeh nedezinfikovanyeh 2drojé produkujioich ménd néz § m3 za deti, plati doprorugens hodnota
pro podty kolonif pti 36°C do 100 K'TJ/mi a pro potty kolonif pti 22 °C do 500 KTJ/ml.

VIN - zkoueny vzorek v danétn ukazately vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuSebni metody a odbéry, které jsou predmétem akreditace

N - zkugebnl metody, které nejsou predmétem akraditace

SA - subdodavka akreditovana

< - pod mez!( stanovitelnosti

Uvedena nejistota Je roz8itena nejistota, kters byla vypottena za pouiti koeficientu roz8ifen! k=2, cof odpovids hilading

spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovéni. 7 Tilnoy 2.8

Protokol vypracoval: Mgr, $4rka Bryknarova i /
V Trutnové dne: 14.3.2016 )
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Mgr. 84rka Bryknargva
vadouc! laboratote



