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Zadavatel rozboru:

1ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Kocléfov €p. 123

Smlouva o dilo €.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 1691 Material: pitna voda

Misto odbéru: Vitézna,Huntifov ép.307,bytovka,byt &.1,p.Zbras (zdj Kozi Rohy)

Zdroj: pram. Kozi Rohy

Datum a ¢as odbéru: 19.9.2016 9:45 Typ odbéru: bodovy

Datum pfijmu: 20.9.2016 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkouSek od - do:  20.9.2016 - 4.10.2016 Odebréino dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: tplny vyhl.252/2004Sb.

Terénni méfeni -

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota bl i 15,0 N

Chlér volny mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A 030 MH v
Chlor celkovy aktivni mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A

Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota V/N
Pach pFijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A ptijatelny A%
Chut’ pFijatelna  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A prijatelna \Y
Reakce vody (pH) 6,7 SOP CH14 (€SN ISO 10523) A 650-950 MH 02 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/l 1.1 SOP CH23 (CSN EN IS0 9963-1) A 5%
ZNK 8.3 (celk. acidita) mmol/l 0,339 SOP CH28 (CSN 757372) A 10%
Konduktivita mS/m 31,8 SOP CHI11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 55V
CHSK Mn mg/l 0,60 SOP CHI0 (CSN ENISO 8467) A 30 MH 12% V
Chloridy mg/l 32,2 SOP CHS (CSN 1SO 9297) A 100,0 MH % V
Sirany mg/l a7z SOP CH16 (CSN 757477) A 2500 MH 10% V
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH \Y
Dusi¢nany mg/l 17,08 SOP CH4 (CSN 1SO 7890-3) A 50,0 NMH 20% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN ISO 7150-1) A 0,500 MH A
Fluoridy mg/l <0,20 SOP CH38 (TNV 757431) A 1,50 NMH Y
Bor mg/1 <0,050 SOP CH32 (CSN 1SO 9390) A 1,000 NMH A%
Zelezo mg/l 0,19 SOP CH20 (CSN ISO 6332) A 020 MH 15% V
Mangan mg/l <0,020 SOP CH12 (CSN 1SO 6333) A 0,050 MH \Y
Hlinik mg/I <0,02 SOP CH21 (CSN IS0 10566) A 020 MH A%
Vépnik mg/l 32,8 SOP CH18 (CSN ISO 6038) A min30 MH 10% V
Hofi¢ik mg/l 14,5 SOP CH17 (CSN 1SO 6059) A minl0 MH 15% V
Vapnik a hoféik mmol/l 1,41 SOP CH17 (CSN ISO 6059) A 15%
Barva mgPtfl 55 SOP CH22 (€SN EN 1SO 7887) A 20 MH 25% V
Absorbance (254 nm) 0,023 SOP CH1 (€SN 757360) A 12%
Zékal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH \Y
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Fyzikalni a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek  Zku3ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Huminové latky mg/| <2,0 SOP CH27 (CSN 757536) A
Bromiénany pg/l <15 subdodavka SA 10,0 NMH \
CN celk. mg/l 0,001 subdodavka SA 0,050 NMH \%
Na mg/l 12,0 subdodavka SA 2000 MH \%
Ni ng/l 4,90 subdodavka SA 200 NMH \Y
Pb ng/l 0,5 subdodavka SA 100 NMH v
As pg/l <1,0 subdodavka SA 10,0 NMH \%
Cu pg/l 43,6 subdodavka SA 10000 NMH A
Se pg/l 0,6 subdodavka SA 10,0 NMH Vv
Hg ug/l <0,05 subdodavka SA 100 NMH \Y%
Cd pe/l 0,19 subdodavka SA 500 NMH A%
Cr png/l <1,00 subdodavka SA 500 NMH Vv
Sh ug/l <1,00 subdodavka SA 50 NMH \%
vinylCl pg/l <0,20 subdoddvka SA 050 NMH v
DCM pne/l <0,10 subdodavka SA
¢-1,2-DCE ug/l <0,10 subdodavka SA
t-1,2-DCE ug/l <0,10 subdodavka SA
TCM ng/l 0,25 subdodavka SA 30,00 MH Vv
1.2-DCEt g/l <0,10 subdodavka SA 300 NMH \Y%
TTCM png/l <0,10 subdodavka SA
TCE ng/l <0,10 subdodavka SA 10,00 NMH A
Benzen ng/l <0,10 subdodéavka SA 1,00 NMH Vv
Toluen pg/l <0,05 subdodavka SA
Xyleny ng/l <0,05 subdodavka SA
EtB pg/l <0,05 subdodavka SA
Styren png/l <0,10 subdodéavka SA
TTCE ng/l 0,15 subdodavka SA 10,00 NMH \Y%
CB pg/l <0,10 subdodavka SA
DCB ug/l <0,10 subdodavka SA
NTOL - subdodavka SA
BrDCM ng/l 0,53 subdodavka SA
DBrCM ng/l 1,00 subdodavka SA
TBrM ng/l 0,52 subdodavka SA
THM ng/l 2,30 subdodévka SA 100,00 NMH vV
PAU-4 ng/l <1,0 subdodéavka SA 1000 NMH A%
Acenaften ng/l <5.0 subdodavka SA
Fluoren ng/l <5,0 subdodéavka SA
Fenanthren ng/l 3,1 subdoddvka SA
Anthracen ng/l <5,0 subdodavka SA
Fluoranthen ng/l 2.5 subdodavka SA
Pyren ng/l 1,4 subdodavka SA
B(a)anthr ng/l <1,0 subdodavka SA
Chrysen ng/l <1,0 subdodavka SA
B(b)flu ng/l <1,0 subdodavka SA
B(k)flu ng/l <1,0 subdodavka SA
B(a)pyren ng/l <1,0 subdodévka SA 10,0 NMH Vv
Db(ah)anthr ng/l <1,0 subdodavka SA
B(ghi)per ng/l <1,0 subdodavka SA
In(c,d)pyr ng/l <1,0 subdodavka SA
dEtatrazin ng/l 59 subdodévka SA  100,0 NMH Y
Simazin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Atrazin ng/l <5,0 subdodavka SA  100.,0 NMH V
Propazin ng/l <5,0 subdodéavka SA 1000 NMH A%
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Fyzikilni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota V/N
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA  100.0 NMH \Y
Terbutylazin ng/l <50 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Ametryn ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Prometryn ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH \Y
Terbutryn ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Cyanazin ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Lenacil ng/l <5,0 subdodavka SA 100,0 NMH v
Hexazinon ng/l <10,0 subdodavka SA  100.0 NMH Vv
Trifluralin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \%
Pendimethalin ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Dimethoate ng/l <25,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Metazachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Metolachlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100.0 NMH \'
Alachlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH \%
Acetochlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100.0 NMH Vv
Propachlor ng/l <25,0 subdodavka SA 100.0  NMH \'
Desmetryn ng/l <20,0 subdodavka SA  100.0 NMH A%
Diazinon ng/l <20,0 subdodavka SA  100,0 NMH \%
Dichlobenil ng/l <25,0 subdodévka SA  100,0 NMH V
Dimetachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A"
Metribuzin ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH V
Fenpropimorph ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH A%
Fenpropidin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Irgarol ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0  NMH Vv
Quinoxyfen ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
DEET ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Chlorpyrifos ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH V
Chlorpyrifos-methyl ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y%
Chlorfenvinphos ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH \Y
Malathion ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Parathion-ethyl ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Pesticidni latky celkem ng/l 6 subdodavka SA 5000 NMH \%
Parathion-methyl ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodavka SA 100,00 NMH \%
Fenthion ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH %
Flusilazol ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH \%

Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A 0 MH A%
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN ISO 9308-112015) A 0 NMH V
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN 1SO 7899-2) A 0 NMH V
Poéty kolonii pfi 36°C KTI/ml 0 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 40 DH b \'%
Poéty kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 200 DH »a \Y
Clostridium Perfringens ~ KTJ/100ml 0 SOP MBS (vyhl,252/2004Sb.) A 0 MH \%
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP BI (CSN 757712) A 0  MH \%
MO-Poget organismd jedinci/ml 18 SOP B1 (CSN 757712) A 50  MH %
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 757713) A 10  MH A%

Vysledek rozboru vyhovuje ve vech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd &.252/2004Sb. ve zn&ni pozd.pfedpisi.
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Odbér vzorku provedeny zkusebni laboratofi je dokumentovén v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkoudek na viech listech Protokolu o zkouskach se tykaji pouze zkougeného vzorku. Protokol o zkouskach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zku3ebni laboratofe reprodukovan jinak nez cely.

Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavén s limitni hodnotou vyhlasky MZd &. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisi.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezna hodnota, NMH - nejvy$si mezna hodnota, DH - doporugena hodnota

DH Y pokud u zasobované oblasti nelze pro maly po&et vzorkd uréit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako
mezn4 hodnota pro poéty kolonii pfi 36 °C 40 KTJ/ml a pro pocty kolonii pfi 22 °C 200 KTJ/mil.

DH 2 pro nahradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzdugnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostfedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojii produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati doproru¢ena hodnota
pro poéty kolonii pfi 36°C do 100 KTJ/ml a pro poéty kolonii pfi 22 °C do 500 KTJ/ml.

V/N - zkougeny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkugebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkugebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

SA - subdodavka akreditovana

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota, kterd byla vypoctena za pouziti koeficientu roziifeni k=2, coz odpovida hladiné
spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

1
Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova 1 / /
V Trutnové dne: 14.10.2016 SRR AR L Bl et 7 AR
Mgr. Sarka Bryknarova

vedouci laboratofe
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odbor vodohospodaiskych laboratofi ) _ 1CO: 70890005 RN A
Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE DIC: CZ70890005 il L 1264
tel: 495 088 777  fax: 495 088 742
Zadavatel rozboru: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
ICO: 60108711
DIC: CZ60108711
obj. &: L/1/2016 Revoluéni 19
Trutnov
54101
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢ 4458/16
Ze dne: 4.10.2016 strana/pocet stran: 1/2
Zku¥ebni laboratof akreditovand CIA £1264 dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratof je drzitelem povoleni Statniho ufadu pro jadernou bezpeénost &j. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platnosti.
Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely,
Vysledky rozboru se tykaji pouze pfedmétu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty.
C.vzorku | Misto odbéru Material Hloubka (m)
11143 | Vitézna Huntifoy pitna voda
C.vzorku | Zahdjeni odbéru Ukon&eni odbéru Odebral Typ odbéru Evidovino  Zahdjeni analyz Ukongeni analyz
11143 l 199,16 9:45 Elhenicky Milan  bodovy 20.9.16 20.9.16 3.10.16
C. vzorku | Oznaéeni vzorku
11143 | odbér:¢p.307-bytovky
Ukazatel Jednotka | C.vz. 11143
celk.beta By/l 0,117
NVA c.beta By/l 0,011
NDA c.beta Bg/l 0,025
celk.alfa Byl <0,034
NVA c.alfa Ba/l 0,016
NDA c.alfa Bg/l 0,034
Rn 222 Bg/l 15,1
NVA Rn222 Bg/l 0,038
NDA Rn222 By/l 0,113
Uvedena nejistota je rozéifend nejistota, ktera byla vypoétena za pouditi koeficientu rozsifeni rovnajiciho se 2, coZ odpovida hlading spolehlivosti 95%
Ukazatel SPP Metoda Akreditace Neiistotﬂ
celk.alfa ARO1A stanoveni celkové objemové aktivity alfa - CSN 757611 A 20%
NDA c.alfa AROIA | stanoveni celkové objemove aktivity alfa - CSN 757611 A
NVA c.alfa AROIA | stanoveni celkové objemové aktivity alfa - CSN 757611 A
NDA c.beta ARO2A | stanoveni celkové objemové aktivity beta - CSN 757612 A
NVA c.beta AROZA | stanoveni celkové objemové aktivity beta - CSN 757612 A
celk.beta AROZA | stanoveni celkové objemavé aktivity beta - CSN 757612 A 20%
NDA Rn222 ARO4A | stanoveni objemové aktivity radia 226 a radonu 222 - CSN 757623, CSN 757624 A
Rn 222 ARO4A | swanoveni objemové aktivity radia 226 a radonu 222 - CSN 757623, CSN 757624 A 20%
NVA Rn222 AR04A stanoveni objemové aktivity radia 226 a radonu 222 - CSN 757623 CSN 757624 A
A - akreditovana zkouska N - neakreditovana zkouska F - flexibilni rozsah akreditace

SA - subdodavka akreditovana SN - subdodavka neakreditovana
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Zadavatel rozboru: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
ICO: 60108711

DIC: CZ60108711
obj. & L/1/2016 Revoluéni 19
Trutnov
54101

PROTOKOL O ZKOUSCE & 4458/16

Ze dne: 4.10.2016 strana/pocet stran: 2/2

F - laboratof miize zafazovat do svého rozsahu bez posouzeni akreditaéniho organu dodate¢né cinnosti. Miize se to tykat matrice

vzorku, dal3ich parametrd pfedmétu analyzy, vykonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvijeni dal3i zkuSebni metody
pii zachovéani principu méfeni.

Nedilnou soudésti protokolu je odborné stanovisko/interpretace, to jest hodnoceni obsahu radionuklidd ve vodé ve smyslu
vyhlasky &. 307/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

Fuvoul iLabe,

statal podnik
Vita Nejedlého 951
e 500 03 HRADEC KRALOVE
bl (4 S
. \Vo A
Mgr. Ales Locker Ing. Hana Dusatkova
osoba se ZOZ vedouci oddéleni
chemickych laboratoii
povéiena k podpisu statutarnim zastupcem
V Zastoupeni

Jarmila Linderova

osoba se Z0Z
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HODNOCENI OBSAHU RADIONUKLID{] VE VODE
ve smyslu vyhlasky & 307/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi
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Zadavatel : Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s,

Revoluéni 19

Trutnov
54101
Identifikace dodavatele vody: Obec Vitézna
Identifikace vodovodu: v.v. Huntifov okr. Trutnov
Misto odbéru: Vitézna — Huntifoy bytovky, &p. 307 (vrt Kozi Rohy)
Pivod a druh vody, iprava vody: podzemni, doddvans
Datum odbéru vzorku: 19.9.2016  9:45 hod.
Odebral: p-Elhenicky, Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Cislo vzorku (kéd laboratore PL): 11143/2016
Cislo protokolu o zkou3ce: 4458/16

Na zékladé vysledki radiochemického rozboru lze podle metodiky SUJB ohodnotit vyse
uvedeny vzorek vody nésledovne:

Celkova objemova aktivita alfa neprevySuje smérnou hodnotu 0.2 Bq/l, kterou stanov{
vyhlaska SUJB ¢. 307/2002 Sb.. ve znén pozdgjsich predpisii,

Celkova objemova aktivita beta nepievySuje smérnou hodnoty 0,5 Bq/l, kterou stanovi
vyhlaska SUJB €. 307/2002 Sb.. ve znen pozd¢jsich predpisii,

Objemova aktivita radonu nepievySuje smérnou hodnotu 50 Bq/l, kterou stanovi vyhlaska
SUJB ¢. 307/2002 Sb., ve znéni pozdgjsich piedpist.

Hodnoceni je vyhotoveno pro vodu doddvanou k vefejnému zdsobovini pitnou vodou.

Toto hodnoceni je nedilnou sousssti protokolu o zkousce. Toto hodnocenti je dodavatel vody
jako soutést protokolu o zkousce povinen predlozit regionalnimu centru Statniho ufadu pro
jadernou bezpe¢nost.

Pouzité métici pfistroje: EMS3(alfa, beta aktivita), MC2256R(radon), platnost ovéfeni
méfidla MC2256R: do 31 -12.2017, méteni provedli Ales Locker, Jarmila Linderovd, Gabriela
Vackova, mistem provedeni rozbort je Povodi Labe, statni podnik, provozovna

laboratof Hradec Kralove.
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HODNOCENiI OBSAHU RADI

ve smyslu vyhlasky & 307/2002 Sb., ve znéni
ze dne 4.10.2016

Seznam zkratek na protokolu o zkouice:

celk. beta ... celkova objemova aktivita beta

NVA c.beta ... nejmensi vyznamna celkova objemova aktivita beta
NDA c.beta ... nejmensi detekovatelna celkova objemové aktivita beta
celk. alfa ... celkova objemova aktivita alfa

NVA c.alfa ... nejmensi vyznamna celkova objemova aktivita alfa
NDA c alfa ... nejmensi detekovatelna celkova objemova aktivita alfa
Rn 222 ... objemova aktivita ““Rn

NVA Rn222 ... nejmensi vyznamna objemova aktivita R
NDA Rn222 ... nejmensi detekovatelna objemova aktivita 2
Ra 226 .. objemova aktivita “°Ra

NVA Ra226 ... nejmensi vyznamna objemova
NDA Ra226 ... nejmensi dete
K 40 ... objemova aktivita K,
celk beta-K ... celkova objemova aktivita beta po ©
CID ... celkova indikativni davka

n
22 RN

aktivita *°Ra
kovatelna objemova aktivita “’Ra

de&teni pispévku “K

Hodnoceni zpracoval: Jarmil

Gi )

K hodnoceni jsou pfilozeny: Kopie zaznamu 0 odbéru vzorku

POVODI LABE, statni podnik

1CO: 70890005

DIC: CZ70890005
1el 495088777,

L 1264
fax.495088742

ONUKLIDU VE VODE
pozdéjsich predpisu

strana/potet stran: 2/2

a Linderova (osoba se ZOZ ev. ¢, 249 378)

Povodi Labe,
statml podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRALQVE
(1<)



slo Povodi Labe: ......... 1113

POYODI ABE

Povodi abe, statni podnik
Odbor vodohospodaskych laboratoi, Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE
Tel.: 49-5088777, fax: 49-5088742, ICO: 70890005, DIC: CZ-70890005
Laboratof vlasti povoleni SUJB k méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidii ve vodé ve smyslu zakona & 18/1997 Sb.

Zaznam o odbéru vzorku vody uréené k vefejnému zisobovani pitnou vodou
pro potreby systematického mé¥eni a hodnoceni obsahu pFirodnich radionuklidi

identifikace dodavatele [Obec Vitézna
vody (néazev, adresa) *

identifikace vodovodu, |v.v. Huntifov
(nazev, obec, okres
okr. Trutnov

plivod a druh vody <+ podzemni
Q povrchova Q surova voda

dodéavana voda

*,
o

(uvedte jak plvod vody -
podzemniipovrchovélsmés, tak druh vody — o
dodavanalsurové) a smes

Uprava vody 0 odradonovani
odstrafiovani jinych radionuklidd

misto, datum a ¢as Vitézna - Huntifov bytovky, ¢p.307 (vrt Kozi Rohy)
odbéru vzorku 19.9.2016 9,45
oznaceni vzorkovnic 5 litr( plast (mozno konzervovat 2 mi /litr kencentrovanou HNOs) © 586
1 litr plast (bez konzervace HNO,) . 269
1 litr sklo (radon) : 106
uprava vzorku po odbéru % neprovedena konzervace HNO,
o okyseleni ...... ml/l

0O jind Uprava — uved’te:

kdo vzorek odebral p. Elhenicky, Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

(Jméno, firma, sidlo firmy)

dal$i osoba ptfitomna

u odbéru (jméno, firma)

* (je-li dodavatel vody odlisny od zadavatele rozboru, vyplite peclivé a Upiné také pokozku ,zadavatel rozberu® na str. 2. Je-li navic osobalfirma provadéjici odbér vzorku odlidna
od zadavatele rozboru a provozovatele vodovodu, vypliite pedlivé a uplné dal

(c)AlLo 05/2009




ucel a pozadovany

rozsah méfeni

< aplny rozbor pro Gcely systematického méfeni a hodnoceni

zékladni rozbor pro Géely systematického méfenf a hodnoceni

dopliujfci rozbor pro G¢ely systematického mefeni a hodnoceni
— radionuklidy emitujici zafeni alfa

Q  doplitujic rozbor pro uely systematického méfeni a hodnoceni
— radionuklidy emitujici zafeni beta

O  stanoveni objemovych aktivit vybranych radionuklidi, uvedte:

posouzenf tdinnosti zatizeni na odstrafiovani ptirodnich radionuklida

0O  méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidi
v dosud nezprovoznéném zdroji

O  jiny —uvedte:

identifikace mérici

laboratofe

Povodi Labe, statni podnik, OVHL, Hradec Kralove

datum piedani nebo
odeslani vzorku do

laboratofe

20.9.2016

wr o r

dalsi udaje vztahujici se

k odbéru a méfeni vzorku

podpis odebirajici osoby

A

Vo

podpis dalsi osoby

piitomné u odbéru

zadavatel rozboru
(firma, sidlo firmy)

(c)AlLo 05/2009



Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. tel. 499841582, mobil: 731450018
Revoluéni 19, 541 51 Trutnov va -mail:hydrolab@vaktu.cz

1€0: 60108711, DIC: CZ60108711 TRUTNOV, a.g"WW-vaktu.cz

&, HYDROLAB Listé: 1/4
i@“e“iﬁ’ﬂé Kladsks ul., Bohuslavice nad Upou, 541 03, Trutnov 3
NN e\gkusebni laborato¥ & 1456 akreditovani CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

lur'l-‘r-l aa

L 1456

Protokol o zkouskach ¢&. 1738/16/PV

Zadavatel rozboru:

ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Koclérov &p. 123

Smlouva o dilo €2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 1692 Material: pitna voda

Misto odbéru: Vitézna,Hajemstvi &p.33,HZS kuchyii v hl.budové (zdj Hajemstvi)

Zdroj: pram. Hajemstvi

Datum a ¢as odbéru: 19.9.2016 10:10 Typ odbéru: bodovy

Datum pFijmu: 20.9.2016 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkouSek od - do:  20.9.2016-4.10.2016 Odebrino dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: uplny vyhl.252/2004Sb.

Terénni mé&feni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zkufebni metoda Limit Nejistota V/N
Teplota °C 16,0 N

Chlér volny mg/l 0,20 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A 030 MH Y
Chlér celkovy aktivni mg/l 0,21 SOP CH25 (CSN 1SO 7393-2) A

Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Pach prijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A pfijatelny V
Chut’ pFijatelna  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A pfijatelna A%
Reakce vody (pH) 7.2 SOP CH14 (CSN 1SO 10523) A 650-950 MH =02 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/l 0,8 SOP CH23 (CSN EN ISO 9963-1) A 5%
ZNK 8.3 (celk. acidita) mmol/l <0,100 SOP CH28 (CSN 757372) A

Konduktivita mS/m 175 SOP CHI1 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/l <0,50 SOP CH10 (CSN EN ISO 8467) A 30 MH Y
Chloridy mg/l 6,6 SOP CHS (CSN IS0 9297) A 100,0 MH % V
Sirany mg/l 32,3 SOP CH16 (CSN 757477) A 2500 MH 0% V
Dusitany mg/I| <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH \Y
Dusiénany mg/I 5,89 SOP CHS A 50.0 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN IS0 7150-1) A 0,500 MH Vv
Fluoridy mg/l <0,20 SOP CH38 (TNV 757431) A 1,50 NMH A
Bor mg/l <0,050 SOP CH32 (€SN SO 9390) A 1,000  NMH Vv
Zelezo mg/l 0,17 SOP CH20 (CSN IS0 6332) A 020 MH 15% V
Mangan mg/l <0,020 SOP CHI2 (CSN ISO 6333) A 0,050 MH Y4
Hlinik mg/l <0,02 SOP CH21 (CSN 1SO 10566) A 020 MH A%
Vapnik mg/l 24,7 SOP CHI8 (CSN 1SO 6058) A min30 MH?®» 10% N
Hofgik mg/l <5,0 SOP CH17 (CSN 1SO 6059) A minl0 MH » N
Vapnik a horéik mmol/l 0,79 SOP CH17 (€SN ISO 6059) A 15%
Barva mgPt/| <5,0 SOP CH22 (SN EN ISO 7887) A 20 MH A%
Absorbance (254 nm) 0,017 SOP CHI (CSN 757360) A 12%
Zakal ZFt 2,20 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH 20% V
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Fyzikdlni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota ' V/N
Huminové latky mg/l <2,0 SOP CH27 (CSN 757536) A
Bromiénany pg/l <1,5 subdodavka SA 100 NMH A%
CN celk. mg/l <0,001 subdodavka SA 0050 NMH v
Na mg/l 37 subdodavka SA 2000 MH \Y
Ni ug/l <100 subdodavka SA 200 NMH \Y
Pb pg/l <0,5 subdodavka SA 10,0 NMH \%
As ug/l <1,0 subdodavka SA 10,0  NMH V
Cu peg/l 33,7 subdodavka SA  1000,0  NMH v
Se pg/l <0,5 subdodavka SA 100 NMH \Y
Hg ng/l <0,05 subdodavka SA 1,00 NMH \Y%
Cd ng/l <0,05 subdodavka SA 500 NMH \Y
Cr }lgf] <1,00 subdodavka SA 50,0 NMH vV
Sb pg/l <1,00 subdodavka SA 50 NMH \%
vinylCl ng/l <0,20 subdodévka SA 050 NMH Y4
DCM pg/l <0,10 subdodavka SA
¢-1,2-DCE ng/l <0,10 subdodavka SA
t-1,2-DCE ng/l <0,10 subdodavka SA
TCM ng/l 0,56 subdodavka SA 30,00 MH A%
1,2-DCEt g/l <0,10 subdodavka SA 300 NMH %
TTCM ug/l <0,10 subdodavka SA
TCE g/l <0,10 subdodavka SA 1000 NMH %
Benzen ng/l <0,10 subdodavka SA 1.0 NMH v
Toluen ng/l <0,05 subdodavka SA
Xyleny pg/l <0,05 subdodavka SA
EtB pg/l <0,05 subdodavka SA
Styren ug/l <0,10 subdodéavka SA
TTCE ug/l <0,10 subdodavka SA 10,00 NMH A%
CB ng/l <0,10 subdodéavka SA
DCB pg/l <0,10 subdodavka SA
NTOL - subdodavka SA
BrDCM png/l 0,75 subdodavka SA
DBrCM ug/l 1,40 subdodavka SA
TBrM pgll 0,35 subdodavka SA
THM ng/l 3,10 subdodavka SA 100,00 NMH A%
PAU-4 ng/l <1,0 subdodéavka SA  100,0 NMH \%
Acenaften ng/l <5,0 subdodavka SA
Fluoren ng/l <5,0 subdodavka SA
Fenanthren ng/l <2,0 subdodavka SA
Anthracen ng/l <5,0 subdodavka SA
Fluoranthen ng/l <1,0 subdodavka SA
Pyren ng/l <1,0 subdodavka SA
B(a)anthr ng/l <1,0 subdodavka SA
Chrysen ng/l <1,0 subdodavka SA
B(b)flu ng/l <1,0 subdodavka SA
B(k)flu ng/l <1,0 subdodavka SA
B(a)pyren ng/l <1,0 subdodavka SA 10,0  NMH v
Db(ah)anthr ng/l <1,0 subdodavka SA
B(ghi)per ng/l <1,0 subdodavka SA
In(c.d)pyr ng/l <1,0 subdodavka SA
dEtatrazin ng/l <5,0 subdodavka SA 100,0 NMH A%
Simazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Atrazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Propazin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH Y
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Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Y
Terbutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH \"
Ametryn ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Prometryn ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH vV
Terbutryn ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH V
Cyanazin ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH %
Lenacil ng/l <5,0 subdodavka SA  100.,0 NMH \%
Hexazinon ng/l <10,0 subdodévka SA 1000 NMH Vv
Trifluralin ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH V
Pendimethalin ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH \Y
Dimethoate ng/l <25,0 subdodavka SA 1000 NMH V
Metazachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Metolachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Alachlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH \%
Acetochlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100.0 NMH Vv
Propachlor ng/l <25,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Desmetryn ng/l <20,0 subdodavka SA  100,0 NMH \'
Diazinon ng/l <20,0 subdodivka SA 100,0 NMH Vv
Dichlobenil ng/l <25,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Dimetachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 100,00 NMH V
Metribuzin ng/l <5,0 subdodavka SA 100,00 NMH \%
Fenpropimorph ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Fenpropidin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Irgarol ng/l <10,0 subdodévka SA 100,0 NMH V
Quinoxyfen ng/l <50 subdodavka SA 1000 NMH A%
DEET ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Chlorpyrifos ng/l <50 subdodavka SA  100.0 NMH A%
Chlorpyrifos-methy] ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \%
Chlorfenvinphos ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A\
Malathion ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Parathion-ethyl ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Pesticidni latky celkem ng/l 0 subdodavka SA  500,0 NMH \Y
Parathion-methyl ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH \%
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodévka SA  100,0  NMH \Y
Fenthion ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Flusilazol ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v

Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1,2015) A 0 MH \%
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A NMH Vv
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN ISO 7899-2) A 0 NMH v
Poéty kolonii p#i 36°C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN [SO 6222) A 40 DH b2 Vv
Poéty kolonif pti 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (€SN EN IS0 6222) A 200 DH v \%
Clostridium Perfringens ~ KTJ/100ml 0 SOP MBS (vyhl.252/2004Sb.) A 0 MH A%
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP B1 (€SN 757712) A 0 MH v
MO-Poget organismii jedinci/ml 22 SOP BI (€SN 757712) A 50 MH Vv
MO-Abioseston % 1 SOP B2 (€SN 757713) A 10 MH Vv

Vysledek rozboru nevyhovuje vyhl. MZd &.252/2004Sb. ve znéni pozdgjsich pfedpisi v nasledujicich ukazatelich:
Ho¥¢ik, Vipnik
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Odbér vzorku provedeny zkusebni laboratofi je dokumentovén v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkougek na viech listech Protokolu o zkougkach se tykaji pouze zkoudeného vzorku. Protokol o zkougkach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe reprodukovan jinak nez cely.

Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlasky MZd &. 252/2004 Sb. ve znéni pozd&jdich predpisi.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezna hodnota, NMH - nejvy88i mezna hodnota, DH - doporugena hodnota

DH ! pokud u zasobované oblasti nelze pro maly po&et vzorki urgit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako
mezna hodnota pro po&ty kolonii pfi 36 °C 40 KTJ/ml a pro poéty kolonii pfi 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro nahradni zdsobovani, pro vodu dodavanou ve vzdu$nych, vodnich a pozemnich dopravnich prostedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroj produkujicich méné nez 5m3 za den, plati doproruéena hodnota
pro poéty kolonii pfi 36°C do 100 KTJ/ml a pro podty kolonii pfi 22 °C do 500 KTJ/ml.

MH » mezné hodnota pfedstavuje minimum a plati pro vody s uméle snizovanym obsahem vapniku a hoféiku.
V/N - zkougeny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkugebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkugebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

SA - subdodavka akreditovana

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je roz3ifena nejistota, ktera byla vypoétena za pouZiti koeficientu rozsifeni k=2, coZ odpovida hladiné
spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

108711 '
Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova o / /

V Trutnové dne: 14.10.2016

Mgr. Sarka Bryknafova
vedouci laboratofe
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POVODI LABE, statni podnik

odbor vodohospodaiskych laboratofi 1CO: 70890005
Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE DIC: CZ70890005
tel: 495 088 777
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fax: 495 088 742
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Zadavatel rozboru: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

ICO: 60108711

DIC: CZ60108711

obj. &.: L/1/2016 Revoluc¢ni 19
Trutnov
54101

PROTOKOL O ZKOUSCE & 4461/16

Ze dne: 4.10.2016 strana/pocet stran: 1/2

Zku3ebni laboratof akreditovans CIA ¢.1264 dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratof je drzitelem povoleni Statniho fadu pro jadernou bezpetnost &. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platnosti.
Bez pisemncho souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Vysledky rozboru se tykaji pouze predmétu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty.

C.vzorku i Misto odbéru Material

Hloubka (m)

11149 | Viteézna Hajemstvi pitna voda

Cvzorku | Zahdjeni odbéru

Ukondeni odbéru Odebral Typ odbéru Evidovdno Zahdjeni analyz Ukonteni analyz
11149 19.9.16 10:10 Elhenicky Milan  bodovy 20.9.16 20.9.16 31016
C. vzorku | Oznaédeni vzorku o
11149 | odbér:¢p.33-8kolici zafizeni HZS

Ukazatel Jednotka | C.vz. 11149
celk.beta By/l 0,060
NVA c.beta Bq/l 0,008
NDA c.beta Bq/l 0,016
celk.alfa B/l <0,037
NVA c.alfa Ba/l 0.017
NDA c.alfa Bg/ 0,037
Rn 222 Bq/l 2,56
NVA Rn222 Bg/l 0,040
NDA Rn222 Ba/l 0,120

Uvedena nejistota je rozsitena nejistota. ktera byla vypodtena za pouziti koeficientu rozéifeni rovnajicihio se 2. coz odpovida hlading spolehlivosti 95%
Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistotal
celk.alfa AROIA stanoveni celkové objemové aktivity alfa - CSN 757611 A 20%
NDA c.alfa AROIA | stanoveni celkové objemové aktivity alfa - CSN 757611 A
NVA c.alfa AROTA | sanoveni celkové objemové aktivity alfa - CSN 757611 A
NDA c.beta AROZ2A | stanoveni celkové objemové aktivity beta - CSN 757612 A
NVA c.beta ARO2A | stanoveni celkoveé objemove aktivity beta - CSN 757612 A
celk.beta ARO2A | sanoveni celkové objemové aktivity beta - CSN 757612 A 20%
NDA Rn222 ARO04A stanoveni objemové aktivity radia 226 a radonu 222 - CSN 757623, CSN 757624 A
Rn 222 ARO4A | stanoveni objemové aktivity radia 226 a radonu 222 - CSN 757623, CSN 757624 A 20%
NVA Rn222 ARO4A | stanoveni objemové aktivity radia 226 a radonu 222 - CSN 757623, CSN 757624 A

A - akreditovana zkouska
SA - subdodavka akreditovana

N - neakreditovana zkouska
SN - subdodéavka neakreditovana

F - flexibilni rozsah akreditace
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Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE DIC: CZ70890005 kit
tel: 495 088 777 fax: 495 088 742

Zadavatel rozboru: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
ICO: 60108711
DIC: CZ60108711
obj. &.: L/1/2016 Revoluéni 19
Trutnov
54101

PROTOKOL O ZKOUSCE & 4461/16

Ze dne: 4.10.2016 strana/pocet stran: 2/2

F - laboratof miize zafazovat do svého rozsahu bez posouzeni akredita¢niho organu dodate¢ne &innosti. Mize se to tykat matrice
vzorku, dalich parametr( pfedmétu analyzy, vykonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvijeni dalsi zkusebni metody
pfi zachovéani principu méfeni.

Nedilnou soudasti protokolu je odborné stanovisko/interpretace, to jest hodnoceni obsahu radionuklidi ve vodé ve smyslu
vyhlasky &. 307/2002 Sb. ve znéni pozdejsich pfedpist.

Povodi Labe,

stited podnik
Vita Nejediého 951
}4/ - 500 03 HRADEC KRALOVE
Lo A a8 (/|
..................................................................... ;;’f}
Mgr. Ales Locker Ing. Hana Dusatkova
osoba se ZOZ vedouci oddéleni

chemickych laboratofi
povéiena k podpisu statutarnim zastupcem
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HODNOCENi OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODE
ve smyslu vyhlasky & 307/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii

zedne 04.102016 strana/pocet stran: 1/2
Zadavatel : Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Revoluéni 19

Trutnov
541 01
Identifikace dodavatele vody: Obec Vitézna
Identifikace vodovodu: v.v. Hajemstvi
okr. Trutnoy
Misto odbéru: Vitézna — Hajemstvi $kolici str. HZS, &p. 33.

(pram. Hajemstvi)
Pivod a druh vody, iprava vody: podzemni, dodivan4

Datum odbéru vzorku: 19.09.2016  10:10 hod.

Odebral: p; Elhenicky, Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Cislo vzorku (kéd laboratoFe PL): 10149/2016

Cislo protokolu o zkousce: 4461/16

Na zéklad& vysledki radiochemického rozboru Jze podle metodiky SUJB ohodnotit vyse
uvedeny vzorek vody nasledovng:

Celkova objemova aktivita alfa neprevySuje smérnou hodnotuy 0,2 Bg/l, kterou stanovi
vyhlaska SUJB ¢. 307/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

Celkovéd objemova aktivita beta nepievySuje smérnou hodnotu 0,5 Bg/l, kterou stanov{
vyhlaska SUJB ¢. 307/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

Objemova aktivita radonu neprevySuje smérnou hodnoty 50 Bq/l, kterou stanovi vyhlaska
SUJB &. 307/2002 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisi.

Pouzité métici pristroje: EMS3(alfa, beta aktivita), MC2256R(radon), platnost ovéfeni méfidla
MC2256R: do 31.12.201 7, méfeni provedli Ales Locker, Jarmila Linderové, Gabriela Vackova,
mistem provedeni rozbort je Povodi Labe, statni podnik, provozovna laboratof Hradec Kralové.
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HODNOCENiI OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODE
ve smyslu vyhlasky ¢. 307/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich piredpist

ze dne 04.10.2016 strana/podet stran: 1/2

Seznam zkratek na protokolu 0 zkousce:

celk. beta ... celkova objemova aktivita beta

NVA c.beta ... nejmensi vyznamna celkova objemova aktivita beta
NDA c.beta ... nejmensi detekovatelna celkova objemova aklivita beta
celk. alfa .... celkova objemova aklivita alfa

NVA c.alfa ... nejmensi vyznamna celkova objemova aktivita aifa

NDA c.alfa ... nejmensi detekovatelna celkova objemova aktivita alfa
Rn 222 ... objemova aklivita 22Rn

NVA Rn222 ... nejmensi vyznamna objemova akfivita 22Rn

NDA Rn222 ... nejmensi detekovatelna objemova aktivita ““Rn

Ra 226 ... objemova aktivita “*Ra

NVA Ra226 ... nejmensi vyznamna objemova aktivita “°Ra

NDA Ra226 ... nejmensi detekovatelna objemova akiivita “*Ra

K 40 ... objemova aktivita K;

celk.beta-K ... celkova objemova aktivita beta po odedteni piispévku 0K
CID ... celkova indikativni davka

Hodnoceni zpracoval: Mgr. Ale§ Locker (osoba se ZOZ ev. ¢. 175331)

Povodi Labe
%LA " stéaf podnik e
Vita Nejedlého 951

500 03 HRADEC KRALOVE
(14)

K hodnoceni jsou pfilozeny: Kopie zaznamu o odberu vzorku



H, Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE
, DIC: CZ-70890005
idii ve vodé ve smyslu zakona & 18/1997 Sh

Zaznam o odbéry vzorku vody uréené k

verejnému zasobovinij pitnou vodou
Pro potreby systematického méreni a hodnocenj obsahu p¥irodnich radionuklid

identifikace dodavatele |Obec Vitézna
vody (nézev, adresa) *

identifikace vodovodu,

V.v. Hajemstvi
(nazev, obec, okres
okr. Trutnov
Pivod a druh vody +  podzemni * dodédvana voda
(uvecte jak pivod vody - O  povrchovi Q surova voda
podzemnrfpwrmavéfsmés. tak druh vody — -
doddvana/surova) O smés
Uprava vody Q odradonovani

odstrafiovéan{ Jinych radionuklidd

misto, datum a ¢as

Vitézna - Hajemstvi &kolici Stf. HZS, ¢p.33

(pram. Hajemstvi)
odbéru vzorky 19.9.2016 10,10

0znaceni vzorkovnic 5 litrd plast (mozno konzervovat 2 m / litr koncentrovanou HNO,) : 509

1 litr plast bez konzervace HNO;) : 787
1 litr sklo (radon) : 47

Uprava vzorky po odbéru % neprovedena konzervace HNO,

Q okyseleni

O jind tprava — uved'te:

kdo vzorek odebral

p. Elhenicky, Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
(Jméno, firma, sidlo firmy)

dalsi osoba p¥itomna
u odbéru (jméno, firma)

* (ie-li dodavate| vody odlidn
od zadavalele rozbory a prov

¥ od zadavatele rozboru, vypifite pedlivé a Upiné také pokozky .2adavatel rozboru® na sir. 2, je-li navic osobalfirma Provadéjici odbér vzorky odligna
vozovatele vodovodu, vypirte petlivé a Uplné da|

(c)AlLo 05/2009




]E‘Sel a pozadovany

rozsah méfeni

& Gplny rozbor pro acely systematického méfeni a hodnoceni
O  zékladni rozbor pro ucely systematického méteni a hodnoceni

doplitujici rozbor pro Gtely systematickeho méteni a hodnoceni
_ radionuklidy emitujici zateni alfa

O  doplitujici rozbor pro ugely systematického méfeni a hodnoceni
_ radionuklidy emitujici zafeni beta

Q  stanoveni objemovych aktivit vybranych radionuklida, uvedte:

O posouzeni G¢innosti safizeni na odstraftovéni prirodnich radionuklidd

O  méfeni a hodnoceni obsahu ptirodnich radionuklidd
v dosud nezprovoznéném zdroji

QO jiny — uvedte:

identifikace méfici

laboratofe

Povodi Labe, statni podnik, OVHL, Hradec Kralové

datum predani nebo
odeslani vzorku do

laboratoie

20.9.2016

dal¥i udaje vztahujici se
k odbéru a méfeni yzorku

podpis odebirajici osoby

podpis dalsi osoby

pritomné u odbéru

zadavatel rozboru

(firma, sidlo firmy)

(c)AlLo 05/2009



