Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. tel. 499841582, mobil: 731450018

nabfei Vaclava Havla 19, 541 01 Trutnov I’ﬂ -mail:hydrolab@vaktu.cz
KCO: 60108711, DIC: CZ60108711 ww.vaktu.cz
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Kladsks ul., Bohuslavice nad Upou, 541 03, Trutnov 3
ku$ebni laboratof & 1456 akreditovani CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
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Protokol o zkouskach & 287/17/PV

Zadavatel rozboru:

ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Kocléfov &p. 123

Smlouva o dilo £.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 230 Material; pitni voda

Misto odbé&ru: Vitézna,Komérov &p.75,pekdrna,Satna,umyvadlo (grav.Ctyfdomi)

Datum a &as odbéru; 13.2.2017 9:50 Typ odbéru: bodovy

Datum p#ijmu: 14.2.2017 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkoufek od - do:  14.2.2017-3.3.2017 Odebrino dle SOP:  SOP VI (A)
Typ rozboru; uplny vyhl.252/20045b,

Terénni mékFeni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zkufebni metoda Limit Nejistota V/N
Teplota °C 6,0 N

Chlér volny mg/l 0,21 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A 0,30 MH Vv
Chlér celkovy aktivni mg/l 0,22 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A

Fyzikdlni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zkuiebni metoda Limit Nejistota V/N
Pach pfijatelny  SOP CH 24 (CSNEN 1622) A pHjatelny Vv
Chut pFijatelnd  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A pfijatelnd v
Reakce vody (pH) 7,9 SOP CH14 (CSN 1SO 10523) A 650-950 MH 02 V
KNK 4,5 (celk, alkalita) mmol/1 38 SOP CH23 (CSN EN ISO 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/l 0,114 SOP CH28 (CSN 757372) A 10%
Konduktivita mS3/m 47,6 SOP CH11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/1 0,80 SOP CH10 (CSN EN IS0 8467) A 3,0 MH 12% V
Chloridy mg/l 1.6 SOP CHB (CSN 1S0 9297} A 100,0 MH % V
Sirany mg/l 33,0 SQP CH16 (CSN 757477) A 250,0 MH 0% V
Dusitany mg/1 <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH v
Dusi¢nany mg/1 26,07 SOP CH5 A 500 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN IS0 7150-1) A 0,500 MH v
Fluoridy mg/l <0,20 SOP CH38 (TNV 757431) A 1,50 NMH v
Bor mg/l <0,050 SOP CH32 (CSN 150 9390) A 1,000 NMH v
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN IS0 6332) A 0,20 MH A"
Mangan mg/l <0,020 SOP CH12 (CSN IS0 6333} A 0,050 MH v
Hlinik mg/l <0,02 SOP CH21 (CSN 180 10566) A 0,20 MH v
Vapnik mg/l 69,6 SOP CH18 (CSN ISO 6058) A min30 MH % v
Hoiéik mg/l 14,1 SOP CH17 (CSN IS0 6059) A minl0 MH 15% V
Viépnik a hoféik mmol/l 2,32 SOP CH17 (SN 1SO 6059) A 15%
Barva mgPt/l <5,0 SOP CH22 (SN EN IS0 7887) A 200 MH \Y%
Absorbance (254 nm) <0,010 SOP CHI (CSN 757360) A

Zakal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH A%
Huminové latky mg/l <2,0 SOP CH27 (CSN 757536) A



Fyzikilni a chemické
ukazatele
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Jednotka Vysledek  Zkuiebni metoda Limit Nejistota V/N
Bromi&nany pgll <1,§ subdodavka SA 10,0 NMH A%
CN celk. mg/l 0,001 subdodivka SA 0,050 NMH \%
Na mg/l 2.0 subdodavka SA 2000 MH A"
Ni pgl 1,60 subdodavka SA 20,0 NMH v
Pb ng/l <0,5 subdodivka SA 10,0 NMH v
As pgl 7,3 subdodivka SA 10,0 NMH Vv
Cu ugll 22 subdoddvka SA  1000,0 NMH v
Se ugfl <0,8 subdoddvka S5A 100 NMH A%
Hg pgfl <0,05 subdodévka SA 1,00 NMH v
Cd pgfl <0,05 subdoddvka SA 500 NMH AY
Cr ng/l 1,30 subdodévka SA 50,0 NMH v
Sb pgl <1,00 subdoddvka SA 50  NMH \Y
vinylCl pgl <0,20 subdodivka SA 0,50 NMH v
DCM ng/l <0,10 subdodévka SA
¢-1,2-DCE ugll <0,10 subdodavka SA
t-1,2-DCE ng/t <0,10 subdodavka SA
TCM peg/l 0,15 subdodévka SA 30,00 MH v
1,2-DCEt pgl <0,10 subdodivka SA 3,00 NMH v
TTCM g/l <0,10 subdodévka SA
TCE ug/l <0,10 subdodavka S5A 10,00 NMH A%
Benzen pgfl <0,10 subdodavka SA 1.0 NMH v
Toluen pg/l <0,05 subdodavka SA
Xyleny ugfl <0,05 subdoddvka SA
EtB pgil <0,05 subdodévka SA
Styren pgll <0,10 subdodavka SA
TTCE ng/t <0,10 subdodivka SA 10,00 NMH Vv
CB ng/l <0,10 subdodévka SA
DCB pgl <0,10 subdodivka 5A
NTQOL - subdodédvka SA
BrDCM pgl 0,17 subdoddvka SA
DBrCM peAd 0,25 subdodavka SA
TBrM pg/l 0,10 subdodavka SA
THM pgll 0,70 subdodévka SA 100,00 NMH v
PAUA4 ng/l <L,0 subdoddvka SA  100,0 NMH v
Acenaften ng/l <5,0 subdoddvka SA
Fluoren ng/l <5,0 subdodavka SA
Fenanthren ng/l <20 subdod4vka SA
Anthracen ng/l <5,0 subdodévka SA
Fluoranthen ng/l <1,0 subdoddvka SA
Pyren ng/l <1,0 subdodévka sA
B{a)anthr ng/l <1,0 subdodavka 8A
Chrysen ng/l <1,0 subdodavka SA
B(b)flu ng/l <1,0 subdodévka 5A
B(k)flu ng/l <1,0 subdodivka SA
B(a)pyren ng/l <10 subdoddvka SA 100 NMH A%
Db(ah)anthr ng/l <1,0 subdodévka SA
B(ghi)per ng/l <1,0 subdodévka SA
In(c,d)pyr ng/l <1,0 subdodivka SA
dEtatrazin ng/l 58,0 subdodivka S5A 1000 NMH v
Simazin ng/l <5,0 subdodivka SA 1000 NMH Vv
Atrazin ng/l 36,0 subdodavka SA 100,06 NMH V
Propazin ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodivka SA 1000 NMH v

-0
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Fyzikilni a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek  Zku3ebni metoda Limit Nejistota_ V/N
Terbutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Ametryn ng/l <50 subdadévia SA 1000 NMH AY
Prometryn ng/l <50 subdodivka SA 1000 NMH v
Terbutryn ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Cyanazin ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Lenacil ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH V
Hexazinon ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Trifluralin ng/l <5,0 subdoddvka SA 1000 NMH \Y
Pendimethalin ng/l <10,0 subdodévia SA 10600 NMH v
Dimethoate ng/l <25,0 subdodévka SA 1000 NMH A%
Metazachlor ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Metelachlor ng/l <5,0 subdodivka SA 1000 NMH v
Alachlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Acetochlor ng/l <5,0 subdodévka 5A  100,0 NMH A"
Propachlor ng/l <25,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Desmetryn ng/l <20,0 subdodévka SA 1000 NMH \Y
Diazinon ng/l <20,0 subdod4vka SA  100,0 NMH v
Dichlobenil ng/l <250 subdodévka SA  100,0 NMH v
Dimetachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A"
Metribuzin ng/l <5,0 subdoddvka SA 1000 NMH v
Fenpropimorph ng/l <5,0 subdoddvka SA 1000 NMH v
Fenpropidin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Irgarol ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Quinoxyfen ng/l <50 subdoddvka SA 1000 NMH \%
DEET ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Chlorpyrifos ng/l <50 subdodévka SA 1000 NMH v
Chlorpyrifos-methyl ng/l <50 subdod4vka SA 1000 NMH v
Chlorfenvinphos ng/t <50 subdodivka SA 1000 NMH v
Malathion ng/t <5,0 subdoddvka SA 1000 NMH A%
Parathion-ethyl ng/l <10,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Pesticidni latky celkem ng/l 9 subdodévka SA 5000 NMH v
Parathion-methyl ng/l <10,0 subdodivka SA 1000 NMH \%
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Fenthion ng/l <5,0 subdodivka SA 1000 NMH Vv
Flusilazol ng/l <50 subdodavka SA 1000 NMH v
Mikrobiologické a biclogické
ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuZebni metoda Limit VN
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN 1SO 9308-1:2015) A 0 MH A%
Escherichia coli KTJ/100m! 0 S0P MB7 (CSN EN IS0 3308-1:2015) A 0 NMH A%
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN IS0 7899-2) A 0  NMH v
Poéty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 4 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 40 DH " \Y
Podty kolonii pfi 22 °C KTI/mi 0 SOP MB4 (CSN EN 180 6222) A 200 DH M v
Clostridium Perfringens  KTJ1/100ml 0 SOP MBS (vyhl.252/20048b.) A 0 MH \Y%
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP BI (CSN 757712) A 0 MH v
MO-Podet organismil jedinci/mt 0 S0P BI (CSN 757712) A 50  MH A
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (SN 757713} A 10 MH v

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd &.252/2004Sb. ve znéni pozd.pFedpisi.

Odbér vzorku provedeny zkuZebni laborato¥i je dokumentovan v Protokolu o odb&m.
Vysledky zkousek na viech listech Protokolu o zkouskich se tykaji pouze zkouseného vzorku. Protokol o zkoutkach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkuiebni laboratofe reprodukovan jinak nez cely.
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Interpretace vysledki:

Vysledek rozboru je porovnavén s limitni hodnotou vyhlasky MZd &. 252/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich piedpisi.
Zkratky a oznafenf;

MH - meznd hodnota, NMH - nejvy3$i mezné hodnota, DH - doporudens hodnota

DH Y pokud u zdsobované oblasti nelze pro maly podet vzorki urdit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako
meznd hodnota pro poéty kolonii pfi 36 °C 40 KTJ/ml a pro poéty kolonii pti 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro nahradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzduinych, vodnich a pozemnich dopravnich prostfedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroji produkujicich méng nez 5 m3 za den, plati doproruéena hodnota
pro polty kolonii pfi 36°C do 100 KTJ/ml a pro poéty kolonii pfi 22 °C do 500 KXTJ/ml.

V/N - zkouSeny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkudebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkugebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

SA - subdodavka akreditovani

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je roziifena nejistota, kterd byla vypo&tena za pouZiti koeficientu rozgifeni k=2, coz odpovida hlading

spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovéni. Vodovody a kanalizace Trutnov, a.5.
Hydrolab
DIC: CZeo108711 1o
[ Va Havla
Protokol vypracoval: Magr. S4rka Bryknarova nabfezi Vaclava Hav

541 01 Trutnov
V Trutnové dne: 6.3.2017
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POVODI LABE, stitni podnik =

odber vodohospoddfskych laboratofi 1C0: 70890005 %
Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE  DIC: CZ70890005 s 1264
tel: 495 088 777 fax: 495 088 742
Zadavatel rozboru: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
ICO: 60108711
DIC:  CZ60108711
obj. &1 L/1/2017 nab¥eZi Viclava Havla 19
Trutnov
54101
>, b 4
PROTOKOL OZKOUSCE & 592/17
Ze dne: 24.2.2017 strana/podet stran: 1/2
Zkudebni laboratoF akreditovand CIA £.1264 dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratof je drZitelem povoleni Statniho Gfadu pro jadernou bezpetnost &j. $0760/2006 vydan¢ho 9.10.2006 s neomezenou platnosti,
Bez pisemného souhlasu zkudebni laboratote se nesmi protoke! reprodukovat jinak nes cely.
Vysiedky rozboru se tykaji pouze ptedmetu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty,
C.vzorku | Misto odbéru .__Materjal Hloubka {(m)
1244 Komaroy L ‘it!!‘l!i( Uotré
C.vzorku | Zahsjeni odbéru__ Ukonteni odbéru  Odebral Typ odbiru Evidbviiio ++ Zihagens abiitéd 11 Ukontent analyz
1244 13.2.17 9:50 ' Elhenicky Milan  bodovy 14,217 14.2.17 23.2.17
KR RS e [R BT
¢. vzorku | Oznadeni vzorku
1244 | odbér:Ep.75-pekarna
Ukazatel » __Jednotka | Civz. 1244
celk.beta Byl 0,073
NVA c.beta Ba/i 0,021
NDA c.beta Bq/l 0,044
celk.alfa Bq/l 0,152
NVA calfa Bg/t 0,018
NDA c.alfa Byl 0,039
Rn 222 Bq/l 8,7t
NVA Rn222 B/l 0,051
NDA Rn222 Ba/l 0,150
Uvedens nejistota je roziifend nejistota, kterd byla vypodtena za pouiti koeﬁcnenm roz_*i ifeni rovnajiciho se 2, coZ odpowda hladiné spolchllvosu 5%
Ukazatel SPP Metoda : Akreditace | Nejisto
celk.alfa AROITA | stanoveni celkove objemové aktivity alfa - SN 757611 A 20%
NDA c.alfa AROLA | stanoveni celkové ohjemové aktivity alfa - (SN 757611 A
NVA calfa AROIA | sanoveni celkové objemové aktivity alfa - CSN 757611 A
NDA c.beta ARO2A stanoveni celkové phjemavé aktivity beta - (8N 757612 A
NVA c.beta AROQZA | stanaveni celkové objemavé aktivity beta - CSN 757612 A
celk. beta ARO2A | stanoveni celkové objemové aktivity beta - GSN 757612 A 20%
NDA Rn222 ARD4A | stanoveni objemové aktivity radia 226 a radonu 222 - (SN 757623, CSN 757624 A
Rn 222 ARO4A | swnoveni objemové aktivity radia 226 a radonu 222 - CSN 757623, CSN 757624 A 20%
NVA Rn222 ARO4A | sanoveni objemové aktivity radia 226 a radonu 222 - CSN 757623, CSN 757624 A
A - akreditovand zkouska N - neakreditovana zkougka F - flexibilni rozsah akreditace

SA - subdodavka akreditovana SN - subdodévka neakreditovana



POVODI LABE, stitni podnik S

s
e odbor vodohospodafrskych laboratoii ) _1CO: 70890005 =
POVODI (ARE Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE  DIC: CZ70890005 il e

L 1264
tel: 495 088 777  fax: 495 088 742

Zadavatel rozboru: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
1CO: 60108711
DIC: CZ60108711

obj. &:  L/1/2017 nabiezi Vaclava Havla 19
Trutnov

54101

PROTOKOL OZKOUSCE &592/17
Ze dne: 2422017 strana/podet stran: 2/2

F - laboratof mlize zafazovat do svého rozsahu bez posouzeni akreditaéniho organu dodateéné &innosti. MiiZe se to tykat matrice

vzorku, dalgich parametril pfedmétu analyzy, vykonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvijeni dal¥{ zkusebni metody
pti zachovéni principu mé&feni,

Nedilnou sougasti protokolu je odborné stanovisko/interpretace,

to jest hodnoceni obsahu radionuklidii ve vod& ve smyslu
vyhlagky & 307/2002 Sb. ve zné&ni pozdgjiich predpisi.
V Zastoupeni Pevoar Labe,
J : stataf podnik
armila Linder Vita Nejedlého 951
ova 50003 HRAD ~ RALQY:
............ osoba se Z0Z S A = N
Mgr. Ale¥ Locker Ing. Hana Duatkova
osoba se ZO7Z, vedouci oddéleni
é / chemickych laboratoii
£ o /)C

povéfena k podpisu statutarnim zastupcem



STEINOPIS
: POVODI LABE, stitni podnik O

= odbor vodohospoda¥skych laboratoFf ) 1C0: 70890005 PN A
wBe Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE DIC: C770890005 KAMS L 1264
tel. 495088777, fax. 495088742

HODNOCEN{ OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODE

ve smyslu vyhlasky &. 307/2002 Sb., ve znéni pozd&j¥ich pFedpist
ze dne 24.02.2017 strana/podet stran; 1/2

Zadavatel : Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Nabfezi Viclava Havla 19
Trutnov
54101

Identifikace dodavatele vody: Obec Vitézna

Identifikace vodovodu: v.v. Vitézna, okr. Trutnov

Misto odbéru: Vitézna Komarov,pekirna &p.75, sit'(pram.étyi"domi)
Pavod a druh vody, Gprava vody: podzemni, doddvana

Datum odbéru vzorku: 13.02.2017 09:50 hod.

Odebral: p. Elhenicky, Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Cislo vzorku (kéd laboratofe PL); 1244/2017

Cislo protokolu o zkousce: 592/17

Na zaklade vysledki radiochemického rozboru Ize podle metodiky SUJB ohodnotit vyse
uvedeny vzorek vody nasledovng:

Celkova objemova aktivita alfa nepfevySuje smé&rnou hodnotu 0,2 Bg/l, kterou stanovi
vyhlaska SUJB &. 307/2002 Sb., ve znéni pozdgjSich pfedpist.

Celkové objemova aktivita beta nepFevySuje smérnou hodnotu 0,5 Bg/l, kterou stanovi
vyhlagka SUJB &. 307/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

Objemovd aktivita radonu nepievySuje smé&rnou hodnotu 50 Bq/l, kterou stanovi vyhlaska
SUJB &. 307/2002 Sb., ve znéni pozd&jiich predpisu.

Hodnoceni je vyhotoveno pro vodu doddvanou K vefejnému zasobovani pitnou vodou.

Toto hodnocenti je nedilnou soudasti protokolu o zkousce. Toto hodnoceni je dodavatel vody

jako soutast protokolu o zkousce povinen piedlozit regiondlnimu centru Statniho Gifadu pro
jadernou bezpe&nost.

Pouzit¢ méfici piistroje: EMS3(alfa, beta aktivita), MC2256R(radon), platnost ové&feni
méfidla MC2256R: do 31.12.2017, mé&feni provedli Ale§ Locker, Jarmila Linderova, Gabriela
Vackova, mistem provedeni rozborti je Povodi Labe, stétni podnik, provozovna

laboratof Hradec Kralové.



POVODI LABE, statni podnik ek
odbor vodohospodafskych laboratoh 1IC0; 70890005 AN &

POYODI agE Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE DIC: ¢27089000S e L 1264
1el.495088777, fax.495088742

HODNOCENI OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODE

ve smyslu vyhlasky &. 307/2002 Sb., ve znéni pozd&jSich pFedpisii
ze dne 24.02,2017 strana/podet stran; 2/2

Seznam zkratek na protokolu o zkoudce:

celk. beta ..., celkové objemova aktivita beta

NVA c.beta ... nejmenéi vyznamna celkova objemova aktivita beta
NDA ¢.beta ... nejmensi detekovatelna celkova objemova aktivita beta
celk. alfa .... celkovd objemova aktivita alfa

NVA c.alfa ... nejmen&i vyznamna celkova objemova aktivita affa
NDA c.alfa ... nejmenai detekovatelné celkova objemova aktivita alfa
Rn 222 objemové aktivita ***Rn

NVA Rn222 . .. nejmensi vyznamna objemova aktivita *°Rn

NDA Rn222 ... nejmensi detekovatelna objemova aktivita 2an

Ra 226 . ob]emové aktivita °Ra

NVA Ra226 .. . nejmendi vyznamna objemové aktivita 2°Ra

NDA Ra226 ... nejmensi detekovatelna objemova aktivita 2Ra
KAD .. objemové aktivita *°K;

celk beta-K ... celkové objemova aktivita beta po ode&teni piispévku *°K
ciD ... celkové indikativni davka

Hodnoceni zpracoval: Jarmila Linderova (osoba se ZOZ ev. & 249 378)

‘ cE et Dabe,
'; scatnf podnik

Vila Nejedlého 951
M0 03 HRADEC KRALOVE

“14)

K hodnocent jsou pfiloZeny: Kopie zdznamu o odbéru vzorku



rovODL 1ABE ;

Evidentni &fslo Povod{ Labe:
o S s

‘ Pavodi Labe, statn{ podnik
Odbor vodohospodafskych laboratoH, Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE
Tel.; 49-5088777, fax: 49-5088742, ICO: 70890005, DIC: CZ-70890005

Laboratof vlastni povoleni

SUJB k méfeni a hodnoceni obsahu pirodnich radionuklidd ve vodé ve smyslu zdkona €. 18/1997 Sb.

Zaznam o odbéru vzorku vody urdéené k vefejnému zisobovani pitnou vodou
pro potieby systematického mé&feni a hodnoceni obsahu pFirodnich radionuklidi

(nézev, obec, okres

identifikace dodavatele |Obec Vitézna
vody (nazev, adresa)
identifikace vodovodu, |v.v. Vitézna

okr. Trutnov

plivod a druh vody + podzemni + dodavana voda
o povrchova Q surova voda
o smés

uprava vody o odradonovani
o odstrafiovani jinych radionuklidd

misto, datum a €as

odbé&ru vzorku

Vitézna Komarov pekarna &p. 75 sit (pram. Ctyfdomi)
13.2.2017: 9,50

oznateni vzorkovnic

5 litr plast (moZno konzervovat 2 ml / litr koncentrovanou HNO;) 887
812
224

1 litr plast (bez konzervace HNCy) !

1 litr sklo (radon) :

uprava vzorku po odbéru

&

+ neprovedena konzervace HNO;

o okyseleni

o jind uprava — uved'te:

kdo vzorek odebral

(jméno, firma)

p. Elhenicky, Vodovody a kanalizace Trutnov, as.

dal¥i osoba pfitomna
u odb&ru (jméno, firma)

{c)AlLo 05/2009



el a poZadovany
rozsah méfen{

< liplny rozbor pro n2ely systematického méfeni a hodnoceni
zékladni rozbor pro tigely systematického méfeni a hodnoceni

dopliujict rozbor pro Gely systematického mafeni a hodnoceni
~ radionuklidy emitujici zareni alfa

Q  dopliujici rozbor pro GZely systematického méteni a hodnoceni
— radionuklidy emitujict zafeni beta

O  stanovenf objemovych aktivit vybrangch radionuklidy, uvedte:

U posouzeni Gi¢innosti zaFizeni na odstrafiovani pirodnich radionuklida

O méfenl a hodnoceni obsahu ptirodnich radionuklidy
v dosud nezprovoznéném zdroji

O jiny - uved'te:

identifikace mé&tici
laboratofe

Povodi Labe, sttni podnik, OVHL, Hradec Kralové

datum pfedini nebo
odeslani vzorku do
laboratofe

14.2.2017

dalsi udaje vztahujici se
k odbéru a mé¥eni vzorku

podpis odebirajici osoby

podpis dali osoby
pfitomné u odbé&ru

{c)AlLo 05/2009



Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. tel. 499841582, mobil:731450018

nébfezi Vaclava Havla 19, 541 01 Trutnov va -mail:hydrolab@vaktu.cz

ICO: 60108711, DIC: CZ60108711 TRUTNOYV, a.«"WW-vaktu.cz

Iy,

\*“"w\\\b_‘;/""/,; HYDROLAB Listé: 1/4
Kladsks ul., Bohuslavice nad Upou, 541 03, Trutnov 3

,_.:\ kuZebni laboratof ¢, 1456 akreditovand CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

ek 1456

Y,

i,

a
s,

i

Protokol o zkou$kach & 288/17/PV

Zadavatel rozboru:

1CO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Koclétov ¢p. 123

Smlouva o dilo £.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 231 Materidl: pitné voda

Misto odbéru: Vitézna,Koclétov,dilny OU,denni mist,,umyvadlo (vrt Globus)

Datum & &as odbéru: 13.2.2017 10:20 Typ odbéru: bodovy

Datum pFijmu: 14.2.2017 Odbé&r provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkouSek od - do:  14.2.2017-3.3.2017 OQdebrino die SOP:  SOP V1 (A)
Typ rozboru: fplny vyhl.252/2004Sb,

Terénni mé&Feni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku3ebni metoda Limit Nejistota V/N
Teplota °C 5,0 N

Chlér volny mg/l 0,22 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A 0,30 MH A
Chlér celkovy aktivni mg/l 0,23 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A

Fyzikilni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuZebni metoda Limit Nejistota V/N
Pach piijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A prijatelny v
Chut’ pEijateina  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A phijatelnd Vv
Reakee vody (pH) 1.7 SOP CH14 (CSN 1SO 10523) A 650-95 MH 202 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/] 33 SOP CH23 (CSN EN ISO 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/1 <0,100 SOP CH28 (CSN 757372) A

Konduktivita mS/m 49,5 SOP CH11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/l 0,80 SOP CHI0 (CSN EN IS0 8467) A 3,0 MH 12%  V
Chloridy mg/l 15,3 SOP CH8 (CSN IS0 9297) A 100,0 MH % Vv
Sirany mg/l 36,9 SOP CHI6 (CSN 757477) A 250,0 MH 0% V
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH A"
Dusignany mg/l 42,33 SOP CH3 A 500 NMH 15% V
Amonné ionty mg/1 <0,050 SOP CH2 (CSN IS0 7150-1) A 0,500 MH v
Fluoridy mg/l <0,20 SOP CH38 (TNV 757431) A 1,50 NMH v
Bor mg/1 <0,050 SOP CH32 (CSN 1SO 9390} A 1,000  NMH A%
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN 1SO 6332) A 0,20 MH v
Mangan mg/l <0,020 SOP CH12 (CSN 1SO 6333) A 0,050 MH \Y
Hlinik mg/l <0,02 SOP CH21 (CSN ISO 10566) A 020 MH \Y
Vapnik mg/l 79,3 SOP CH18 (CSN ISO 6058) A min30 MH 0% V
Hoftik mg/l 10,8 SOP CH17 (CSN ISO 6059) A minl0 MH 15% V
Viépnik a hoféik mmol/l 2,42 SOP CHI17 (CSN IS0 6059) A 15%
Barva mgPt/l <5,0 SOP CH22 (CSN EN 1SO 7887) A 20 MH v
Absorbance (254 nm) 0,011 SOP CHI (CSN 757360) A 12%
Zakal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH \%
Huminové latky mg/l <20 SOP CH27 (CSN 757536) A



Fyzikilni a chemické
ukazatele

Protokol o zkouskich ¢ 288/17/PV

List&.: 2/4

Jednotka Vysledek  Zkufebni metoda Limit Nejistota V/N
Bromiénany ng/l <15 subdodivka SA 10,0 NMH \Y
CN celk. mg/1 0,001 subdodévka SA 0,050 NMH v
Na mg/l 8.8 subdodévka SA 2000 MH A"
Ni ngfl <1,00 subdodavka SA 200 NMH \Y
Pb ng/l <0,5 subdodéivka SA 10,0 NMH A%
As pngll 5,7 subdodévka SA 10,6 NMH v
Cu pngl 4,7 subdodévka SA  1000,0 NMH v
Se gl <0,5 subdodévka SA 10,0 NMH v
Hg pgl <0,05 subdodavka SA 1,00 NMH A%
Cd pgl 0,06 subdodivka SA 500 NMH v
Cr ngl <1,00 subdodévka SA 50,0 NMH v
Sb pg/l <1,00 subdodévka SA 50 NMH v
vinylCl pg/l <0,20 subdodivka SA 0,50 NMH Vv
DCM pg/l <0,10 subdodévka SA
¢-1,2-DCE pgl <0,10 subdedivka SA
t-1,2-DCE ngfl <0,10 subdodévka SA
TCM ug/l 0.44 subdodévka SA 30,00 MH \%
1,2-DCEt pg/l <0,10 subdodévka SA 3,00 NMH V
TTCM ugll <0,10 subdoddvka SA
TCE ng/l <0,10 subdoddvka SA 10,00 NMH A
Benzen pngl <0,10 subdodévka SA 1,00 NMH v
Toluen pg/l <0,05 subdodivka SA
Xyleny pgl <0,05 subdodavka SA
EtB pg/l <0,05 subdodavka SA
Styren pel <0,10 subdodévka SA
TTCE pgll <0,10 subdodavka SA 10,00 NMH A
CB pg/l <0,10 subdodAvka SA
DCB pg/l <0,10 subdodivka SA
NTOL - subdodivka SA
BrDCM ug/l 0,52 subdodavka SA
DBrCM pgl 0,68 subdodivka SA
TBIM g/l 0,14 subdodavka SA
THM pg/l 1,80 subdodavka SA 100,00 NMH v
PAUA4 ng/l <1,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Acenaften ng/l <5,0 subdodévka SA
Fluoren ng/l <5,0 subdodavka SA
Fenanthren ng/l <2,0 subdodévka SA
Anthracen ng/l <5,0 subdodévka SA
Fluoranthen ng/l <1,0 subdodévka SA
Pyren ng/l <1,0 subdodévka SA
B(a)anthr ng/l <1,0 subdoddvka SA
Chrysen ng/l <1,0 subdodivka SA
B(b){lu ng/l <1,0 subdodévka SA
B(k)flu ng/l <1,0 subdodavka SA
B(a)pyren ng/l <1,0 subdodavka SA 10,0 NMH Vv
Db{ah)anthr ng/l <1,0 subdodévka SA
B(ghi)per ng/l <1,0 subdodavka SA
In(c.d)pyr ng/d <1,0 subdodévka SA
dEtatrazin ng/l 16,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Simazin ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH Vv
Atrazin ng/l 2.6 subdoddvka SA 1000 NMH \%
Propazin ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH A%



Protokotl o zkouskich & 288/17/PV
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Fyzikaln{ a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek  Zkudebni metoda Limit Nejlstota V/N
Terbutylazin ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Ametryn ng/l <50 subdodivka SA 1000 NMH \Y
Prometryn ng/l <5,0 subdodivka SA 1000 NMH A%
Terbutryn ng/l <5,0 subdoddvka SA 1000 NMH v
Cyanazin ng/l <10,0 subdoddvka SA 1000 NMH v
Lenacil ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Hexazinon ng/l <10,0 subdodévka SA 1000 NMH Vv
Trifluralin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Pendimethalin ng/l <10,9 subdod4vka SA 1000 NMH v
Dimethoate ng/l <25,0 subdodévka SA 1000 NMH \Y
Metazachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Metolachlor ng/l <5,0 subdoddvka SA 1000 NMH A%
Alachlor ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Acetochlor ng/l <5,0 subdodivka SA 10600 NMH A%
Propachlor ng/l <250 subdodévka SA 1000 NMH v
Desmetryn ng/l <20,0 subdodévia SA 1000 NMH v
Diazinon ng/l <20,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Dichlobenil ng/l <250 subdodavka SA 1000 NMH A%
Dimetachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Metribuzin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Fenpropimorph ng/l <5,0 subdodivka SA 1000 NMH v
Fenpropidin ng/l <5,0 subdodivka SA 1000 NMH v
Irgarol ng/l <10,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Quinoxyfen ng/l <50 subdodévka SA 1000 NMH v
DEET ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH A
Chlorpyrifos ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Chlorpyrifos-methyl ng/l <5,0 subdodivka SA  100,0 NMH v
Chlorfenvinphos ng/l <50 subdodivka SA  100,0 NMH A%
Malathion ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Parathion-ethyl ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Pesticidni ldtky celkem ng/l 26 subdodévka SA 5000 NMH v
Parathion-methyl ng/l <10,0 subdodivka SA 1000 NMH A%
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodévka SA 1000 NMH A%
Fenthion ng/l <50 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Flusitazol ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Mikrobiologické a biologické

_ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuZebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB? (CSN EN IS0 9308-1:2015) A ¢ MH v
Escherichia coli KTJ/100ml 0 S0P MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A 0 NMH \%
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN 1SO 7899-2) A 0 NMH v
Poéty kolonii pii 36°C KTHml 1 SOP MB4 (CSN EN 50 6222) A 40 DH N v
Poéty kolonii pii 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 200 DH b v
Clostridium Perfringens  KTJ/100mi 0 SOP MB35 (vyhl.252/20045b.) A 0 MH Vv
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP BI (SN 757712) A 0 MH v
MO-Poéet organismi jedinci/ml 44 SOP B (CSN 757712) A 50 MH A%
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 757713) A 10 MH v

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd &.252/2004S8b. ve znéni pozd.pfedpisi.

Odbér vzorku provedeny zku3ebni laboratofi je dokumentovéan v Protokolu o odbé&ru.
Vysledky zkou$ek na viech listech Protokolu o zkouskach se tykaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkoutkach

nesmi byt bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe reprodukovén jinak neZ cely,



Protokol o zkouskich & 288/17/PV List&: 4/4

Interpretace vysledki:

Vysledek rozboru je porovnévan s limitni hodnotou vyhlasky MZd ¢. 252/2004 Sb. ve zn&ni pozdéjsich predpisi.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezni hodnota, NMH - nejvyEi meznd hodnota, DH - doporuéena hodnota

DH " pokud u zasobované oblasti nelze pro maly podet vzorki uréit, zda se jedné o abnormalni zménu, plati jako
meznd hodnota pro poéty  kolonii pfi 36 °C 40 KTJ/ml a pro potty kolonii pfi 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro nahradni zdsobovani, pro vodu dodévanou ve vzduinych, vodnich a pozemnich dopravnich prostfedecich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojt produkujicich méng nez 5 m3 za den, plati doprorudena hodnota
pro pocty kolonii pfi 36°C do 100 KTJ/ml a pro poéty kolonii pfi 22 °C do 500 KTJ/ml.

VIN - zkou$eny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zku3ebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkuebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

SA - subdoddvka akreditovana

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je roziifens nejistota, kterd byla vypoétena za pouziti koeficientu rozéifeni k=2, co? oyiga hladiné
spolehlivosti 95% a nezahmuje nejistotu vzorkovani. Yodovady a kanallfz_acécﬁﬁtﬂﬂi’, ﬁ”éj
Hydroliab
DIC: CZ60108711
nabfe?i Vaclava Havla 19
Protokol vypracoval: Mgr. $4rka Bryknarova 541 01 Trutnov
VTrumové dne: 632017 I

Megr. Sarka Bryknarfiva
vedouci laboratote




POYODI LABE

POVODI LABE, stitni podnik &2

odbor vodohospodaiskych laboratofi ICO: 70890005 RN
Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE  DIC: CZ70890005 R

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742

X

L 1264

Zadavatel rozboru:
ICO: 60108711
DIC: CZ60108711
obj. &.: L/1/2017

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

nabieZi Viclava Havla 19
Trutnov
54101

PROTOKOL O ZKOUSCE & 591/17

Ze dne: 24.2,2017 strana/podet stran: 1/2

Zkuiebnf laboratof akreditevand CIA &.1264 dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratof je dr2itelem povoleni Statnikie dfadu pro jadernou bezpednost & 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platnosti.
Bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe se nesmi protokol reprodukoval jinak nez cely.
Vysledky rozboru se tykaji pouze pfedmétu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty,

C.vzorku | Misto odbéru

Materidl Hloubka (m)
1242 Kocléiov =

isinglioda. v

Cyzorku_| Zahdjeni odbdru _Ukontenf odb¥ru __ Odebral Typ odbéru Evidgwino} ; Zghdjenf analyz, i - 'Ukontent analyz
1242 [ 13207 10,20 Elhenicky Milan  bodovy 142.17 14.2.17 23217

R R el e
SLAN or AOU0RG
C. vzorku | Oznadeni vzorku
1242 odbér:OU

Ukazatel -~ - .| -Jednotka : | C.vz. 1242
celk.beta By/l <0,048
NVA c.beta Byl 0,023
NDA c.beta Byl 0,048
celk.alfa B/ 0,095
NVA ¢.alfa Byl 0,017
NDA c.alfa Byg/l 0,038
Rn 222 Bai 11,8
NVA Rn222 Byg/l 0,014
NDA Rn222 Bg/l 0.042
Uvedena nejistota je rozditend nejistota, kiera byla vypodtena za pouiti kocﬁcientu mz_iifeui ro\fn_aji_ciho se 2, co¥ odpovidd hladind spole__hl_i_\"ggi 95%
Ukazatel SPP" | Metoda : S i Akreditace | Nejistot
celk.alfa AROTA | stancveni celkové objemové aktivity alfa - CSN 757611 A 20%
NDA c.alfa ARODIA | stanoveni celkové objemoveé aktivity alfa - €SN 757611 A
NVA c.alfa AROIA | stanoveni celkové abjemové aktivity alfa - CSN 757611 A
NDA c¢.beta AROZA | stanoveni celkové ohyemove aktivity beta - CSN 757612 A
NVA c.beta ARO2ZA | swnoveni celkové ohjemové aktivity beta - SN 757612 A
celk.beta AROZA | sanoveni celkové objemové aktivity beta - CSN 757612 A 20%
NDA Rn222 ARO4A | sanoveni objemové aktivity radia 226 a radonu 222 - CSN 757623, C5N 757624 A
Rn 222 ARO4A | sianoveni ohjemové aktivity radia 226 a radonu 222 - CSN 757623, CSN 757624 A 20%
NVA Rn222 ARO4A | stanoveni ohjemové aktivity radia 226 a radonu 222 - SN 757623, CSN 757624 A
A - akreditovana zkouska N - neakreditovana zkouska F - flexibiini rozsah akreditace

SA - subdodéavka akreditovana SN - subdoddvka neakreditovana



POVODI LABE, stitni podnik &2

odbor vodohospodd#skych laborato#i ) - 1C0: 70890005 =
Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE  DIC: CZ70890005 dde

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742

POVODI RS L1284

Zadavatel rozboru:
ICO: 60108711
DIC:  CZ60108711
obj. & L/1/2017

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

nabfezi Vaclava Havla 19
Trutnov
54101

PROTOKOL O ZKOUSCE & 591/17

Ze dne: 24.2.2017 strana/podet stran: 2/2

F - laboratof miize zafazovat do svého rozsahu bez posouzen! akreditaéniho organu dodatecné Sinnosti. Miize se to tykat matrice

vzorku, dal8ich parametrii pfedmétu analyzy, vykonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvijeni dalsi zkugebni metody
pfi zachovéni principu méfenl.

Nedilnou sougasti protokolu je odborné stanovisko/interpretace, to

Jest hodnoceni obsahu radionuklidii ve vod& ve smyslu
vyhladky €. 307/2002 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpisi.

Vv Zastoupeni Cu “:t:md i:i:lbe,
Jarmila Linderova o ,-,;‘/iﬁ?é\r:%g'émwﬂ
.............. osoba se Z0Z SOTRTY 4 WO/ S
Mgr. Ales Locker Ing. Hana Dugitkova
osoba se ZOZ

vedouci oddéleni

/ / chemickych laboratoii
“ ﬁé

povéfena k podpisu statutdrnim zastupcem



": POVODI LABE, statni podnik <,

~. odbor vodohospodafskych laboratofi ICO: 70890005 ES ﬁé—:\\ 5
Be Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRALOVE DIC: CZ70890005 el
1c1.495088777, fax 405088742

HODNOCENI OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODE

ve smyslu vyhlasky & 307/2002 Sb., ve znéni pozdé&jsich pfedpisa
ze dng 24.02.2017 strana/pocet stran: 1/2

Zadavatel : Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Nabfezi Vaclava Havla 19

Trutnov
5410
Identifikace dodavatele vody: Obec Vitézna
Identifikace vodovodu: v.v. Vitézna, okr. Trutnov
Misto odbéru: Vitézna Koclérov OU ( vrt globus)
Pivod a druh vody, dprava vody: podzemni, dodavana
Datum odbéru vzorku: 13.02.2017 10:20 hod.
Odebral: p. Elhenicky, Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Cislo vzorku (kod laboratore PL): 1242/2017
Cislo protokolu o zkousce: 591/17

Na zéklad€ vysledkii radiochemického rozboru lze podle metodiky SUJB ohodnotit vyse
uvedeny vzorek vody nasledovng:

Celkova objemova aktivita alfa nepfevySuje sm&rnou hodnotu 0,2 Bg/l, kterou stanovi
vyhlaska SUJB &. 307/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Celkova objemova aktivita beta nepFevy$uje smérnou hodnotu 0,5 Bgq/l, kterou stanovi
vyhlaska SUJB ¢&. 307/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

Objemova aktivita radonu nepievy3uje smérnou hodnotu 50 Bg/l, kterou stanovi vyhlagka
SUIB &. 307/2002 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisd.

Hodnoceni je vyhotoveno pro vodu doddvanou k vefejnému zasobovani pitnou vodou.

Toto hodnoceni je nedilnou soudasti protokolu o zkousce. Toto hodnoceni je dodavatel vody

jako soudast protokolu o zkousce povinen piedloZit regionalnimu centru Stétniho uiadu pro
jadernou bezpeénost.

Pouzité mefici pistroje: EMS3(alfa, beta aktivita), MC2256R(radon), platnost ovéfeni
mefidla MC2256R: do 31.12.2017, mé&keni provedli Ale§ Locker, Jarmila Linderova, Gabriela
Vackova, mistem provedeni rozbori je Povodi Labe, statni podnik, provozovna

laboratot Hradec Kralové.
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HODNOCENI OBSAHU RADIONUKLIDU VE VODE

ve smyslu vyhlisky €. 307/2002 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisi
ze dne 24.02.2017 strana/podet stran: 2/2

Seznam zkratek na protokolu o zkoudce:

celk, beta .... celkova objemova aktivita beta

NVA c.beta ... nejmensi vyznamna celkova objemové aktivita beta
NDA c.beta ... nejmensi detekovatelna celkova objemové aklivita beta
celk. alfa .... calkova objemova aktivita alfa

NVA c.alfa ... nejmendi vyznamna celkové objemova aktivita alfa
NDA ¢.alfa ... nejmensi detekovatelné celkova objemova aktivita alfa
Rn 222 ... objemové aktivita 2?Rn

NVA Rn222 ... nejmensi vyznamna objemova aktivita 2?Rn

NDA Rn222 ... nejmensi detekovateina objemova aktivita 2pp

Ra 226 .. objemova aktivita **Ra

NVA Ra226 ... nejmensi vyznamné objemovd aktivita **Ra

NDA RaZ26 ... nejmenéi detekovatelna objemava aktivita 2°Ra

K40 .. objemové aktivita *K;

celk.beta-K ... celkova objernové aktivita beta po odeéteni pfispévku *°K
CiD ... celkové indikativni davka

Hodnoceni zpracoval: Jarmila Linderovi (osoba se ZOZ ev. & 249 378)
Fovouk Labe,

stataf podnik
/ Vita Nejedlého 951
e L 500 03 HRADEC KRALOVE

(i4)

K hodnoceni jsou pfiloZzeny: Kopie zaznamu o odbéru vzorku



sovoDi WRe -

" Povodi Labe, statni podnik

Odbor vodohospodaskych laboratoH, Vita Nejedi¢ho 951, 500 03 HRADEC KRALOVE

Tel.: 49-5088777, fax: 49-5088742, ICO: 70890005, DIC: CZ-70890005
Laboratof vlastni povoleni SUJB k méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidi ve vode ve smyslu zakona & 18/1997 5b.

Zaznam o odbéru

vzorku vody uréené k vefejnému zasobovani pitnou vodou

pro potieby systematického méfeni a hodnoceni obsahu prirodnich radionuklidé

(nazev, obec, okres

identifikace dodavatele |Obec Vitezna
vody (nizev, adresa)
identifikace vodovodu, |v.v. Vitézna

okr, Trutnov

pivod a druh vody + podzemni + doddvana voda
Q povrchova ‘0 surova voda
o smés

Uprava vody a odradonovéni

0 odstrafiovani jinych radionuklidt

misto, datum a ¢as

odbéru vzorku

Vitézna Kocléfov O (vrt giobus)
13.2.2017: 10,20

oznateni vzorkovnic

5 titr plast (moino konzervovat 2 ml/ litr koncentrovanon HNG,) © 879
1 litr plast (bez konzervace HNO;) 269
1 litr sklo (radon) : 63

Uprava vzorku po odbéru

+ neprovedena konzervace HNO,
0 okyseleni ...... ml/

0 jinA vprava ~ uved'te:

kdo vzorek odebral
(jméno, firma)

p. Elhenicky, Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

dali osoba pfitomna
u odbéru (jméno, firma)

(c)AlLo 05/2009



icel a poZadovany

rozsah méfeni

.

o apiny rozbor pro idely systematického méfeni a hodnoceni
Q zékladni rozbor pro acely systematického méfeni a hodnoceni

O  dopligjici rozbor pro titely systematického méfeni a hodnoceni
- radionuklidy emitujici zafeni alfa

O  dopliujici rozber pro itely systematického méfeni a hodnocenf
- radionuklidy emitujicl zafeni beta

a stanoveni objemovych aktivit vybranych radionuklidii, uved'te:

O  posouzeni d¢innosti zafizeni na odstrafiovani pfirodnich radienuklida

g méteni a hodnoceni obsahu plirodnich radionuklidd
v dosud nezprovoznéném zdroji

O  jiny —uvedte:

identifikace méfici
laboratofe

Povodi Labe, statni podnik, OVHL, Hradec Kralové

datum pfedani nebo
odeslani vzorku do

laboratoie

14.2.2017

daldi udaje vztahujici se

k odbé&ru a méteni vzorku

podpis odebirajici osoby

podpis dal3i osoby
pfitomné u odbéru

{C)Allo 05/2009



