Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nabiezi Vaclava Havla 19, 541 01 Trutnov

ICO: 60108711, DIC: CZ60108711

tel. 499841582, mobil: 731450018

VAR

TRUTNOV, a.s.

mail:hydrolab@vaktu.cz
ww.vaktu.cz

S, HYDROLAB Listé.: 1/4
K Kladskai ul., Bohuslavice nad Upou, 541 03, Trutnov 3
TN zkuSebni laboratoF & 1456 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
T 1456
Protokol o zkouskach ¢. 422/20/PV
Zadavatel rozboru:
ICO: 278432 Obec Vitézna
DIC: Kocléfov €p. 123
Smlouva o dilo £.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna
Cislo vzorku: 245 Materidl: pitna voda
Misto odbéru: Vitézna,Kocléfov ép.1 23,0U,um§rvéma,vlcvo(ﬁ‘$ Kocléfov-Globus)
Datum a ¢as odbéru: 17.2.2020 9:35 Typ odbéru: bodovy
Datum pFijmu: 18.2.2020 Odbér provedl: Elhenicky Milan
Datum provedeni zkouSek od - do:  18.2.2020 - 6.3.2020  Odebrano dle SOP:  SOP V1 (A)
Typ rozboru: uplny vyhl.428/2001 Sb. + 252/2004 Sb.
Terénni méfeni -
ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota °c 8.0 N
Chlor volny meg/1 0,10 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A 030 MH \%
Chlér celkovy aktivni mg/l 0,11 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A
Fyzikdlni a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota V/N
Pach pFijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A phijatelny \Y
Chut’ pfijatelnd  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A pfijatelna A
Reakce vody (pH) 7,6 SOP CH14 (CSN IS0 10523) A 65-95 MH =02 V
KNK 4.5 (celk. alkalita) mmol/l 3.1 SOP CH23 (CSN EN ISO 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/l 0,101 SOP CH28 (CSN 757372) A 10%
Konduktivita mS/m 48.4 SOP CHI11 (CSN EN 27888) A 1250 MH % V
CHSK Mn mg/1 <0,50 SOP CHI0 (CSN EN ISO 8467) A 3.0 MH \Y
Chloridy mg/l 14,2 SOP CH8 (CSN IS0 9297) A 1000 MH 7
Sirany mg/l 41,2 SOP CH16 (CSN 757477) A 2500 MH 0% V
Fosfore¢nany mg/l 0,306 SOP CH7 (CSN EN ISO 6878) A 15%
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0.500 NMH A%
Dusiénany mg/l 45,89 SOP CHS A 50,00 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN ISO 7150-1) A 0,500 MH \'%
Fluoridy mg/l <0,20 SOP CH38 (TNV 757431) A 1,50 NMH V
Bér mg/l <0,050 SOP CH32 (CSN IS0 9390) A 1,000 NMH v
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN ISO 6332) A 020 MH %
Mangan mg/l <0,020 SOP CH12 (CSN ISO 6333) A 0050 MH \Y%
Hlinik mg/1 <0,02 SOP CH21 (CSN ISO 10566) A 020 MH \Y
Vipnik mg/l 78,7 SOP CH18 (CSN ISO 6058) A min30 MH 0% V
Hoféik mg/l 8,6 SOP CHI17 (CSN ISO 6059) A minl0 MH®» 15% N
Vapnik a hoi¢ik mmol/I 2,32 SOP CH17 (CSN ISO 6059) A 15%
Barva mgPt/l 9.8 SOP CH22 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH 25% V
Absorbance (254 nm) 0,013 SOP CHI1 (CSN 757360) A 12%
Zakal ZFn 1,78 SOP CH39 (CSN EN ISQ 7027-1) A 5,00 MH 20% V
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Fyzikilni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota V/N

Huminové latky mg/l <2,0 SOP CH27 (CSN 757536) A

CHSK Cr (rozsah A) mg/l <10,0 SOP CH19 (CSN ISO 15705) A

BSK 5 PN mg/l <2,0 SOP CH29 (CSN EN 1891-1,2) A

Nerozpu§téné latky mg/l <2,0 SOP CH13 (CSN EN 872) A

Neelk. mg/l 10,87 SOP CH30 (CSN EN ISO A 20
11905-1,CSN 1SO 7890-1)

Pcelk. mg/l 0,12 SOP CH3 (CSN EN ISO 6878) A 10%

Bromi¢nany ug/l <15 subdodavka SA 10,0 NMH \%

Chloritany ng/l <20 subdodévka SA 200  NMH v

Chlore¢nany pgll 176 subdodévka SA 200 NMH v

CN celk. mg/l <0,001 subdodavka SA 0,050 NMH \%

Na mg/l 8.4 subdodavka SA 2000 MH 20% V

Zn pg/l 11 subdodéavka SA 20%

Ni ng/l <1,00 subdodavka SA 20,0 NMH \Y

Pb ug/l <0,5 subdodavka SA 100  NMH v

As ngl 4,6 subdodavka SA 100 NMH 2% V

Cu ng/l 5,7 subdodévka SA 10000 NMH 20% V

Se pgll <0,5 subdodavka SA 10,0  NMH v

Hg pg/l <0,05 subdodavka SA 1,00 NMH vV

Cd pg/l <0,05 subdoddvka SA 500 NMH v

Cr ng/l <1,00 subdodavka SA 50,0 NMH A%

Sb pg/l <1,00 subdodévka SA 50  NMH \'

C10-C40 mg/l <0,10 subdodéavka SA

PAL-A mg/l <0,050 subdodévka SA

vinylCl pgl <0,20 subdodévka SA 050 NMH A%

DCM ng/l <0,10 subdodavka SA

¢-1,2-DCE ng/l <0,10 subdodavka SA

t-1,2-DCE ng/l <0,10 subdodéavka SA

TCM pgll 0,17 subdodavka SA 3000 NMH 20% V

1,2-DCEt ng/l <0,10 subdodavka SA 3,00 NMH v

TTCM ng/l <0,10 subdodavka SA

TEE peg/l <0,10 subdodavka SA 10,00 NMH A%

Benzen ug/l <0,10 subdodavka SA 1,0 NMH Vv

Toluen pgll <0,05 subdodavka SA

Xyleny ng/l <0,05 subdodévka SA

EtB ug/l <0,05 subdodavka SA

Styren pg/l <0,10 subdodavka SA

TTCE ng/l <0,10 subdodavka SA 10,00 NMH A%

CB ng/l <0,10 subdodavka SA

DCB pg/l <0,10 subdodavka SA

NTOL - subdoddvka SA

BrDCM ng/l 0,25 subdodévka SA 20%

DBrCM pg/l 0,51 subdodavka SA 20%

TBM pe/l 0,36 subdodavka SA 20%

THM ng/l 1,30 subdodavka SA 100,00 NMH 20% V

PAU-4 ng/l <1,0 subdodavka SA 1000 NMH A%

Acenaften ng/l <5,0 subdoddvka SA

Fluoren ng/l <5,0 subdodavka SA

Fenanthren ng/l <2,0 subdodivka SA

Anthracen ng/l <5,0 subdodavka SA

Fluoranthen ng/l <1,0 subdodavka SA

Pyren ng/l <1,0 subdodéavka SA

B(a)anthr ng/l <1,0 subdoddvka SA
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Fyzikdlni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZKku3ebni metoda Limit Nejistota V/N
Chrysen ng/l <1,0 subdodavka SA

B(b)flu ng/l <1,0 subdodévka SA

B(k)flu ng/l <1,0 subdodivka SA

B(a)pyren ng/l <1,0 subdodavka SA 100 NMH A%
Db(ah)anthr ng/l <1,0 subdodavka SA

B(ghi)per ng/l <1,0 subdodavka SA

In(c,d)pyr ng/l <10 subdodévka SA

dEtatrazin ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Simazin ng/l <5,0 subdoddvka SA  100,0 NMH \%
Atrazin ng/l 6.4 subdodavka SA 1000 NMH 20% V
Propazin ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH v
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Terbutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \%
Ametryn ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH V
Prometryn ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \%
Terbutryn ng/l <5.0 subdodéavka SA 1000 NMH v
Cyanazin ng/l <10,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Lenacil ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Hexazinon ng/l <10,0 subdodévka SA  100,0 NMH A%
Trifluralin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Pendimethalin ng/l <10,0 subdodéavka SA 1000 NMH Vv
Dimethoate ng/l <25,0 subdodévka SA 1000 NMH A%
Metazachlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Metolachlor ng/l <5,0 subdodédvka SA  100,0 NMH \Y%
Alachlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Acetochlor ng/l <5,0 subdodéavka SA  100,0 NMH v
Propachlor ng/l <25,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Desmetryn ng/l <20,0 subdoddvka SA  100,0 NMH V
Diazinon ng/l <20,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Dichlobenil ng/l <25,0 subdoddvka SA  100,0 NMH v
Dimetachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 100,0 NMH v
Metribuzin ng/l <5,0 subdoddvka SA 100,00 NMH A"
Fenpropimorph ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Fenpropidin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Irgarol ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Quinoxyfen ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
DEET ng/l <10,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Chlorpyrifos ng/l <5,0 subdodévka SA 1000 NMH \Y
Chlorpyrifos-methyl ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Chlorfenvinphos ng/l <5,0 subdodivka SA 1000 NMH v
Malathion ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Parathion-ethyl ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH \%
Pesticidni latky celkem ng/l 6,4 subdoddvka SA  500,0 NMH v
Parathion-methyl ng/l <10,0 subdoddvka SA  100,0 NMH Vv
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y%
Fenthion ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Flusilazol ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH \%

Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (SN EN IS0 9308-1) A 0 MH v
Termotol. koli. bakterie KTIJ/100ml 0 SOP MB2 (CSN 757835) A 0 A%
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN 1SO 9308-1) A 0  NMH \%
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Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit VIN
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN ISO 7899-2) A 0 NMH A%
Polty kolonii pii 36°C KTJ/ml 2 SOP MB4 (CSN EN ISO 6222) A 40 DH h Vv
Poéty kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 4 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 200 DH b2 A%
Clostridium Perfringens ~ KTJ/100ml 0 SOP MBS (vyhl.252/20048b.) A 0 MH \%
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP B1 (CSN 757712) A 0 MH A%
MO-Pocet organismu jedinci/ml 22 SOP B1 (CSN 757712) A 50 MH A%
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 757713) A 5 MH \Y%

Vysledek rozboru nevyhovuje vyhl. MZd ¢.252/2004Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi v nasledujicich ukazatelich:
Hof¢ik

Odbér vzorku provedeny zkusebni laboratofi je dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkousek na viech listech Protokolu o zkouskach se tykaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkouskach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe reprodukovén jinak nez cely.

Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavén s limitni hodnotou vyhlasky MZd ¢. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezn4 hodnota, NMH - nejvyssi mezna hodnota, DH - doporu¢ena hodnota

DH Y pokud u zdsobované oblasti nelze pro maly pocet vzorki uréit, zda se jednd o abnormalni zménu, plati jako
mezné hodnota pro poéty  kolonii pti 36 °C 40 KTJ/ml a pro poéty kolonii pfi 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro nahradni zasobovani, pro vodu dodévanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostiedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojii produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati doproruc¢end hodnota
pro poéty kolonii pti 36°C do 100 KTJ/ml a pro pocty kolonii pfi 22 °C do 500 KTJ/ml.

MH ¥ mezn4 hodnota predstavuje minimum a plati pro vody s uméle snizovanym obsahem vépniku a hotéiku.
V/N - zkouseny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkugebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkusebni metody, které nejsou piedmétem akreditace

SA - subdodavka akreditovana

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je rozdifena nejistota, kterd byla vypoctena za pouziti koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani. \ : 5
p - je nej Vodovody a kanalizace Trutnod’, a/s.

Hydrolab

DIC: CZ601087
Protokol vypracoval: Mgr, Sarka Bryknarova nabre;; fg?'?r"at
V Trutnové dne: 18.3.2020 O colfSolnidsce, WY OB



